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o LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ik
FILIA POLUDNIE:
¢ AB 1085
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 wWww.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/1
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kaiczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoSci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Karczuga, ul. Sw. Barbary 18 w Kanczudze;
Miejsce poboru: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
" ndzaj ujecia: glebinowe
__emp. pobranej probki: -°C
Data i godzina: 08-12-2016 11:50
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 R . . . R
T - JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  7734/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  09-12-2016 Data zakoniczenia badar::  15-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 312
LK
50 +31 N
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 387
LK
200 91 N
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAML:
rametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.

[635/1 2/2016/F1 Strona 1
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EAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7
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Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/2

Zleceniodawca:

Zakiad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Karczuga ul. Swictej Barbary 18

Zlecenie Nr:

635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

p
Adres poboru: 37-220 Kariczuga,
Miejsce poboru: SUW Lopuszka Mata
Pochodzenie wody: SUwW
“ndzaj ujecia: glebinowe
\—cmp. pobranej probki: 8,1°C
Data i godzina: 08-12-2016 11:40
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . : X Y ;
T it pidbek: TARSIS]: 766, Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4822/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  09-12-2016 Data zakoriczenia badan:  13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Barwa mg/lPt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 8
LK +1
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 037
LK +0,06
Mangan ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 i
LK ’
50
N
Metnosc NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.50
LK ’
10 +0,08
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
635/12/2016/F/2 Strona 1
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LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

www.jars.pl

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F /3

Zleceniodawca:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaniczuga 37-220 Karczuga ul. Swictej Barbary 18

Zlecenie Nr:

635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyj
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania
Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:

" odzaj ujgcia:

\—~cmp. pobranej probki:

11,5°C

37-222 Lopuszka Wielka;
Zespot Szkolno-Gimnazjalny
sie¢ wodociagowa

brak danych

naoile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

[635/1 2/2016/F/3

Data i godzina: 08-12-2016 10:55
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 ’ L . 5
T 1t probek: JARS Sp. 2 0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4823/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 09-12-2016 Data zakoriczenia badai: ~ 13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Barwa mg/1 Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK +1
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.46
LK £0,07
Mangan pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 <10
LK ’
50
T; Metnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 031
LK ’
10 +0,05
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAML:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
Strona
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ek LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
p AB 1085
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/4

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kafczuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoSci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

: ‘Woda przezna sﬁéiycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146;
Miejsce poboru: Zesp6t Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociaggowa
" ndzaj ujecia: glebinowe
\—<mp. pobranej probki: 11,8,°C
Data i godzina: 08-12-2016 11:05
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 P . . . x
T 1t probek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4824/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan:  09-12-2016 Data zakoniczenia badan:  13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Barwa mg/1Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK +1
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.48
LK +0,07
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
=4
Metno$¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 024
LK ’
10 +0,04
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMLI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

635/12/2016/F/4 Strona 1
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EAJSKE: AN
05-119 Legionowo, ul. Koicielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka /"/I,iﬁhx\“\
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/5

Zleceniodawca:

Zakiad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kaiczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr:

635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

P spozy
37-206 Lipnik; Lipnik 52

Adres poboru:
Miejsce poboru: Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
~ “dzaj ujecia: glebinowe
—smp. pobranej probki: 7,2°C
Data i godzina: 08-12-2016 10:00
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 ; _ ; ;
T — JARS Sp. 20.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4825/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczg¢cia badan:  09-12-2016 Data zakoriczenia badan:  13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Barwa mg/l1Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 12
LK +]
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.37
LK 40,06
Mangan gl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
)=
Metnosc NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.93
LK ’
10 0,14
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
635/12/2016/F/5 Strona
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EAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/6

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Katiczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr:

635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Adres poboru:

Miejsce poboru:

Pochodzenie wody:
“dzaj ujecia:

—<mp. pobranej probki:

p ) SPOZy
37-220 Kariczuga, ul. Sw. Barbary 18 w Kanczudze;
Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
sie¢ wodociaggowa
glebinowe
9,0 °C

[635/1 2/2016/F/6

Data i godzina: 08-12-2016 09:45
Pobor probek wg; (A) PN-ISO 5667-5:2003 A ) .
T S— JARS Sp. 20.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4826/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 09-12-2016 Data zakornczenia badan: ~ 13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno§¢**
Barwa mg/1Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 11
LK £1
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.49
LK +0,07
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
=
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 024
LK ’
1,0 +0,04
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze;.
Strona 1
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EAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/7

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr:

635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie}
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania

Adres poboru:

Miejsce poboru:
Pochodzenie wody:
"odzaj ujecia:

\_<mp. pobranej probki:

‘Woda przeznaczona do spozycia

37-220 Kariczuga, ul. M. Konopnickiej 2;
Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze

sie¢ wodociagowa

glebinowe

10,4 °C

Data i godzina: 08-12-2016 11:30
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , S : .
“Ltansport probek: JARS Sp. z0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer prébki:  4827/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 09-12-2016 Data zakonczenia badar;  13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Barwa mg/l1Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZzZ-2 11
LK +1
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.40
LK +0,06
Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 031
LK ’
1,0 +0,05
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMLI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

635/12/2016/F/7
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ek LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
N AB 1085
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/F/8
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaiczuga 37-220 Kaficzuga ul. Swictej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Karczuga, Pantalowice 158;
Miejsce poboru: Osrodek Zdrowia
Pochodzenie wody: brak danych
" odzaj ujecia: glebinowe
\,_<mp. pobranej probki: 11,1 °C
Data i godzina: 08-12-2016 11:20
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , . . .
T 1t pribek: JARS $p. 20.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer prébki:  4828/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 09-12-2016 Data zakoficzenia bada:  13-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos¢** | N
Barwa mg1Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 9
LK £1
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.50
LK +0,08
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK ’
50
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 Mz-2 0.29
LK ’
10 +0,04
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

635/12/2016/F/8 Strona 1




** - niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

l

Wyniki odnoszg si¢ wytgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloéci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca ' Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: . Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:

Glod Natalia '
19-12-2016 Crota Eukasz Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektrbnicznym

Sywia Krupa N ERRARE AR ARG 10

635/12/2016/F/8 Strona 2
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s LABORATORIA BADAWCZE
05-119 Legionowo, ul. Kodcielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:

. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/1

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnos$ci w abszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Karczuga;
Miejsce poboru: SUW Lopuszka Mata
Pochodzenie wody: SuUw
odzaj ujgcia: glebinowe
\~mp. pobranej probki: 8,1°C
Data i godzina: 08-12-2016 11:40
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . . . 3 .
Transport probek: JARS Sp. 7 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4822/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badani:  08-12-2016 Data zakoriczenia badas:  09-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos$¢** | N
Liczha bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 = 0
LK 3
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK i}

** - niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2

[

niki odnosza sig wytgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar |ub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
Wrétosciami granicznymi oraz Kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w iloSci: 1 szt | bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

l

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Eajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-12-2016 B Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sylwia Krupa I" "|I

635/12/2016/M/1 Strona 1




\\\\\\\
. . e G .
A\ \\\‘“"i'/'-""'/; AT AN

A NN
. LN\
§ Pasor Searaue
A

y
%,

3
N
S

—— LABORATORIA BADAWCZE i@j—:% A

¥

7,
{7

4

=

LAJSKI: NN
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka "4,;,’,:}\\\\*
FILIA POLUDNIE: AB 1095

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/2

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kariczuga ul. Swigtej Barbary 18

Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-222 Lopuszka Wielka,
Miejsce poboru: Zespot Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
" 1dzaj ujecia: brak danych
\—<mp. pobranej probki: 11,5°C
Data i godzina: 08-12-2016 10:55
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 o ; .
Trispoit probek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4823/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpocz¢cia badan:  08-12-2016 Data zakonczenia badan:  09-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK "
Liczba Escherichia coli jk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK :

** - niepewnosSc rozszerzona metody przy poziomie ufnoSci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

niki odnoszg sie wytacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sig¢ w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi

rtosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w iloSci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamaciji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-12-2016 IR gesR Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sylwia Krupa (RN R AT

635/12/2016/M/2 Strona 1
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE: )
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/3
Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kariczuga ul. Swictej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146;
Miejsce poboru: Zesp6t Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
" odzaj ujecia: glebinowe
\y—~emp. pobranej probki: 11,8, °C
Data i godzina: 08-12-2016 11:05
Poboér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 e ) ]
Transgore pribeks JARS Sp. 7 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4824/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  08-12-2016 Data zakoriczenia badan: ~ 09-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos$¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100m!l | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK -
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK }

** . niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnoéci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

Jniki odnoszg sig wytgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje si¢ w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
artosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badai: Lt. - Eajski, LK - Mystowice '
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-12-2016 Drewko Agnieszka Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Syiwia Krupa U A RO AR
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE | JBCHRA

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/4

Zleceniodawca:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Karczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr:

635/12/2016

A -

metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-206 Lipnik; Lipnik 52
Miejsce poboru: Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
“odzaj ujecia: glebinowe
\y—¢mp. pobranej probki: 7,2°C
Data i godzina: 08-12-2016 10:00
Pobor prr')bel'( wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prshikabiorca: Piechuta Lucjan
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer probki:  4825/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan;  08-12-2016 Data zakoriczenia badar::  09-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK :
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK :

** . niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2

niki odnoszg si¢ wytacznie do badanych prébek . Niepewno$é wynikéw podaje sig w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badarn lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
\w’anosmamn granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w iloSci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: Lt - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania

Zatwierdzil:

Sporzadzono dnia:
14-12-2016

Autoryzowal:
Drewko Agnieszka

Podpisano:

Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

DTN TN

Sylwia Krupa

I 635/12/2016/M/4 Strona 1
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:

5 AB 10985
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/5

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Karczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kariczuga, ul. Sw. Barbary 18 w Kanczudze;
Miejsce poboru: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
.~ cmp. pobrangj prébki: 9,0 °C
Data i godzina: 08-12-2016 09:45
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 T s :
T 1t probek: JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4826/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  08-12-2016 Data zakoriczenia bada:  09-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK .
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK .

** . niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

‘yniki odnoszq sie wytgcznie do badanych prébek . Niepewno$¢é wynikéw podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
=artosciami granicznym oraz kiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-12-2016 e Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sywia Krupa U RO

635/12/2016/M/5 Strona 1
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LAJSKI: f.;/,«;;- \\3:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ”-/,,;f,::\\\\“
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/6
Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kaniczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Karczuga, ul. M. Konopnickiej 2;
Miejsce poboru: Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
™o0dzaj ujecia: glebinowe
\__<mp. pobranej probki: 10,4 °C
Data i godzina: 08-12-2016 11:30
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 ; 2 . . .
P JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  4827/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badant: ~ 08-12-2016 Data zakoriczenia badan: ~ 09-12-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK s
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK g

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2

I

/niki odnoszg sig¢ wytacznie do badanych prébek . Niepewnos¢ wynikéw podaje si¢ w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub zgodno$ci z wyspecyfikowanymi
artosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgednieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar probek w ilo$ci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE - Eajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzik: Podpisano:
14-12-2016 Drowko Agniescia Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Syhwia Krupa N EES TR RO
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" S LABORATORIA BADAWCZE

05-119 Legionowo, ul. Kocielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

FILIA POLUDNIE: ) AB 1095

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 635/12/2016/M/7

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Karczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr: 635/12/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-220 Kariczuga, Pantalowice 158;

Miegjsce poboru: Ofsrodek Zdrowia

Pochodzenie wody: brak danych

" ~dzaj ujecia: glebinowe

__.mp. pobranej probki: 11,1°C

Data i godzina: 08-12-2016 11:20

?:)l::p;:’r;)l;il; ;i J(:Il ;’I;];ISZC:’ '5:67—5.2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Pishuga Tanitun

Numer probki:  4828/12/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan:  08-12-2016 Data zakoriczenia bada;  09-12-2016

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0

LK _
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0

LK _

** . niepewnos$c rozszerzona metody przy poziomie ufno$ci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

l

niki odnoszg sig wytacznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
\ﬁnosmaml granicznymi oraz kiedy okreslione jest to w uzgodnieniach z Khientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilo$ci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Al_ltoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-12-2016 S Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sywia Krupa AL T T
635/12/2016/M/7

Strona 1




