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Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/F/1

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swi¢1ej Barbary 18

Zlecenie Nr:

3639/06/2017

e

|
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T SR

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o i

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

(wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym

le prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

prawnie)

Punkt poboru: kurek czerpalny

Przedmiot badania: |
“~Adres pobrania:
iejsce pobrania:

Data i godzina: |

Woda przeznaczona do spozycia
37-220 Kanczuga;
SUW Lopuszka Mata

Pochodzenie wody: | SUW
Rodzaj ujecia: | brak danych
Temp. pobranej probki: Il -°C

| 12-07-2017 09:55

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 ; ; :
Probk: H t
Transport ithick: JARS Sp.z 0.0, robkobiorca: Zawadzki Rafal
Numer probki:  6475/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 12-07-2017 Data zakonczenia badan:  19-07-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnog§é** N
Barwa mg/I Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <4
LK
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.34
LK +0,05
e Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK A
50
Megtnosé NTU  [(A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.42
LK 1.0 +0.06
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK 5
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
3630/06/2017/F/1 Strona 1—|
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Zlecénie Nr:

. S S
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawey
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: kurek ezerpalny
Przedmiot badania: “ Woda przeznaczona do spozycia
-Adres pobrania: ‘ 37-222 Lopuszka Wielka 488
«gjsce pobrania: |! Zespot Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
Pochodzenie wody: | sieé wodociagowa
Rodzaj ujecia: | brak danych
Temp. pobranej probki: l8e
Data i godzina: ‘ 12-07-2017 10:05
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 . » i
Prébk i Zawadzki Rafal
Transport prébek: JARS Sp. z 0.0. e AR S
Numer probki:  6476/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 12-07-2017 Data zakonczenia badan: ~ 19-07-2017
Lab. Badany parametr i-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 031
LK +0,05
- Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK [
50
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK 1
200
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.8l
LK - 5
1.0 +0,12

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

I 3639/06/2017/F/2 Strona 11
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Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/F/3

‘ Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kaiczuga 37-220 Karczuga ul, Swietej Barbary 18

| Zlecenie Nr: 3639/06/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: kurek czerpalny

T

Przedmiot badania; ‘ Woda przeznaczona do spozycia

—Adres pobrania: 37-206 Lipnik;

iejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:
Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Dom mieszkalny - Lipnik 52
| sie¢ wodociagowa
‘ brak danych

=8¢

‘i 12-07-2017 10:10

Pobranie probek wg:

(A) PN-ISO 5667-5:2003

. ctica: adl
Transport pesisek: JARS 8p. zain, Probkobiorca Zawadzki Rafal
Numer prébki: — 6477/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 12-07-2017 Data zakonczenia badan:  19-07-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <3
LK
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 0.41
LK =0,06
= Mangan g/l (Ae) PN-EN ISO 1 1885:2009 MZ-2 <ip
LK
50
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.47
LK 10 =007
Zelazo g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <4)0
LK
200

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WY MAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

136391‘06f201 TIFI3 Strona 1 I
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41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/F/4
Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barl:y 18 i o o =il
e |
Lllecenie Nr: 3639/06/201'T ' 2 i — —j j

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
- metodyka nieakredytowana Padwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
L Adres pobrania: 37-224 Raczyna, Raczyna 146:
€jsce pobrania: || Zespot Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
Pochodzenie wody: “ sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: " brak danych
Temp. pobranej probki: - °C
Data i godzina: h 12-07-2017 10:20
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 il G .
Transpert nndbekc JARS Sp. z 0.0, Probkobiorca: Zawadzki Rafal
Numer prébki:  6478/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezeh
Data rozpoczecia badan: 12-07-2017 Data zakoiczenia badan:  19-07-2017
Lab. Badany parametr Jjom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Barwa mg/l Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.42
LK =0,06
- Mangan g/l (Ae) PN-EN IS0 11885:2009 MZ-2 1.4
LK ’ &
50 0,1
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK s
200
Mgtnoéé NTU (A) PN-EN [SO 7027:2003 MZ-2 13
LK ,
1,0 +0,2 N
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Parametr oznaczony jako "N" nie odpowiada wymaganiom okreslonym powyzej.
Eagfosmmm:m Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/F/5

ereceniodawca:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kaficzuga ul. Swietej Barbary 18

‘%Zlecenie Nr:

3639/06/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do aceny zgodnosci

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

i W obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: \‘ Woda przeznaczona do spozycia
~Adres pobrania: | 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18
gjsce pobrania: ’ Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze;
Pochodzenie wody: | sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: | brak danych
Temp. pobranej prébki: -°C

Data i godzina: | 12072017 10:30

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek: JARS Sn. s, Prébkobiorca: Zawadzki Rafal
Numer prébki:  6479/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan:  12-07-2017 Data zakonczenia badan:  19-07-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé* N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN 1SO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 048
LK +0,07
Mangan pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK -
50
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.72
LK 10 +0,11
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK s
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WY MAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
Ijssgma.'zoﬂ.'ﬂs Strona —1|
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05-119 Legionawo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka CTARRS
FILIA POLUDNIE:
41-404 Mystowice, ul, Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/F/6
| Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kaiiczuga ul. Swicte] Barbary 18 ‘

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
" - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: kurek czerpalny [
1
Przedmiot badania: | Woda przeznaczona do spozycia
L Adres pobrania; ‘ 37-220 Kaniczuga, ul, M. Konopnickiej 2;
.gjsce pobrania: | Urzad Miasta i Gminy w Kariczudze
Pochodzenie wody: “ sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: -°
Data i godzina: 12-07-2017  10:43
Pobranie probek we:  (A) PN-1SO 5667-5:2003 Ty . 2
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, Probkobiorea: Zawadzki Rafat
Numer probki:  6480/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 12-07-2017 Data zakonczenia badan:  19-07-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé=* N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO [ 1885:2000 0.46
LK +0,07
— Mangan pne/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2000 MZ-2 <10
LK 1
50
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZz-2 <4l
LK ’
200
Metnosé¢ NTU (A) PN-EN 1S0 7027:2003 MZ-2 0.53
LK 4 1
1.0 +0,08
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
Essmsfzm?fwa Strona T’




N\
JARS

£

JARS Sp.20.0.
LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a
FILIA POLUDNIE:

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/F/7
Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. E’Zwi@tej Barbary 18
| Zlecenie Nr: 3639/06/2017
(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgednosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
-Adres pobrania: 37-220 Kanczuga, Pantalowice 158;
.jsce pobrania: Ofrodek Zdrowia Pantalowice
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: -°C
Data i godzina: 12-07-2017 11:00
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5-2003 7 .
Prébk i Zawadzki R
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. oblesbiars o
Numer prébki: — 6481/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 12-07-2017 Data zakoficzenia badan:  19-07-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é=* N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO | 1885:2009 0.40
LK +0,06
g Mangan pgl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 1.1
LK 50 £0,1
Metnoséé NTU (A) PN-EN IS0 7027:2003 MZ-2 0.48
LK 10 +0,07
Zelazo ne/l (Ae) PN-EN ISO [ 1885:2000 MZz-2 <40
LK .
200

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia zdnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

I 3638/06/2017/F/I7
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BADANIA

; AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars,pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/M/1
= ; g ===
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18 ‘
| Zlecenie Nr: 3639/06/2017 f

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi {wynik mozna w

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

ykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

lejsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:
Temp. pobranej prébki:
Data i godzina:

Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
L Adres pobrania: 37-220 Kanczuga;

f SUW Lopuszka Mata
SUW

brak danych

-°C

| 12-07-2017 09:55

LK

?:nr:;ioi p;f:be:k:vg: JE;A;;T;{';I‘SZC{))..Z(‘-S67-S:ZOD3.(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Zawadzki Rafal
Numer prébki: — 6475/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 12-07-2017 Data zakorczenia badan:  14-07-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml [ (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2

Ogolna liczba mikroorganizméw
LK |w36+2°C po 48h

jtk/Iml | (A) PN-EN ISO 6222:2004

“M7Z-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

3639/06/2017/M/1

Strona 1 I
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POLSKIE GENTRUM

i .
JARS 5p. 2 ..
Thek. LABORATORIA BADAWCZE S
05-119 Legionowo, ul. Koicielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka K fanhiy
FILIA POLUDNIE:

AKREDYTACH

©

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/M/2

Zleceniodawca:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swic;tej Barbary 18

Zlecenie Nr: 3639/06/2017

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawey
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: kurek czerpalny i
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 37-222 Lopuszka Wielka 488
ejsce pobrania: | Zespdl Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: °C
Data i godzina: | 12-07-2017  10:05
Pobranie probek wg; (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 s .
Transport prébek: JARS Sp. z 0.0 Probkobiorca: Zawadzki Rafat
Numer probki:  6476/07/17 Ocena probki: — bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 12-07-2017 Data zakoriczenia badan: ~ 14-07-2017
Lab. Badany parametr Jjom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZz-2 0
LK 0
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (A) PN-EN ISO 6222:2004 - 0
LK |W3642°C po 48h by
“*Z-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
UCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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* _niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpéiczynniku rozszerzenia k=2

AN = —p———
Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych probek . Niepewnosc wynikow podaije sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody |aboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.
ik =l |

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski. LK - Myslowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:

1| Stum: f Alina - Kier. rac.Badafl WDd i SCiEké\V i
072 P p P y
18-07-2017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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JARS 5p.2 0.0

LABORATORIA BADAWCZE

POLSKIE Centaum
AxaEDYTACH

LAJSKI: %)
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/M/3
‘ Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swiqtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 3639/06/2017 \
ILefe e A e L= ST
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: kurek czerpalny
3 i
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
LAdres pobrania: | 37-206 Lipnik;
iejsce pobrania: Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: brak danych
Temp. pobranej prébki: -°C
Data i godzina: ! 12-07-2017 10:10
. . g s = g
Pobranie prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458.2007 i A nats
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki: — 6477/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 12-07-2017 Data zakonczenia badan:  14-07-2017
Lab. Badany parametr Jj.m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/lml (A) PN-EN ISO 6222:2004 - 0
LK |w36+2°C po 48h =

“MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

3639/06/2017/M/3
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e LABORATORIA BADAWCZE g;mﬁ~ S
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mlk_r()blol(]gla - ﬁzykochemla = sensoryka TR $ADANIA
FILIA POLUDNIE: . : AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 W Jars.
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/M/4
‘ Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swi:;tej Barbary 18
| Zlecenie Nré 3639/06/2017 SR e SR = e v s g ey ‘_7‘_‘
[ e = T Al el S L |
(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykarzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: kurek czerpalny
| Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 37-224 Raczyna, Raczyna 146;
gjsce pobrania: Zespol Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: J brak danych
Temp. pobranej probki: ‘ -°C
Data i godzina: | 120722017 10:20
Pobranie pro'bek wg  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Probkobiorca: Zawadzki Ragat
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer probki:  6478/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 12-07-2017 Data zakorniczenia badafi:  14-07-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 - 0
LK w 36+2°C po 48h &

*MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

UCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (edpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

3639/06/2017/M/4 Strona




El—eceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. S'wietej Barbary 18
l

3639/06/2017

Zlecenie Nr:

JARS W, M
RN PLA

~ St i

JARS Sp.10.0, m
LAJSKI: LABORATORIA BADAWCZE T %

. . . . . 5 v //\_\\ o
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka IS L
FILIA POLUDNIE: 4 o o
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/M/6

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar} - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: kurek czerpalny |

Przedmiot badania:
-Adres pobrania:

2jsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:
Temp. pobranej probki:
Data i godzina:

Woda przeznaczona do spozycia
37-220 Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2;
Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze
| sie¢ wodociggowa
brak danych
[ -°c
12-07-2017 10:43

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

dbkobi f Zawadzki R
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Hrobkobiorea ST
Numer probki:  6480/07/17 Ocena probki: — bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 12-07-2017 Data zakoinczenia badan: ~ 14-07-2017
Lab. Badany parametr j-m, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§és* N
Liczba bakterii z grupy coli Jjtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogolna liczba mikroorganizmaow Jtk/1Iml (A) PN-EN ISO 6222:2004 - 0
LK |w36+2°C po 48h |

—.2

- wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
UCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

3639/06/2017/M/6
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e LABORATORIA BADAWCZE T
: 5 . i ; AN
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka MRS saoAnia
FILIA POLUDNIE:
I AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 3639/06/2017/M/7

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kanczuga ul. Eiwif;tej Barbary 18

|
3639/06/2017 : s j

| Zlecenie Nr:

_—

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mazna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: kurek czerpalny
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
| Adres pobrania: 37-220 Kanczuga, Pantalowice | 58;

gjsce pobrania:
rochodzenie wody: |
Rodzaj ujecia: ‘

Osrodek Zdrowia Pantalowice
sie¢ wodociagowa
brak danych

0O

Temp. pobranej prébki: -°C
Data i godzina: | 12072017 11:00
Paobranie préf)ek weg (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Protkobiones: Zawadzki Rafal
Transport prébek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki: — 6481/07/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 12-07-2017 Data zakoriczenia badan: ~ 14-07-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é* * N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogolna liczba mikroorganizmow Jjtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 - 0
LK |W36+2°C po 48h L

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

wCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

3639/06/2017/M/7
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** _niepewnosé rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpblczynniku rozszerzenia k=2
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Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych prabek . Niepewnos¢ wynikow podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoéci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kKiedy okreslone Jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan prabek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

i

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK -Myslowice, P - Pomiar in situ
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil: Podpisano:
P1 Stumpf Alina - Kier.Prac.Badan Wody i Sciekow ;
-07-2 ) ; . !
18-07-2017 Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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