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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/1

Zleceniodawea: Zaktad Gospodarki Komunalej Kanczuga 17220 Kancruga ul, Swigtej Barbary 18
! — - — =
Zlecenie Nr: 3204/10:2007

(A) = metodyka akredytowana; referencyjna - o S prawo tak stanowl [wyni maotna wykorzystad do oceny rgodnodci w abszarpe megulaowanym prawnia)

(Ae-metodyks akredytowana 2 zakresu elaslycemega, referencyina o ile prawo fak stanowi (wynik moina wykorzysiad do cceny zgodnodc w obszare mgulawanym prawnia)
(Ar) - matodyka akredytowana, réwnowaing do referencying (wynik madna wykarzystad do oceny modnoéci w obszarma regulowanym prawnis)

LA} - metodyka akadylowana Podwykonawcy
- meindyka nieakredytowana Fodwykaonawey
N -wiynik neezgodny z wymaganiami
(W) - norma wycofana przez FEMN - metoda zatwierdzona w Laboretonum JARS sp. 2 oo

Paxkt poborily Kurclcemrpaty -
Przadmiot badania: || Woda przemmaczona do spozyvcia
Adres pobrania; ! 37-220 Kanczuga;
Migjsce pobrania: | SUW Lopuszka Mala
Pochodzenie wody: | SUW
Bodzaj wjecia: brak danych
Temp. pobrangj probki: 9.6°C
Data i godzina: 03-11-2017 0936
PFobranie prdbek wg:  (A) PR-1580 5667-5: 2005 : i ; )
Transpart pribek: JARS Bp, z 0.0, Praboblorca: Zawadzki Rafal
Wumer prabki: 4331117 Ocena probki:  ber zastreeden
Data rozpoczecia badan:  03-11-2017 [ata zakonczenia badan;  0O8-11-2017
Lah. Badanv parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé* N
Barwa mg'l Pi (A) PN-EN IS0 TEET:2012 pht 6 ME2 =5
LK
Fosfior ogiiny my'l {Ae) PN-EN 150 11885:2009 033
LK 0,05
biangan rgl {Az) PN-EM 150 11885:200% ME-2 <10
LK 50
Mpnodd MTU {A) PH-EN 150 T027-1:2016-09 pkt ME-2 0.32
LK = s S00%
Felaro gl (Ae) PN-EN [50 118852009 ME-2 <40
e 200
UWAGE:
W prébie 45311 Fosfor opdiny = 0.76 myP2051
MZ-2 - wymngania wg Rezporzadzenia Ministra Zdrawia 2 dnia 13 listopada 2015 1. (Dz. L. 2015 poz. 1969)
OCENA ZGODNOSCI Z WY MAGANLAMI:
Protka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyej.
3264M V2 TIFH Strona




Wiy, ST,
JARS S |PCA
h S e T Pauit Cimiing
Mt Ep pen
e LABORATORIA BADAWCZE i@%ﬁﬁ:
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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/2
Zlecenindawea: ) Faklad Gospodarki Komunalngj Kanczuga 37-220 Kaficzuega ul. Sw_hpt-e_i Barl:.'an- 18 - |
|Zlocente Mrs: 1264/10/2017 . o 1'

A} - matodyka akredytowana: refarencyjna - o lle prawo tak stanow! (wynik moana wykorzysiad do oceny Zgodnosc) w obsZATTe raguiowanym orawne)
{Ae)-metodyka akredytowana z zakresy slastycznegoe, referencyina o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykomystad do coeny zgodno$ci w shszarze regulowanym pravenic)
{#Ar) - metodyka akredylowana, iwnowaina do referencyjng] (wynik modna wykorzystad do oceny sgodnasc w obszarze ragulawarnym praw nis)
*[A) - matodyks akredytowana Fodwykenawey
" - matodyka nieakredyiowana Podwykonawcy

M - wynik nigzgadng ¥ wymaganami
(W) - norma wycolana przaz PEM - mateda zatwisrdzona w Labaratorium JARS sp. z 0.0,
P““m,__p?hg.r_rf%} - o J(urgk ; J. -.1“"" o . ¥ -
Przedmioct badania: | Wada prreznaczona do spoiycia
Adres pobrania; | 37-222 Lopuszka Wielka 488
Migjsce pobrania: Zespi] Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
Pochodzenie wody: sied wodociggowa
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobrane] probki: 12,1 %
[ata i godzina; 03-11-2017 09:50
Folwranic prdpck wes (A) PN-IS0 5667-5:2003 Prbikobioria: Pawadekl Kafud
Transport prabek: JARS Sp. z 0.0,
Wumer probki;  434/11/17 Ocena prabki:  bez zastreeten
Data rozpoczgeia badan:  03-11-2017 Data zakonczenia badan:  08-11-2017
Lab. Badany parameir Jome Metodyka badania wg Wymagania Wynik 7 Miepewnosé®* N
Barwa mgl Pt (A) PH-EN IS0 T88T:2012 pkt & M2 25
LK
Fosfor ogilny gl (Ae) PH-EN 150 118852000 038
LK 0,06
blangan pgl {Ag) PN-EM 150 11885:2009 MEZ-1 < 1.0
LK 50
Metnnéd NTU (A} PN-EN 150 7027-1:201 609 pk MZ-2 .45
53 ' &
o 1.0 Ehil
Felaro pel (A2 PN-EN 1500 118852009 MZ-2 <40
e 200
LW LG
W peibie 434/11 Fosfor ogetay = 0,87 mgh2031
MZ-2 - wymagania wg Roeporzadzenia Ministra Zdrowla 2 dnia 13 listopada 20135 r. (D2, L. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prabka (probki) w badanym zakresie odpowiada {cdpowiadaja) wymaganiom okreslonym powy2e).
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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/3

| Lleceniodawea:

Faklad Gospodr;rkj Komunalnej Kancruga 37-220 Kahcamuga ul... .E;',.';J.ri-giej Barbary 18

i Zlecenie Nr:

3264/10/2017

Y

[A) - melodyka akredyiowana; referancying - o e prawo tak stanowi (wynik motna wykorzystad do oceny zgodnodcl w obszeme regulowanym prawnie)
[AeFmetodyka akredylowana @ rakresu slastycanega, referencyina oile prawo fak stanowi fwynik mazna wykorzystad do oceny zgodnodct w obszarze regulowanym prawnia)

(A&r) - melodyke akredylowana, rwnowaing da relenencyjne) fwynik matna wykarzystad do oceny zgodnodci w obszame regulowanym prawnie)

*iA} - metodyka akredyivwana Podwykonawcy
- metodyka nisakradytowana Pocwykonawoy
M = wynik neszpodny 2 wymaganiami
(W) - norma wycofana przex FEM - metoda zatwiardzona w Laboralonum JARS 5p. Z oo

Pkt poUord: bl e
Priedmiot badania: | Woda preesmaczona do spoivein
Adres pohrania: || 37-206 Lipnik;

Migjsce pobrania: [Drom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody; || sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujecia: brak danych

Temp. pobrane] probki; 13,2 °C

Data i godzina; 03-11-2017  10:10

Pebrinie probek wi:  (A) PN-1S0 5667-5:2003 CuE - ]
Prébkohiorca: Lmwadzki Hafal
Transpart probek: JARS Bp. z 0.0 e e ALEK] R
Mumer prébki: 455/ 11/17 Ocena probki:  bez zastrzesen
Data rozpoczecia badan:  03-11-2017 Data zakonczenia badan:  08-11-2017
Lab. Badany parametr Jom Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Miepewnosdé** N
Barwa 'l Pt (A) PN-EN IS0 78872012 pkt 6 MZ-2 =5
LK
Fosfor ogélny mgl {Ae) PN-EM 1500 | 1885:200% 0.34
= 0,03
Pelangan pa’l {Ac) PN-EN IS0 11885:2009 MZ-2 <10
Lk %0
Metnode NTU (A} PN-EN IS0 7027-1 201609 pht MZ-2 .58
53 : +
L 1,0 HER
Felazo ugl {Az] PN-EN 150 11585:2009 MZ2 <40
e 200
UWAG:
W prikie 43311 Fosfor ogdly = 0,78 mgP2051
MZ-2 - wymaganina wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. L, 2015 poz. |939)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada {odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyie].
I264M0/201TF2 Strana
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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/4

| Zleceniodawea:

Eiece_nie Nr:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kanczuga ul, Swistej Barbary 18

326410/2017

) - matadyka skredytowana: refamncyjna - o il prawa tak stanow| (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

Ag-metodyka akredylowana 2 zekresy alastycznago, referencyjna o e prawa tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny Zgodnosci w obszarzs requicwanym prewnis).
{Ar} - metodyla akradylowana, rdwnowazna do referencyjne| (wynik mozna wykorzystat do oceny zpodnascl w obszame reguicwanym prawnie)

*(A) - metodyka akmedyiowana Podwykonewcy

- metodyka nieakredylowana Podwykonawcy

N = wynik niezgodny z wymaganiami

(W] - norma wycafara preex PKN - metoda zatwismdzona w Laboralarium JARS 8p. 2 oo

Punkipoborss  Kurekcserpalny oY 5
Przedmiot badania: || Woda pracmacaona do spokycia
Adres pobrania: 37-224 Raceyna, Raczyna 146;
Migjsce pobrania: Fespol Szkolno-Gimnagjalny Racavna 146
Pochodzenic wody: | siet wodociagowa
Rodzaj ujecia: [ brak danych
Temp, pobrane] probki: [ 128=C
Data i godzina: |I 03-11-2017  10:30
Pobranie prébek wg:  (A) PRN-1S0 5667-5.2003 a . Bt
Transport probek:  JARS Sp. z 0.0 . Tribobims:  Femmskifia
Numer probki:  456/11/17 Orcena probki;  bex zastressen
Data rozpoczecia badaf 03-11-2017 Data zakodczenia badan:  O8-11-2017
Laly, Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnoscés* N
Biirwa mgl Pt | (A) PN-EN 150 7887:2012 pkt 6 MZ-2 &
LK
Fasfor opdiny mgl {Ae) PR-EN 150 | 18852000 0.33
LK =005
Mangan pl (Ae) PN-EN [S0 11BES: 2008 ME-2 <10
i 50
Mletnosd MTU {A) PH-EN 150 7027-1:2016-09 pkt MZ-2 0.3
LK 3.3 1.0 20,14
Felazo ugl (Ae) PN-EN 150 118852009 MEZ2 =40
oy 200
LW AL
W prihie 456111 Fasfor ogtiny = 1,76 mgPI08
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnin 13 lisiopada 2005 r. (De. U, 2005 poz. 1985)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prabka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze).
AZEAM Q20 TIFIE Strona
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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/5
Zleceniodawca: Nl -Ea_k-]-ad_ﬁmpnmmi @n:unalnej Kaficzuga 37-220 Kafczuga ul. Swigtej Barbary 18
| Zlecenie Nr: 3264/102017 TEh ) '

[A) = metodyka akredylowana, referencyna - o lle prawo 18k stanowl {wynik maina wykorzystac do ocany zgednosci w obszame regulcwanym prawnis)
[Amj-metodyka akredytowans 2 zakresu slastycanego, rafarencyina oile prawo fak stanowi fwynik mazna wykarzystad do cceny 2godnodc w obszanze reguloaanym prawnie)
(Ar) - matodyka akredytowana. réwnowaina do referencyjne (wynik magna wykarzystat do oceny zgodnedcl w obazarze regulowanym prawnie)
*iA) - metodyka akedylowana Podwykonawcy
- metodyks nieakredytowana Fadwykanawey
M - wynik nigzgodny 2 wymaganiami
(W) - norma wycotans preez PEN - matoda zatwierdzona w Laboratorium JARS &p. 2 oo

Punktpoboru:  Kurekezerpalny . P
Przedmiot badania: | Woda preeznaczona do spodycia
Adres pobrania: | 37-220 Kaficzuga, ul. Sw. Barbary 18
Miejsoe pobrania: Faklad Gospodarki Komunalnegj Sp. z 0.0, w Karicaudze;
Pochodzenic wody: sied wodociagowa
Rodzaj ujgcia: bwak danych
Temp. pobranej prabki: | 128°C
Data i godzina: | 03-11-2017 09:20
Fotwmle pritek we:. (A) E-150) 3007-F.2008 Prébkobiorea:  Zawadzki Rafal
Transpon probek: JARS Sp. z ouo,
Mumer pedbki: 4571117 Ocena probki:  bez mistraeden
Data rogpocegoia badan: — 03-11-20017 Data zakoliczenia badan: ~ 08-11-2017
Lah. Badany parametr o, Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Nicpewnosé=* ™
Barwa mgl Pt [A) PN-EN 180 TBET:2012 pkt & MZ-2 <5
LK
Fasfor ogdlny mgl {Ae) PN-EN 150 11885:2000 03z
LK +0,05
Ilangan ngl {Ag) PN-EM 150 11885:200% MEZ-2 <L
i 50
Mpmodd NTL (A) FN-EN 150 T027-1:2016-09 pki MZ-2 018
53 ; 4
LK 10 0,03
Felazo pgl {Ae) PN-EM 130 1 1885:200% ME-2 4.0
L 200
LW AGHE
W prabie 45711 Fesfor agiiny = 0,73 mgP20517
#AZ-2 - wymaganin wg Rocporzsdzenia Ministra Zdrowla 2 dnia 13 listopada 2015 r. (D, L. 2015 pez. 1989)
OCENA ZGODNOSCT Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada {odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze],

3254H D201 TIFYS Eine 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/6

| Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18 o |
. e : ) o i i
| Elecenie Nr: 3264/ 10/2007 [
[A) - meicdyka akrecyiowana; referencying - o Ba prawo tak stanowl faynik modna wykomystad do oceny zpodnodci w abszarze regulowanym prawnia)
[Ae}-metadyka akredytowana z zakresu elastycanega, referencyina o ile prawo lak sanowi fwynik mozna wykorzysted oo oceny zgodnodc w obszarze regulawanym prawnis)
[Ar) - matodyka akradytowana. réwnowazng do referencyine] faynik modna wykorzyatad do oceny rgodnodei w abszarre regulowanym prawnia)
*(A) - metodyka akredyiowana Podwykanawey
¥ = metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
M -wynik nsszgodny 2 wymaganiami
(W) - norma wycolana przez FEMN - meloda zabwierdzona w Laboratarium JARS Sp. 2 0.0
Punkt poberu: Kurek czerpalny
T et e R e L i ==k e
Przedmiot badania: Woda preemaczona do spozveia
Adres pobrania: 37-220 Kancruga, ul. M. Konopnickiej 2;
Migjsce pobrania: Urzad Miasta 1 Gminy w Kafczudae
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Fodzaj ujgcia; | brak damvch
Temp. pobranej probki: | 12,8 °C
Data i godena: ! 03-11=20017 11:16
Pobranie prabek we:  (A) PN-150 5667-5:2003 ; e »
Transport probek: JARS §p. 7 0.0, Priblobionea: Fawadzki Rafal
Numer probki: 4581117 Ohcena probkis  hew zastreezen
Data rozpoczecia badan:  03-11-2017 Data zakofczenia badah:.  08-11-2017
Lah, Badany parametr Jom. [ Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé** I
Barwa med Pr | (AY PN-EN IS0 TRET: 2002 phi 6 MZ-2 oy
LK
Fosfiar ogdlny mg/l (Ae) FN-EN 150 1 1885:200% 032
LK +0,04
Mangan ngl {Ae) PR-EN 1500 115852009 ME-2 <10
LK
50
bgtnosc NTU (A) PM-EN 180 7027-1:2016-09 pkt ME-2 0.89
LK 3 - 0,13
Felazo gl {Ae) PN-EN [S0 1 18852009 MZ-2 <40
e 200
UWAGHE
W prdhie 438/| | Fasfor ogalny = 0,73 mgFR0%|
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 13 listopada 2005 . {Dz 17, 2015 poz. [989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAML:
Probika (probki) w badanym sakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyiz.
lazsmnrzni?rm s I I
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Sprawozdanie z badan Nr: 3264/10/2017/F/7

Zleceniodawea:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18

Zlecenie Nr:

32641002017

{A) - matodyka akredytowans; rafarencyjna - o ile prawa tak stanowi (wynik mazna wykorzystad do oceny zgednoéci w obszarze regulcwanym prawnie}
[Ae}-metodyka Bkredytowana 7 zakresy slastyczneqo, relerencying o lle prawo tak stanowi (wyni mozna wykarzystad do oceny 2podnodci W obszare reguiowanym prawnie)
[Ar) - metodyka akredylowana, Mwnowakna do relenancyne| (wynik moina wykorzystad do aceny znodnodei w ObSZEMRE reguicwanym prawnic)

*(A) - metodylka akradyiowana Podwykonawcy

- meindyka nisakredylowana Podwykonawey

M - wynik nigzgodny z wymaganiami

(W] - norma wycafana preez PEM - metoda zatwismdzona w Labomatorum JARS &p. 2 o.o.

Punkt poboru;
Preedmiot badania: e B
Adres pobrania: | 37-220 Kahczuga, Pantalowice 158;
Miejsce pobrania: Oérodek Zdrowia Pantalowice
Fochodzenie wody: siet wodociagowa
Roodmj ujecia: | brak danych
Temp. pobranej prabdi: 11,9°C
Data i godzina: 03-11-2007  11:30
Pabranic probek we:  (A) PN-IS0 5667-5:2003 g ) ; ;
Tronsportpedbel:  JARS Sp.z o, Probiobloccs:. - Zwweaddale Rafk
Wumer probki: 43911717 Ocena probki:  ber mastraesen
Data roepocrecia badan: — 03-11-2017 [ata zakonczenia badan:  08-11-2017
Lah. Badany parametr JELS Metodyka badania wg Wymagania Wynik [ Niepewnosé** ™
Barwa miy] Pt (A) PM-EN 150 7RR7:2002 pt 6 MZ2 8
LK
Fosfor ogélmy mg'l {Az) PR-EMN 150 1 IRES 20049 0.27
LK =04
Mamgan p'l [Ae) PN-EM 150 11885:200% MZ-2 <10
LK 50
Mlgtnogi NTL {A) PN-EN 150 T027-1:201609 pka MZ2 026
LK 5 10 0,04
Felazo pl (Ag) PN-EM 150 | 1885:200% ME-2 <40
LK 200
WAl
W pribis 43911 Foafor opiley = 0,62 mgP2051
M#-2 - wymaganin wg Reeporzadzenia Ministra Zdrowia 2 doia 13 listopada 2015 ¢, (De. U, 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probkea (probid) w badanym zakresie odpowiada (cdpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze|,
Fzsmwzumm Smora 1 J




** - niepawnass r0Zs2ArZona wyniky prey poziomie ufncdcei ok 958% i wpslczynniku rozszerzania ke (nie uwzglednia nieprwnosci poblerania probak]

[ = =
Winiki edneszy sig wylacanie oo badanych prdbek . Migpewnese wynitw podaje sie w sytuacfi, gdy ma io znaceenie dia misrodajnesc wyninow badan lub zgodnotei = wyspeeyfikowanymi
wanoSCiami granicenym orax kiedy okragions |est o w uzgodnieniach 2 Kliemem
Sprawcadanie zawiera wyniki badan probek w oS 1 5211 bez pisemnej zgody laboratorum nie moz2e byt powielane inaczel jak tylko w caloscl.
W clagu 14 dni ed alrzymania sprawozdania z badan Kbanl ma prawo do rekiamac

== =) :
Uwagi:
Sprawazdanie sporadzone w 1 agz. Egz Nr 1 : Secenadawea Kaopia egz. Nr 1 - Archivwum wim
Migjsce wykonywania badan; LL - Lajski, LK - Myslowice, P - Pomiar in sit
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryeowal wynik: Tatwierdzil: Podpisana:
112 Fé& Gildd MNatalia - Kier. Prac. Analiz Klasyczmych : )
08-11-2017 M3 Trela Zhigniew - Kier. Prac. Oznacz Metali Doradca Analityczny Hwalifikowanym podpisem elektronicznym
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