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JARS
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JARS Sp.xo.o.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a
FILIA POLUDNIE;
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars,pl

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKAEDYTACE

0

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/6

Zleceniodawea:

230/05/2017

Zlecenie Nr:

Zakiad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul, Swiete] Barbary 18

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawo tak stanowi
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna oile prawo tak stanowi
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do
“(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

(wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Punkt pobor  Kurek czerpalny Sk iF
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 37-220 Kanczuga, ul. M, Konopnickiej 2;
‘gjsce pobrania: Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze
rochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 10,5 °C
Data i godzina: 17-05-2017 08:15
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 A : <
L R
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Tbiubiorcs S Bubor
Numer probki: ~ 9323/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  17-05-2017 Data zakoficzenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.46
LK +0,07
| Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mz-2 <1lo
K i
50
Megtnos¢ NTU (A) PN-EN ISQ 7027:2003 MZ-2 0.46
LK 10 +0,07
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 5.0
Do 5 00 i0.5
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
I 230/05/2017/F/6 Strona Tl
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JARS 5p.z 0.0,

LAJSKI: LABORATORIA BADAWCZE

PCA

POLSKIE CenTRuM
AKREDYTACII

Y
)

i

05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka "4:@\“\\‘ BADANIA
FILIA POLUDNIE:

: AB 1095
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/M/6

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kariczuga ul. $wigtej Barbary 18

Zleceniodawea:

Zlecenie Nr: 230/05/2017

-_

(A) - metodyka akredytowana: referencyjna - o ile prawe tak stanowi (w!

ynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile

prawo tak stanowi
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do
N - wynik niezgodny z wymaganiami

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Punkt poboru: _ Kurekczerpamy ' b2 ; Ok
Przedmiot badania: ' Woda przeznaczona do spozycia ' :
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2;

Miegjsce poboru: Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze
| Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa

dzaj ujecia: glebinowe

remp. pobranej probki: 10,5 °C

Data i godzina: 17-05-2017 08:15

Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 J(A) PN-EN ISO 19458:2007 T i
Transport prbek: TARSSh, 2o, Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki:  9323/05/17

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: 17-05-2017

Data zakonczenia badan:  19-05-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé**
Liczba bakterii z grupy coli Jjtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogolna liczba mikroorganizmow Jjtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 0
LK |W36+2°C po 48h

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
'OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

L Jbka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Esoms:zmwws
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05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia = ﬂzykochemia - sensoryka KRR BADANIA
FILIA POLUDNIE;

j AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/1

Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swif;tej Barbary 18

Zlecenie Nr: 230/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do aceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

*

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: ~ Kurek czerpalny il [ g
Przedmiot badania: . Woda przeznaczona do spuzfcia
Adres pobrania: 37-220 Kanczuga;
‘ejsce pobrania: SUW Lopuszka Mata
rochodzenie wody: SUwW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej prébki: 9.5'°C
Data i godzina: 17-05-2017 08:40
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-10:1997 ; 2 S :
Transport probek: IARSShz 6. Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki:  9318/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 17-05-2017 Data zakonczenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr i-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Barwa mg/ Pt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <4
Do
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.38
LK +0,06
Mangan ng/l | (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <ilo
K i
50
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.28
Do 1.0 +0,03
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN IS0 11885:2009 Mz-2 =5
Do 5!
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz, 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
[2301‘05.'2017.’5‘1 Strona
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AXREDYTAGH
JARS Sp.10.0,
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it LABORATORIA BADAWCZE acre Y

05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ek ‘.':I:T\“\\‘ BADANIA
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul, Fabryczna 7

N\
JARS i B
A i

www.jars,pl AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/M/1

Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr: 230/05/2017 '

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

SN PREIT G Kardem iy . : WA
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru; 37-220 Kanczuga;
Miejsce poboru: SUW Lopuszka Mala
Pochodzenie wody: SUwW
dzaj ujecia: glebinowe
Lemp. pobranej probki: 9.5 °¢
Data i godzina: 17-05-2017 08:40
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007 . e :
Tywisport pircbek: JARS Sp. z 0.0, Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki: — 9318/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 17-05-2017 Data zakonczenia badan:  19-05-2017
Lab. Badany parametr im, Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é** | N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml [ (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogdlna liczba mikroorganizméw Jjtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 0
LK |W 36£2°C po 48h i

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

I_kaa (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

[ 230/05/2017/M/1 Strona TI
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rasKE LABORATORIA BADAWCZE =SS S
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia o flzykochemia = sensoryka '4,/”!?\“\\‘\ L
FILIA POLUDNIE: : i
41-404 Mysltowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/M/2

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swif;tej Barbary 18

Zleceniodawea:

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
lastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze
na do referencyjnej (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Zlecenie Nr: 230/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu e
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowaz
N - wynik niezgodny z wymaganiami

regulowanym prawnie).

%ﬂlﬁgﬁf)@gm 2 % ~ Kurekczerpalny ; ; M
Przedmiot badania: [ Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-222 Lopuszka Wielka 488
Miejsce poboru: Zesp6t Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
dzaj ujecia: glebinowe
Lemp. pobranej probki: 11,5 °C
Data i godzina: 17-05-2017 09:10
Pobor prébek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 (A) PN-EN I1SO 19458:2007 e :
Thanspott pediick: JARS Sp. z 0.0, Prébkobiorca: Wilk Robert

Numer probki:  9319/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: ~ 17-05-2017 Data zakoniczenia badan:  19-05-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0

LK 0
Ogolna liczba mikroorganizmow Jtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 0

LK |w36£2°C po 48h !

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
'OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

bka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Ifmowzoﬁ.'wz
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JARS Sp.z 0.0 m :
rasskr LABORATORIA BADAWCZE T
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia = fizykochemia = sensoryka ’4,4@\\\\‘ e
FILIA POLUDNIE: . T
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/201 7/M/3
Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18

= - !
Zleceniodawca:

i

Zlecenie Nr: 230/05/2017

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Punkt poboru: Kurek czerpalny .
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-206 Lipnik;
Migjsce poboru; Dom mieszkalny - Lipnik 52
-Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
odzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 14,1 °C
Data i godzina: 17-05-2017  09:40
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 R :
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki:  9320/05/17

Ocena probki:  bez zastrzezer

Data rozpoczecia badan: 17-05-2017 Data zakonczenia badan:  19-05-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnoscé** | N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1 :2014-12 MZ-2 0

LK 0
Ogolna liczba mikroorganizmaw jtk/1ml (A) PN-EN ISO 6222:2004 0

LK |W36£2°C po48h I

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
[OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

Ijbka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze;.

lfomsfzomws
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JARS
N,
JARS Sp.10.0.
LAJSKI:
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul, Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

www.jars.pl

PoLsxie CeNTRUM
AKRENYTACH

>

BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/M/4

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. §wi¢tej Barbary 18

Zlecenie Nr:

230/05/2017

Lt

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta

N - wynik niezgodny z wymaganiami

W obszarze regulowanym prawnie)

¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Punkpoboru:  Kurekczerpalny S gt iR TR &
L il b Sl R fEasn M 4 . . x 3 LA S e L2 S = WL, S = e
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146;
Miejsce poboru: Zesp6l Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
Rochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
dzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej prébki: 12,1 °C
Data i godzina: 17-05-2017 10:00
Pobér prébek wg; (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN SO 19458:2007 i dhe = '
Transpott prébek: JARS $p. z o, Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki: ~ 9321/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  17-05-2017 Data zakonczenia badaii: ~ 19-05-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é** | N
Liczba bakterii z grupy coli Jt/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogélna liczba mikroorganizmaéw Jjtk/1ml (A) PN-EN 1S0 6222:2004 0
LK w 36+2°C po 48h

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Jdbka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okre§lonym powyzej.

I 230/05/2017/M/4
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JARS $p.x0.0.
AT LABORATORIA BADAWCZE TS S
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka s Basanin
FILIA POLUDNIE:
- AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 Wyw.jars,pl
Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/201 7IM/5
R e e
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 230/05/2017
—_— |
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo lak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kariczuga, ul. Sw. Barbary 18
Miejsce poboru: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze;
-Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
sdzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej prébki: 9,1°C
Data i godzina: 17-05-2017 08:00
Pobor prébek we: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Probkobiorca: Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer probki: ~ 9322/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 17-05-2017 Data zakoriczenia badan:  19-05-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogodlna liczba mikroorganizméw jtk/1ml (A) PN-EN ISO 6222:2004 0
LK |W3622°C po 48h
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
I0CENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

-dbka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koécilna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka '4,@\\3‘ SASIx
FILIA POLUDNIE: y AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 BRI arE.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/M/7

_—

Zleceniodawea: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Karczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 230/05/2017 5

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referenc
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referenc
N - wynik niezgodny z wymaganiami

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
yina o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
yinej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

o RTINS A e o NOR SRR Y =
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-220 Kariczuga, Pantalowice 158;

Miejsce poboru: Osrodek Zdrowia Pantalowice
“Rochodzenie wody: sie¢ wodociagowa

sdzaj ujecia: glebinowe

Temp. pobranej prébki; 10,5 °C

Data i godzina: 17-05-2017 10:30

Pobér probek wg: A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . ¥
Tmnspzrt = 6bei: J(A]is S0 zoa, ( Probkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki:  9324/05/17

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczecia badan: 17-05-2017

Data zakoriczenia badan:  19-05-2017
Lab. Badany parametr im, - Metodyka badania wig Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli Jtk/100mI [ (A) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Ogélna liczba mikroorganizméw jtk/1ml (A) PN-EN IS0 6222:2004 0
LK |W36+2°C po 48h

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

I_.ébka (prébki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

L230105f201 7IMIT
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Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/2

=
Zleceniodawea:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swif;tej Barbary 18

Zlecenie Nr:

230/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
.

N - wynik niezgodny z wymaganiami

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

regulowanym prawnie).

3jsce pobrania:
Pochodzenie wody:
Rodzaj ujecia:
Temp. pobranej prébki:
Data i godzina:

Zespdt Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
sie¢ wodociagowa

glebinowe

11,5°C

17-05-2017 09:10

Punkt poboru: ~ Kurekczerpalny i d o £ i -
pastis Ny 7 ¥ oy # A S8 i AL - v ~ 5 W ad i

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres pobrania: 37-222 Lopuszka Wielka 488

Pobranie probek wg:

Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

(A) PN-ISO 5667-5:2003

Probkobiorca:

Wilk Robert

Numer prébki: ~ 9319/05/17

Ocena probki:

bez zastrzezen

Data rozpoczecia badar: 17-05-2017

Data zakoriczenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Barwa mg/lPt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <9
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.44
LK +0,07
= Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LUK 4
50
Metnosc NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.34
LK s
1,0 +0,05
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
Do 5
200

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 2 dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U, 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

Iﬁomsfzomr.'z

Strona 1 l




()

JARS Sp. 2z 0.0
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BADANIA

AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/3

Zleceniodawca:

LZlecenie Nr:

Zaklad Gospodarki Komunalnej Karczuga 37-220 Kanczuga ul. Swi@tej Barbary 18

230/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (w
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna oile prawo tak stanowi
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna w
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

ynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
ykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

Data i godzina:

17-05-2017 09:40

Punkt poboru: Kurek czerpainy "
Przedmiot badania; Woda przeznaczona do spozycia
~Adres pobrania: 37-206 Lipnik;
lejsce pobrania; Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 14,1 °C

Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 e i
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki: ~ 9320/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badafi: ~ 17-05-2017 Data zakonczenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé* N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.47
LK £0,07
- Mangan ngl (Ae) PN-EN 1SO 11885:2009 MZ-2 <1o
LK .
50
Metnosé NTU (A) PN-EN IS0 7027:2003 MZ-2 0.30
LK 1.0 =0,05
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 2.0
Do 200 +0,8

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

l 230/05/2017/F/3
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FILIA POLUDNIE:
: AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/4
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swiqtej Barbary 18
i
Zlecenie Nr: 230/05/2017 ‘
(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy
*  -metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami
Punkt poboru: Kurek czerpalny ]
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres pobrania: 37-224 Raczyna, Raczyna 146:
2jsce pobrania: Zespét Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 12,1 °C
Data i godzina: 17-05-2017  10:00
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 T ;
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Exbbkenior Wil Rabert
Numer prébki: ~ 9321/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 17-05-2017 Data zakonczenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é* * N
Barwa mg/lPt [ (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
Do
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.20
LK +0,03
g, Mangan pnel (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
¥
K
50
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MzZ-2 0.34
LK 1.0 £0,05
Zelazo ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
Do ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

| 230/05/2017/F/4
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Zleceniodawea:

Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/5

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kariczuga ul. §wi¢tej Barbary 18

@cenie Nr:

230/05/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

- metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

-

N - wynik niezgodny z wymaganiami

I W obszarze regulowanym prawnie)
ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

i

‘Pn'—zedllnbt badania: Woda }przeznaczona do spaZybia
-Adres pobrania: 37-220 Kaiiczuga, ul. $w. Barbary 18
ejsce pobrania: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0, w Kanczudze;
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej prébki: 9,1°C
Data i godzina: 17-05-2017 08:00
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 S "
Trauspoct prshek: JARS Sp. 0.0, Probkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki:  9322/05/17 Ocena prébki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan; 17-05-2017 Data zakoriczenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr jom. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewno§é** N
Barwa mg/lPt | (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 5
LK ]
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.49
L 0,07
= Mangan png/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1lo
LK [
50
Megtnosé NTU (A) PN-EN IS0 7027:2003 MZ-2 030
LK 1.0 +0,05
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN I1SO 11885:2009 MZz-2 <40
Do 1
200

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

230/05/2017/FI5
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Sprawozdanie z badan Nr: 230/05/2017/F/7

Zleceniodawcea:

Zlecenie Nr:

230/05/2017

Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37

-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o i
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik
*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy
N - wynik niezgodny z wymaganiami

(wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
le prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do eceny zgodnosci
mozna wykorzystaé do eceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

W obszarze regulowanym prawnie).

Punkt poboru: ~ Kurek czerpalny Y ! 3
Przedmiot badania; Woda przeznaczona do spozycia
~“dres pobrania: 37-220 Kanczuga, Pantalowice 158;
.iejsce pobrania: Oérodek Zdrowia Pantalowice
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 10,5 °C
Data i godzina; 17-05-2017  10:30
Pobranie probek wg:  (A) PN-ISO 5667-5:2003 _— ;
Transport ok JARS Sp. z 0.0, Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  9324/05/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 17-05-2017 Data zakoriczenia badan:  08-06-2017
Lab. Badany parametr j-m. Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnogé** N
Barwa mg/1 Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogélny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2000 0.35
LK £0,05
& Mangan ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK B
50
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.35
LK 10 +0,05
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
Do ,
200

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

I 230/05/2017/F/7
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** _niepewnoé¢ rozszerzona wyniku przy poziomie ufnosci ok. 95% i wpdtczynniku rozszerzenia k=2

== il
Wyniki odnosza sig wylacznie do badanych probek . Niepewnosé wynikéw podaje si¢ w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnoci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okresione jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji
Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL. - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ

Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik': Zatwierdzil: Podpisano:
F6 Gi6d Natalia - Kier.Prac.Analiz .
R620LT Klasycznych Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

K6 Cnota Lukasz - Kier.Prac.Oznacz. Metali
Sylwia Krupa T
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