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Sprawozdanie z badan Nr: 1896/03/2017/F/1

Zleceniodawca: Urzad Gminy Wodzistaw 28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6

Zlecenie Nr: 1896/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 28-330 Wodzistaw
Miejsce poboru: Hydrofornia, ujecie Wodzistaw
" ~chodzenie wody: SUw
wdzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 11,0°C
Data i godzina: 14-03-2017 11:10
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 X . . Lo
T probek: JARS Sp. Z 0.0. Probkobiorca: Wierzbanowski Piotr
Numer prébki: ~ 8276/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczegcia badan: 14-03-2017 Data zakonczenia badan:  17-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$§é** | N
Azotyny mg/1 (A) PN-EN ISO 13395:2001 Mz-2 <0.066
LK ’
0,59
Barwa mg/1 Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Glin/aluminium ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <10
LK
200
Y
Jon amonowy mg/l (A) PN-EN ISO 11732:2007 MZ-2 <0.13
LK ’
0,50
Liczba progowa smaku TFN (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Liczba progowa zapachu TON (A) PN-EN 1622:2006 MZ-2 <1
LK
Mangan ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK & ’
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Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 Mz-2 0.32
LK ’
1,0 +0,05
pH - (A) PN-EN ISO 10523:2012 MZ-2 74
LL ’
6,5-9,5 =2
Przewodnos¢ elektryczna puS/em (A) PN-EN 27888:1999 (automatyczna MZ-2 526
Lt |wlasciwa w temp. 25°C kompensacja temperatury) 26
2500
Zelazo g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sig wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1: Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski,

Koniec Sprawozdania

LK - Mystowice

Sporzadzono dnia: .Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
20BN 223";?;" gfzfggr;m Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Rykulska Katarzyna
Beata Jez ANTTE T LT -
1896/03/2017/F/1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/1

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

S
Woda przeznaczona do spozycia

Przedmiot badania:
Adres poboru: 37-220 Kanczuga;
Miejsce poboru: SUW Lopuszka Mata
Pachodzenie wody: SUw
__dzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 9,6 °C
Data i godzina: 13-03-2017 11:00
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-10:1997 ¥ S :
Trasisport rdbek: JARS Sp. Z 0.0, Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki: ~ 7560/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 13-03-2017 Data zakonczenia badan:  16-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé¢** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogdiny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 0.24
LK +0,04
Mangan g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
"
Megtnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.40
LK ’
1,0 +0,04
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
M2Z-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka saDANIA
FILIA POLUDNIE:

. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/2

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

SR
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-222 Lopuszka Wielka 488
Miegjsce poboru: Zespot Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
~~chodzenie wody: sie¢ wodociagowa
__odzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 7,0 °C
Data i godzina: 13-03-2017 12:00
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . . .
Trasispott probelc JARS Sp. Z 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  7561/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 13-03-2017 Data zakonczenia badan: ~ 16-03-2017
Lab. Badany parametr im. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$§é** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pkt 6 Mz-2 <5
LK
Fosfor ogdiny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 021
LK 0,03
Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
Nr’
Metnos¢ NTU (A) PN-EN [SO 7027:2003 Mz-2 0.54
LK ’
1,0 0,05
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka savANIA
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/3
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

o
Przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-206 Lipnik;
Migjsce poboru: Dom mieszkalny - Lipnik 52
~ ~chodzenie wody: sie¢ wodociagowa
__sdzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 6,9 °C
Data i godzina: 13-03-2017 10:45
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . i .
Transportpedbek JARS Sp. 2 0.0. Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  7562/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 13-03-2017 Data zakoficzenia badan: ~ 16-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno§é** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.27
LK £0,04
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
—
Megtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.54
LK ’
1,0 0,05
Zelazo g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK »
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.

l 1612/03/2017/F/3 Strona 1 J




\\\\I|H/,,
JARS SO, PCA
\ rF S N>— .2
S = ™
JARS Sp.z0.0. : M
s LABORATORIA BADAWCZE = IS
, . . 3 . . % LN N
05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka s aoania
FILIA POLUDNIE:
. AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/4
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Karczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie})
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146;
Miejsce poboru: Zespot Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
chodzenie wody: sie¢ wodociagowa
—odzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 6,5 °C
Data i godzina: 13-03-2017 12:25
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . T .
Trarsport poobek: JARS Sp. z 0.0. Prébkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki:  7563/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 13-03-2017 Data zakonczenia badan: ~ 16-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos§é** | N
Barwa mg/i Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 Mz-2 <5
LK
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.25
LK +0,04
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 1 1885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
P’
Metnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.30
LK ’
1,0 +0,03
Zelazo ng/l (Ae) PN-EN ISO 1 1885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/5

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr:

1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18
Miejsce poboru: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze;
“~chodzenie wody: sie¢ wodociagowa
_odzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 8,1 °C
Data i godzina: 13-03-2017 10:10
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . : . -
Transport prébek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  7564/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 13-03-2017 Data zakoficzenia badan: ~ 16-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnos¢**
Barwa mg/| Pt (A) PN-EN [SO 7887:2012 pkt 6 Mz-2 <5
LK
Fosfor ogélny mg/1 (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.32
LK +0,05
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
N
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 032
LK ’
1,0 +0,03
Zelazo ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
I1612/03/2017/F/5 Strona 1 I
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Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/6
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badani

Woda przznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2;
Miejsce poboru: Urzad Miasta i Gminy w Kanczudze
“chodzenie wody: sie¢ wodociagowa
___odzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej probki: 7,0°C
Data i godzina: 13-03-2017 12:50
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 . s . »
Tisportprobek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  7565/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 13-03-2017 Data zakoficzenia badan: ~ 16-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Barwa mg/1 Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.32
LK +0,05
Mangan pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <1.0
LK ’
50
N~
Mge¢tnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.45
LK ’
1,0 +0,05
Zelazo pg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <4.0
LK ’
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 1612/03/2017/F/7
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kafczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1612/03/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

.

Przedmiot badania Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, Pantalowice 158;
Miejsce poboru: Osrodek Zdrowia Pantalowice
"~~chodzenie wody: sie¢ wodociagowa
___dzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 8,0°C
Data i godzina: 13-03-2017 11:50
Pobor probek we: (A) PN-ISO 5667-5:2003 o )
Transport probek: JARS Sp. 2 0.0. Préobkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  7566/03/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 13-03-2017 Data zakonczenia badan:  16-03-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.19
LK +0,03
Mangan ng/l (Ae) PN-EN ISO [ 1885:2009 MzZ-2 <1.0
LK ’
50
="
Metnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.33
LK ’
1,0 +0,03
Zelazo ugl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 <40
LK i
200
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki odnosza sie wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikow podaje sie w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badan probek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: .Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
20-03-2017 Qg?yiggf;;:zm Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Beata Jez UM
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