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DECYZJA Ne L ABOGL2

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku dzialajac na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22016 r., poz. 23),

e art. 4 ust. 11 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22015 r., poz. 1412),

® §31§ 17 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22015 r., poz. 1989),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 22015 r., poz. 139),

po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan prébki wody pobranej w dniu 3.10.2016 .
w ramach monitoringu przeglgdowego z wodociggu , Karczuga” (punkt poboru —
Stacja Uzdatniania Wody — Eopuszka Mala), w oparciu o protok6t pobrania prébki wody
Nr PSK.453-9-33/16 i sprawozdah z badania wody nr: OLP.LHK.9052.1.128.2016 z dnia
12.10.2016 r. (data wptywu 14.10.2016 r.) i OLR.LHK.9052.1.583.2016 z dnia 24.10.2016 r. (data
wplywu 28.10.2016 r.)

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociagu »Kanczuga”.

Uzasadnienie
W dniu 3.10.2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociagu ,.Karczuga”, ze statego punktu monitoringowego — ,, Stacja
Uzdatniania Wody — Eopuszka Mata”, pobrano probke wody do badani laboratoryjnych w ramach
monitoringu przegladowego. Zbadana probka wody w oznaczonym zakresie odpowiada
wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Potwierdzaja to sprawozdania z przeprowadzonych badan




probki wody nr: OLP.LHK.9052.1.128.2016 z dnia 12.10.2016 r. (data wplywu 14.10.2016 r.)
i OLR.LHK.9052.1.583.2016 z dnia 24.10.2016 r. (data wptywu 28.10.2016 r.).

Niniejsza decyzje¢ wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentéw.
W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzek}

jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie wniesienie odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow,
za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie

14 dni liczac od daty doreczenia niniejszej decyzji.
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mgrinz. Ryszard Trelka

Otrzymuja:

@ Strona: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. w Kaficzudze, ul. $w. Barbary 18,
37-220 Kanczuga.

2. Do wiadomosci: Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2,
37-220 Kanczuga.
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

ZAKRES AKREDYTACI
Nr AB 343

; 1.
Pobieranie prébek wody
przeznaczonej do spozycia

2,

Badania wody
przeznaczonej do spozycia
oraz wody do celéw
uzytkowych w zakresie
fizykochemicznym
i mikrobiologicznym

na stronie
www.pca.gov.pl
znajduje sie aktuainy wykaz
badan akredytowanych

Certyfikat akredytacji
PCA Nr AB 343

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.9052.1.583.2016

Nazwa i adres Klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

Miejsce pobrania probki: wodociag Kanczuga
SUW Lopuszka Mata

Kod probki: HK/N-855/16
Badany obiekt: woda przeznaczona do spozycia z ujecia podziemnego

Badane cechy: wskazniki z zakresu monitoringu przegladowego - WWA, pestycydy,
metale, OWO;

Liczba probek: 1

Data pobrania: 2016-10-03
Data dostarczenia: 2016-10-04
Badanie rozpoczeto: 2016-10-04
Badanie zakoviczono: 2016-10-21

Probka zostata pobrana i dostarczona przez: pracownika PPIS w Przeworsku
Protoko6t Nr PSK.453-9-33/16

Dokument dotyczqcy pobrania prébek: Zgodnie z o$wiadczeniem klienta Instrukcja kontrolna
IK/PP/SK/01/01 Wydanie XI z dnia 2016-06-27

Stan probki w chwili przyjecia: probka przydatna do badania

Data sporzqdzenia sprawozdania: 2016-10-24

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
sprawozdania.

Podane wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanych prébek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Klient,
a drugi egzemplarz pozostaje w Laboratorium.

OLR.LHK.9052.1.583.2016
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WYNIKI BADAN

HK/N-855/16
: ) Najwyzsza
Wskaznik wslg (i’gika e dog‘l;l:ftcc:)zézlna Metoda badawcza
Jednostka Wartos¢ weleSiia™
Stezenie benzo(a)pirenu 230a pg/l <0,00062 0,010
Stezenie benzeno(b)fluorantenu 231a pe/l <0,00062 -
Stezenie benzeno(k)fluorantenu 233a ng/l <0,00062 = PN-EN ISO 17993:2005
Stezenie benzeno(g,h,i)perylenu 232a pg/l <0,00062 -
Stezenie indeno(1,2,3-cd)pirenu 280a ng/l <0,00062 -
Iz WWA 334a ug/l <0,0025 0,10
; : Najwyzsza
Wskaznik wsl?a;gika Wynlk badanie doz:rlaslizzézlna Metoda badawcza
Jednostka Wartosé wskasmilka™
Stezenie metoksuronu 387a ug/l <0,040
Stezenie symazyny 318a pg/l <0,040
Stezenie chlorotoluronu 695a pg/l <0,040
Stezenie atrazyny 227a pg/l <0,040 0.10
Stezenie izoproturonu 281a pg/l <0,040 PN-EN ISO 11369:2002
Stezenie propazyny 732a pe/l <0,040
Stezenie linuronu 383a g/l <0,040
Stezenie metolachloru 297a pg/l <0,040
2 pestycydow 308a ng/l <0,32 0,50
. . Najwyzsza
Wskaznik KOd. e ApRsZEzLR Metoda badawcza
wskaznika Jednostka Wartosé wal:tqéé -
wskaznika"
Stezenie boru 114b mg/1 0,058 # 0,004 1,0
Stezenie chromu 123a pg/l <10 50
Stezenie niklu 145a pg/l <1,0 20
Stezenie miedzi 143b mg/l <0,020 2,0
Stezenie arsenu 104a pg/l <10 10 PN-EN ISO 17294-2:2006
Stezenie selenu 150a pg/l <10 10
Stezenie kadmu 139a ug/l <0,30 5
Stezenie olowiu 146a pg/l <1,0 10
Stezenie antymonu 103a pg/l <0,50 5
iﬁﬁﬁxegg"’feg" wegla 302b mg/l 1,2 20,1 nieprﬁégwych PN-EN 1484:1999

Niepewnos¢ rozszerzona jest obliczana z wykorzystaniem wspétczynnika k=2, co odpowiada poziomowi ufnosci 95%.
Wartosci liczbowe ze znakiem ,.<” stanowia dolna granice nadzorowanego zakresu pomiarowego metody.
Badania wykonywane sa we wsp6lpracy z Laboratorium Analiz Instrumentalnych.
Niepewnos¢ nie obejmuje niepewnosci wynikajacej z etapu pobierania probki.

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegolnych zdarzefi oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania.

" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 ., poz. 1989 )

Autoryzowal w zakresie chemicznym

OLR.LHK.9052.1.583.2016
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJH

©

BADANIA

AB 348

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszéw
Oddziat Laboratoryjny w Przemyslu
ul. Mariacka 4, 37-700 Przemysl
tel: (016) 678 88 58; fax: (016) 678 85 58

BADANIA WODY
WYKONYWANE
W OLP:

pH

Przewodnosé wi.

Azot amonowy

Azot azotanowy

Azot azotynowy

Zelazo

Mangan

Twardo$é

Glin

Chlorki

Fluorki

Siarczany

Rteé

Metnosé

Barwa

Zapach

Smak

Utlenialnosé

Sod

Cyjanki

Ogodlna liczba

mikroorganizméw

Bakterie grupy coli

Escherichia coli

¢ Clostridia redukujace
siarczyny

¢ Pseudomonas
aeruginosa

¢ Enterokoki katowe

®  Gronkowce
koagulazododatnie

¢ Legionella sp.
Clostridium
perfringens
Salmonella
Chloroform
Bromodichlorometan
Dibromochlorometan
ZTHM
Trichloroeten
Tetrachloroeten
ZTrichloroetenu
Tibromometan

1,2- dichloroetan

® @& & ¢ &6 & ¢ & ¢ & O © © ¢ ¢ © O © © & o

¢ & ¢ & & & ¢ & ¢ o

Nr: OLP.LHK.9052.1.128.2016

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Zleceniodawca.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
ul. Rynek 1
37-200 Przeworsk

Podstawa wykonania badania: Dzialalno$¢ statutowa Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
Badany obiekt: Prébka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zakres badania: Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne uzgodnione z
zleceniodawca.

Cel badania: Okreslenie warto$ci parametréw fizykochemicznych i
mikrobiologicznych.

Probki pobrat i dostarczyt: Pracownik PPIS w Przemyslu

Nr protokotu poboru prébek: PSK.453-9-33/2016

Ilosé probek pobranych do badania: 1

Data pobrania prébek: 2016-10-03

Data przyjecia do laboratorium: 2016-10-03

Stan prébek w chwili przyjecia: Probki przydatne do badania.

Nazwa urzqdzenia wodnego: Wodociag Kanczuga

Numer kodowy probki - miejsce poboru probki:
e 593/2016 ~ Stacja Uzdatniania Wody — Lopuszka Mata

Laboratorium pracuje w systemie zarzadzania zgodnym z norma PN-EN ISO/IEC 17025.
Laboratorium nie uczestniczylo w poborze i transporcie prébek do laboratorium.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w
catosci.
Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej prébki

Klient ma prawo do zlozenia skargi/reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania
sprawozdania. )

Badania, na ktére Oddziat Laboratoryjny w Przemyslu posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 348
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji sa oznaczone (*) przy wynikach badar.
. Zakres akredytacji jest dostgpny na stronie: www.pca.gov.pl oraz www.wsse.rzeszow.pl

&
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LABORATORIUM HIGIENY KOMUNALNEJ

WYNIKI BADAN
Nr kodowy probki: 593/2016 Data rozpoczecia /zakoficzenia badania: 2016-10-03 /2016-10-10
Parametry fizyczne i organoleptyczne oraz chemiczne
Dopuszczalne
Lp. | Oznaczany parametr Metoda badawcza Wynik Jednostka miary e
wartodci» ?
1. |Metnosé ¥ * PN-EN ISO 7027: 2003 0,2 FNU ¥ 1
7. |Barwa? PN-EN ISO 7887: 2002 0 mg/dm*Pt | -
3. |Zapach? PN-EN 1622: 2006 ponizej 1 TON | e
4. |Smak® PN-EN 1622: 2006 ponizej 1 TEN | e
5 | Stezenie jonow wodoru (pH *) |PB/HK-18 72 | - 6,5-9,5
' Edycja 3 z dn. 07.02.2013
Przewodno$¢ elektryczna
wlasciwa * 722 2500
6. Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji PN-EN-27888: 1999 (17,1°C) pS/em (25°C)
wplywu temperatury. ?
(temperatura pomiaru ponizej wyniku)
7. | Amonowy jon * PN-C-04576-4: 1994 | ponizej 0,19 mg/dm’ 0,50
8. |Azotyny * PN-EN 26777: 1999 ponizej 0,05 mg/dm’ 0,50
9. |Azotany * PN-82/C-043576.08 1,5 mg/dm’ 50
10. | Zelazo * PN-ISO 6332 : 2001 ponizej 23 ng/dm? 200
11. |Mangan * PN-92/C-04590/03 ponizej 32 pg/dm? 50
12. | Aluminium (Glin *) PN-92/C-04605/02 ponizej 49 ng/dm’ 200
13. | Twardo$é jako CaCO; * PN-ISO 6059: 1999 331 mg/dm’ 60-500
14. | Chlorki * PN-ISO 9297: 1994 28 mg/dm’ 250
15. | Siarczany * PN-79/C-04566.10 18 mg/dm’ 250
16. | Fluorki * PN-78/C-04588/03 0,22 mg/dm3 1,5
17. | Utlenialno$é (z KMnOy) * PN-EN ISO 8467:2001 | ponizej 0,5 mg/dm’ 5,0
18. | Rte¢ * PN-EN 1483: 2007 0,3 ng/dm’ 1
Metoda Nanocolor® nr
19. | Cyjanki 1-30 ponizej 5 ng/dm’ 50
dla Epoll-20ECO
PB/HK-15
20.|S6d Edycja 4 z dnia 07.02. 25 mg/dm’ . 200
2013
21. | Chloroform © * Iz)oNo-f N I50: 10301 ponizej 0,01 mg/dm’ 30
22. | Bromodichlorometan 6) % l;gngN 15610300 ponizej 0,003 mg/dm3 15
23.|= THM © * PNENISO 10301 | ponizej 42 ng/dm’ 100
T Trichloroetenu PN-EN ISO 10301: .y 3
24. i tetrachloroetenu ® * 2002 ponizej 4 pg/dm 10
25.|1,2 - dichloroetan ® * gggf N0 10301 ponizej 2 pg/dm’ 3,0

D~ wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22015 r., poz.

1989).

2 _ w przypadku podania jednej warto$ci dolna wartos¢ zakresu wyn051 Zero.
% _ akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidiowych zmian

4 _ FNU=NTU

OLP.LHK.9052.1.128.2016
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5 _ badania wykonane w Laboratorium Analiz Instrumentalnych OLP. Przygotowanie probki do badaf wykonano w LHK.
6 . badania wykonane w Laboratorium Analiz Instrumentalnych OLP. Sprawozdanie z badan nr. OLP.LAI 9052.2.27.2016

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegblnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu
postgpowania.

Niepewnos¢ pomiaru jest podawana przy wartosciach granicznych. Informacije o niepewnosci dla innych pomiaréw klient moze uzyskaé w
laboratorium. Wyznaczona warto$¢ niepewnosci pomiaréw nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z poborem i transportem prébek i stanowi
niepewnos¢ rozszerzona obliczong przy poziomie ufnosci 95% i wspétezynniku rozszerzenia k=2.

Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadzit Bogustawa Rybienik Starszy technik 2016-10-12 | £4,»
Autoryzowal Irena Walawska Kierownik laboratorium 2016-10-12 |7

L o
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LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

WYNIKI BADAN
Nr kodowy prébki: 593/2016 Data rozpoczgcia /zakoficzenia badania: 2016-10-03/2016-10-06
Parametry mikrobiologiczne
Wynik Najwyzsza dopuszczalna wartosé
[jtk] parametru w probee wody
Lp. |Oznaczany parametr Metoda badawcza Liczba T
iczba . .
mikroorganizméw | mikroorganizmew | OtIE0S¢ probki
obecnych w V [ml] [itk] V [ml]
1. |Bakterie grupycoli®  |PN-ENISO 9308-1:2014 0 0 100
2. |Escherichia coli * PN-EN ISO 9308-1:2014 0 0 100
3. |Enterokoki * PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 100
Clostridiu perfringens | Metodyka PZH ZHK:2006
4, . y 0 0 100
(facznie ze sporami) czesc II
Ogolna liczba Bez
5. mikroorganizméw PN-EN ISO 6222:2004 4 nieprawidtowych 1
w2242 Cpo72h " Zmian

L wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi Dz. U. 22015 r., poz. 1989).

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegélnych zdarzei oraz innych istotnych
faktéw dotyczacych sposobu postgpowania.
Informacje o niepewnosci pomiaréw klient moze uzyskaé w laboratorium.

Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis

Sporzadzit Dominika Kudyba Mlodszy asystent 2016-10-06 A,/M
/

Autoryzowat Halina Mac Starszy technik 2016-10-06 ( / &

Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych zatwierdzit:

Koniec sprawozdania

gicznege

Sprawozdanie zatwierdzil do wydania:
Data:

OTRZYMUJA:
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