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Strona: /
Zaklad Gospodarki Komunalnej

Spolka z 0. 0. w Kanczudze
ul. Sw. Barbary 18
37-220 Kanczuga

DECYZJA

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256},

e art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 ., poz. 59),

o § 31§21 ust. 1 pkt. 11 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r,
poz. 2294),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéow (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sie z wynikami laboratorvinych badan probki wody pobranej w dniu 18.02.2020 r.
w ramach monitoringu jakosci wody detyczgcego parametrow grupy A 1 wodociggu ,, Kanczuga”
(punkt poboru — Szkela Podstawowa - Kanczuga, ul. Szkolna 3), w oparciu o protokol pobrania
probki wody Nr PSK.453-11-2/20 i sprawozdanie z badania probki wody nr: PHK-28-02-N/20
z dnia 21.02.2020 1.

stwierdza

przydatnosc wody do spozycia z wodociagu , Kaniczuga™ w migjscowosci Kanczuga.

Uzasadnienie

W dmu 18.02.2020 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarmnego nad jakoscia wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi z wodociggu .Kariczuga”., ze stalego punktu

monitoringowego — ,.Szkofa Podstawowa - Kanczuga, ul. Szkolna 5", pobrano probke wody do



badan laboratorvinych w ramach monitoringu jakosci wody dotvezacego parametrow grupy A.
Probka wody zostala pobrana w ,.punkcie zgodnosei™ tj. z kranu przy umywalce w pomieszczeniu
konserwatora w/w szkoly. przy obecnosci pracownika ZGK Spolka z 0. o w Kanczudze. Zbadana
probka  wody  w oznaczonym  zakresie odpowiada  wymaganiom  organoleptyeznym.
fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz, 2294).
Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badan probki wody nr: PHK-28-02-N/20 z dnia
21.02.2020 1.

Wobec powyzszego na podstawie wyze] przytoczonych przepisow prawa orzeczono jak
w sentencji.

Niniejsza decyzje wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie shizy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszdw, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig¢ odwolanmia (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
dorgezenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) 1 podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwolania (art. 130 § 4 KPA).

Otrzymuja:

(T.) Strona: Zaklad Gospodarki Komunalnej Spotka z o. o. w Kanczudze, ul. Sw. Barbary 18,
37-220 Kanczuga
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga

KE/ER



POWIATOWA STACJA SANITARNO - RN ‘ PCA

EPIDEMIOLOGICZNA g
W JAROSEAWIU «
ul. Grunwaldzka 7 A
37-500 Jaroslaw BADAWIA

ODDZIAL LABORATORYJINY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, fax: 16 621-25-18, e-mail: psse jaroslaw(@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

POL/HK . 490-1-18/20 Jarostaw, 2020-02-21

Ilos¢ egz.: 2
Nregz.: /|

Sprawozdanie z badania probki wody
nr: PHK-28-02-N/20

Nazwa i adres klienta': Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1
Badany obiekt : Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego

Badane cechy*: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania’: Badanie wykonane w obszarach regulowanych prawnie

Préobke pobral i dostarezyl : Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01,
zgodnie z harmonogramem

Nr protokolu poboru prébki’: PSK.453-11-2/20

Adres urzadzenia wodnego : Wodociag Kanczuga

Miejsce poboru wody : Szkola Podstawowa Kanczuga, ul. Szkolna 5-kran przy umywalce w
pomieszczeniu konserwatora

Data pobrania prébki : 2020-02-18

Stan probki w chwili przyjecia: Przydatna do badania

Numer kodowy probki: 28

Data i godzina rozpoczecia badania: 2020-02-18 godz. 12"

Data zakonczenia badania: 2020-02-21

* Dane dostarczane przez klienta

Odwiadceza sig, fe:

. Laboratorium nie uczesiniczy w poborze i transporcie probek

. Wyniki odnosza sie wylacznie do otrzymane]j probki.

. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calodei,

. Klient ma prawo do zloZenia skargi na pidmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

. Niegpewnost metody podajemy na Zyczenie klienta, w preypadhu wartoscl granicznych oraz gdy ma to znaczenie dia
miarodajnogel wyniku badania,

Laboratorium nie wydaje opinii i interpretac) wynikow badan,

. Laboratorium akredytowane zgodnie 2 normg PN-EN ISOTEC 17025

8. Wyniki nieakredytowane, nicobjete systemem zarzadzania znajduja sie na odrebnym sprawozdaniu z badan.

Lho fa fad o

-

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACJII NR AB 576 dostepny jest na stronie: www.pca.gov.pl

IR/HE2] Diata wydania: 2020-01-10 sir 142



Wyniki badania probki wody
nr: PHK-28-02-N/20

Badania fizvczne i chemiczne

Stwierdzenie
A Wartodd e rgodnodei
L.p. Parametry Metoda badan Jednostka parametryczna® Wynik wyniku z
wymaganiem'
- : Akceptowalna przez
| Barwa ™ i Eb{; o ;’EET.ZUIB mg Fifl kotsumentiw 10 zeodny
Apl:2015-06F i bex nleprawidlowych zmian®
Akceptowalna przez
k | bz
2| Metnose PH-EN IS0 7027-1:2016-02 NTU Tﬂ:pu;::mhlzmim <, 10" zgodny
Zalecany zakres wartodei do 1,0
A : 7.5
3 pH PH-EN ISO 10523:2012 pH 6,5-9.5 temp, pomiary 14,89 zpodny
Preswodnosé elektryczna
wiatciwa w 25°C* ) 709
M- - :
4 oo b s e PHN-EN 27888:199% pSfem 2500° remp, pomiary 14,8°C zpodny
o kampensac)i wplywu temp.)
Badania mikrobiologiczne
1 S
Wartoéé parametryezna Data/godz. smimm
L.p Parametry Metoda badan Liczba Objetos¢ | Wynik | zakoficzenia if;nik“ I
mikroorganizmow prabki badania irmagkaten
[jtk] [ml]
PN-EN IS0 9308-1:2014-12 2020-02-19
1 Bakierie grupy coli * PHN-EN I1SO 9308-1:2014-12 0 104 i ) zpodny
P g12
SAL:2017-04 ;
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 2000-02-19
2 Escherichin coli * PM-EN IS0 2308-1:2014-12 1] 100 1] 2% zgodny
/A1:2017-04 &
Ogtlna liczba 2 y Bez nieprawidlowych 2020-02-21
3 | mikroorganizméw w 22°c A | FN-EN IS0 6222:2004 et 1 Nw o 12° zgodny
T metoda akredplowana, T — mefoda nieakradytowana, ohfelo sysiemem zarzadzania
[itk]- fednostki tworzgce kolanie
Nw - e wyiryra
W czasie przebiegu analizy nie zashserwowano Zadnych szezegdinych zdarzed orax mnych istomych faktéw dotyczacych spoesobu postepowania
" wg Rozpormdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . w sprawie jakoéci wody preeznaczone do spodycia prosz udzi (Dz. U, 2017r. poz. 2294)
* Pogadana wartodt 1ego parametru w wodzie w kranie konsumenta — da 15 mg Pl
W prrypadku podania jednej wartedei dolna wartodé zakresu wynosi zero
! Wariosé panize] zakresn skredytacji
¥ Zubera sig aby opolna liczha mikroorganizméw nie preekraczala:
=100 jik /1 ml wowodzie wprowadzane] do sieci wodociggowej,
=204 juk /1 el w kranbe konsumenta
Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadezil: Monika Deja Stakystia 2020-02-21 M-
fizyezne, chemiczne Edyta Porczak Kierownik OL 2020-02-21 &
Autoryzowal -
badania: e wOoE i
mikrobiclogiczne Apgata Hasko St. Asystent 2020-02-21 J
L
Sprawozdanie zatwierdzik: . "

Data: 2020-02-21

Podpis:

Koniec sprawozdania

trEyvmil

1. Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk

2. afa

IRMHK21

Data wwdania 2020-01-10
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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W JAROSLAWIU
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarostaw

ODDZIAL LABORATORYJNY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, fax: 16 621-25-18, e-mail: psse. jaroslaw(@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

POL/HK . .480-1-18/20 Jarostaw, 2020-02-21

Ilo&é egz.: 2
Nregz.: /

Sprawozdanie z badania préobki wody
nr: PHK-28-02-N/20

Nazwa i adres klienta’: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

Badany obiekt : Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego
Badane cechy : Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne
Cel badania’: Badanie wykonane w obszarach regulowanych prawnie

Prébke pobral i dostarczyl : Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01,
zgodnie z harmonogramem

Nr protokolu poboru probki’: PSK.453-11-2/20
Adres urzadzenia wodnego : Wodocigg Kanczuga

Miejsce poboru wody : Szkola Podstawowa Kanczuga, ul. Szkolna 5-kran przy umywalce w
pomieszczeniu konserwatora

Data pobrania prébki : 2020-02-18

Stan probki w chwili przyjecia: Przydatna do badania
Numer kodowy probki: 28

Data i godzina rozpoczecia badania: 2020-02-18 godz, 12"
Data zakonczenia badania: 2020-02-21

" Dane dostarczane przez klienta

Oféwiadeza sie, ze:

1. Laboratorimm nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

2. Wyniki dnosza sig wylacznie do otrzymanej probki.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moe byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

4, Klient ma prawo do zloZenia skargi na piémie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

5. Niepewnosé metody podajemy na fyczenie klienta, w przypadku wartodei granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla
miaredajnoici wyniku badania,

&. Lahoratorium ni¢ wydaje opinii 1 interpretacji wynikéw badan.

7. Laboratorinm akredyviowane zgodnie 2 norma PN-EN ISQVIEC 17025

B. Whyniki akredytowane i/lub objgte systemem zarzgdzania znajdujg sig na odrgbnym sprawozdaniu z badan,

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACJII NR AB 576 dostepny jest na stronie: www.pea.gov.pl

TRAHEA2] Data wydania: 2020-01-10 sir. 12



Wyniki badania probki wody
nr: PHK-28-02-N/20

Badania fizyczne i chemiczne

Stwierdzenie
L.p. Parametry Metoda badan Jednostka |  Warte#¢ parametryczna’’ Wynik rgodnosei W_}'““HI
Z wymaganiem
I | Zapach® PN-EN 1622:2003 p.10.2 ToN | Akceptowalny prez konsumentow |y oooiowalny p—
pa ik e i bez nieprawidlowyeh zmian )
: ; " Akceptowalny preez konsumentow
2 Smak ¥ PN-EM 1622:2003 p.10.2 TFN } biez sbegia by datiai Akceptowalny zgodny
¥ - metoda nisskredyoware, nieohjpta systemem zarzgazania
W czasie przebiegu atalizy vbe zacbseraowano zadnych szezepdlnyeh zdarzen oraz imnych istotnych fledw dotyezaeych sposohu postepowania
" wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 2 dnfa 7 grudnia 2007 r. w sprawis jakoici wody presznaczonsj do spedyeia preez ludzi (Dz. U, 2017r. poz. 2294)
Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkeja Data Podpis
Sporzadzil: Monika Deja StaZzysta 2020-02-21 H
Autoryzowal badania: Edyta Porczak Kierownik OL 2020-02-21 {jz

Sprawozdanie zatwierdzil:
Data; 2020-02-21 Podpis:

Koniec sprawozdania

(1} Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk

2. afa

IRHEZ]

Data wydania 2020-01-10

v 22




F/IK/PP/SK/01/01/01
Data wydania: 2018-02-12

| Strona 1 (2)
Pieczgd Pavstwowego Inspektora Sanitarnega 3
PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY Nr.... .. PSK.453-11-7%. ...f?..l] .....................
(dotyczy wody przeznaczonej do spozycia, wody cieplej, wody z kapnehsk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kapieli)

stanowigcy dowod urzedowego pobrania probek.

Probki wody do badari laboratoryjnych zostaly pobrane na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pavistwowef
Inspekcji Sanitarnef (Dz. U z 2019 r., poz. 59) oraz procedury pobierania probek PR/PPAI.

1. Nazwa ::rhif:ktu.ﬂprzqdzenia wcdneg_u{* ........ Wodocigp ,Kaficzuga” .........coovinnisnsinmsmimmasnsssis

2. Rodzaj badanej wody : [wps|/ wug / wsu / wkp / wmk / leg / inn *
wodocigg oparty o ujecie powierzchniowe / ¥
3. Data poboru probek ... I T s e e A T R

4, Warunki otoczenia ( cechy organoleptyezne wody w proypadiu pobierania wid w kgpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,
trwaln piana, zapach fenolu, prreZroczvsiofct, asady smoliste, preedmioty phwafgoe, zakwity sinic)

SRR ... Nie dotyezy ...
it o0,
5. Temperatura przechowywania probek w czasie transportu (poczatkowa) . k... 8 i
Przyczyna
Nr | Kod probki Miejsce poboru prébki /| Godzina | pobrania prébki | Sposeh Uwagi
pré |  (wypehnia LR, pobrania {"""'it g int. | ytrwalenia E;T;;:&
bki | laboratorium) probki dT:dajI;:u “i probki Cha, inne)
parametry )*
Szkola Podstawowa- 9-;__0 Mok =
Kanczuga, ul. Szkolna 5 - tiosiarczan - O, 2%
{1314PPPPW[!&E&E1(@L Pa:ﬂm:l'}’ e Cly ~) } (/
- TS %1,” grupy

* . wlasciwe zakreslié

6. Osoba obecna Josoba upowaznmna WHOSi - za,strzeien do pmtc:ko#u oraz do spomhu pr;:branla
probek .... %

Zaktad Gospodarkl Komunalne|
Spotka z 0.0. w Kaficzudze

37-220 Kancruga, ul. Sw, Barbary 1E Kiﬂﬂtnwaazi:“n_'-.'r‘|'|
ﬁ% 7 wa?/ d CLQ{’L” NIP 794 15‘_ 9351, REGON 160555461

Probke (ki) pobrano w obecnosci:

ax 15 Ba E’L;ﬁfum H: :' fs
frmrf: rmush.r} |f|r.vod ix :pse;'zgq}
7. Wyposazenie uz podcf{ pol:mru probek: Termotorba L[ Eif}}( ....................... , termometr
szklany L-/ AT2. J ... ., Palnik Gazowy SK/C/7, Zestaw do oznaczania chloru SK/D/8

8. Czas trwania kontroli ...........c....... 1| S S
9. Probki wody pobrano zgodnie z instrukeja kontrolng IK/PP/SK/01/01.

10. Protokél sporzadzono w ...3... jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych egzemplarz oryginalny
pozostawiono wlascicielowi urzadzenia wodociagowego.

11. W czasie kontroli dokonano wpisu o besbadl ombeoll s
12. Poprawki i uzupetnienia do protokotu ... 2450 ¥ ... PC'FM&’EL{, ..................................................

....................................................................................................................................................................................

{podad: numer sirony protokoty, okreslenia lub wyrazy bedne | te, ktdre je zastepujg)

KRSTYV. Eonafsd wR idenziks/2ers. ¥ Bedwanlic

fimig i nazwisko, nr upowainienia do kontroli § podpis prabkobiorcy



F/IK/PR/SK/01/0T/01
Data wydania: 2018-02-12
Strona 2 (2)

PRZEKAZANIE PRf}BIC[{EK) DO LABORATORIUM
{unpetnione na kopiach profokodu)
I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyjn;é .................. R crvenas ceveraeeenins
Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem’
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaly / nie zostaly”
przekazane do laboratorium PSSE w Jarostawiu
Data i godzina przekazania probKi(ek) ........ocovrismrinssrinrnsennssnsese s sessss s s e s sasssesasns

Okreslenie preyezyny nie preyjecia pobranef prébki do badan laboratoryinych®*:

............................................... AAEEAA P EAAA P AR PR R R R E R EERA S EEAAEEA4 RSN EEEA S EEEEANEEERIIEEEEIAAEEERAIEERREE

Jm:g i nmukﬂ osoby proekazujgeel probledi) imig i nazwiske osoby prayimujgce] probke(i
do laboratorium

11. Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem’

Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaty / nie zostaly'

przekazane celem wykonania badan zgodnie z zatacznikiem, ktéry stanowi integralng czgs¢ protokohu
pobrania probek.

Pkt I wypelnié prey przekazaniu probek do jednego laboratorium; pkt IT wypelnié przy transporeie prabek do kilku laboratoridw,

Protokét sprawdzono pod wzgledem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono” na egzemplarzu protokolu wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:

{ data, czytelny podpis Kierownika Technicznego)
INFORMACJA O PREETWARZANIU DANYCH OS0OBOWYCH
Realizacja ohowiazky o kiorym mowa w art, 13 ust. 1 1 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016679 = dnia 27 kwietnia 2016 1,
w sprawie ochrony osdb fizycznych w rwiazku z przetwarzaniem danvch osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9546'WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej [ RODO™:

Admunistratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarmy w Preeworsku, Rynek 1, 37-200 Przeworsk,

Dane oenbowe przetwarzane sy w celach:

a) realizacji biezgeego lub zapobiegawczego nadzomu sanitarnego zgodnie z ustaws Z dnia 14 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa
art, 6 ust. 1 lit. ¢, ¢; art 9 ust.2 lit. b, g, b, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analityezmych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z ant. 6 ust. 1 lil. ¢
i art. Yust 2 lit. j RODO).

Osohom, ktorych dane s3 preetwarzane przyshugujs;  prawo dostgpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegaigeych
preetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do wsunigeia danych, prawo do ograniczenia preetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwy wobee przetwarzania danych osobowych, prawo do waiesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe bedg preetwarzane preez okres wskazany w preepisach o narodowym zasohie archiwalnym i archiwach., Dane osobowe moga zostas
preekazywane nastepujacym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane moga byé przekazywane rdwniez instytucjom okredlonym przez
preepisy prawa oraz podwykonaweom (podmiotom przetwarzajacym) np. firmom  informatycznym wykonujgeym uslugi na rzecz Administratora.
Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie preez Administratora, w celu realizacji biezacego lub zapobiegawezego nadzoru sanitamego na
podstawie ustawy o Panstwowe] Inspekeji Sanitamej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze PaniPan skontaktowad sig 2 Inspekiorem
Ochrony Danych popreez e-mail: psse preeworsk@pis.gov, pl

* - wiasciwe zakresli¢

uzyte skroty: wps — woda przeznaczona do spozycia; wug — woda 2 ujgeia glebinowego lub studni glebinowej (przed uzdatnianiem);
wsu — woda w trakcie uzdatniania; wkp — woda z kapieliska; wmk — woda z migjsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli; leg -
pobor cieplej wody w kierunku badan Legionella sp.; inn — inny nie wymieniony powyzej; mok — parametry grupy A: mop — parametry
grupy B; awa — awaria, kleska zywiolowa; int — imterwencja; ibn — inna przyvezyna badania wody z nadzoru dla wps; ibi — inna
przyeryna badania wody z nadzoru dia innych niz wps,

** (wypelni¢ w przypadku nie preyjecia probki do badan laboratoryjnych)



