PANSTWOWY POWIATOWY &OT. J224 T T (B 20w Przeworsk, dnia 16.10.2019 .

INSPEKTOR SANITARNY Fag
W PRZEWORSKU

Rynek 1, 37-200 Przeworsk

!

Znak sprawy: PSK.453-11-23/19

Strona:

Zaklad Gospodarki Komunalnej
Spilka z o. 0. w Kanczudze

ul. Sw. Barbary 18

37-220 Kanczuga

DECYZJA

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z p&in. zm.),

o art, 4 ust. 11 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 r., poz. 59),

e §3i8§ 2] uwst. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
z poZn. zm.),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 22019 r., poz. 1437),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan prébki wody pobranej w dniu 01.10.2019 r.
w ramach monitoringu jakosci wody dotyczgcego parametréw grupy A 7 wodociggu ,,Kariczuga”
(punkt poboru — Osrodek Zdrowia - Pantalowice 158), w oparciu o protokél pobrania probki wody
Nr PSK.453-11-23/19 i sprawozdanie z badania probki wody nr: PHK-119-02-N/19 z dnia
04.10.2019 r.

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia z wodociagu .. Kariczuga™ w miejscowosci Pantalowice.

Uzasadnienie

W dniu 01.10.2019 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu ,,Kariczuga™, ze stalego punktu monitoringowego
- . Osrodek Zdrowia - Pantalowice 158", pobrano prébke wody do badan laboratoryjnych



W ramach monitoringu jakosci wody dotyczgcego parametréw grupy A. Zbadana probka wody
woznaczonym  zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym
i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2294 z p6in. zm.). Potwierdza to
sprawozdanie z przeprowadzonych badan probki wody nr; PHK-119-02-N/19 z dnia 04.10.2019 r.

Wobec powyzszego na podstawic wyzej przytoczonych przepisow prawa orzeczono jak
W sentencji.

Niniejszg decyzj¢ wydaje si¢ celem informaciji o jakosci wody dla konsumentow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie shizy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszéw, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie odwolania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
whiesienia odwolania (art. 130 § 4 KPA),

@ Strona: Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z o. o, w Karfczudze, ul. Sw. Barbary 18
37-220 Kanczuga

L]

2. Ala
Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Karczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga
KB/KB



\ POWIATOWA STACJA SANITARNO W

EPIDEMIOLOGICZNA i Loy
W JAROSLAWIU -
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarostaw BADANIA

AB 576

ODDZIAL LABORATORYJINY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, fax: 16 621-25-18, e-mail: psse.jaroslaw(@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

L.dz.POL/HK.490-1-95/19 Jarostaw, 2019-10-04

llosc egz.: 2
Nregz.: /

Sprawozdanie z badania prébki wody
nr: PHK-119-02-N/19
Klient: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi z ujgcia podziemnego

Badane cechy: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania: Badanie wykonane w obszarze regulowanym prawnie

Préobke pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01

Nr protokolu poboru préobki: PSK.453-11-23/19

Numer kodowy probki: 119

Adres urzadzenia wodnego: Wodocigg , Kanczuga”

Miejsce poboru wody: Osrodek Zdrowia — Pantalowice 158- Kran przy umywalce w wc

Stan prébki: Przydatna do badania
Data pobrania probki: 2019-10-01
Data i godzina rozpoczecia badania: 2019-10-01 godz.11%

Data zakonczenia badania: 2019-10-04

Ofwiadcza sie, Ze:

. Wyniki odnoszg sig wylacznie do badanej probki.

. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

. Na #yczenie klienta, w przypadku wartodei granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wyniku badania podajemy
niepewnosé metody

. Laboratorium nic uczestniczy w poborze i transporcie pribek

6. Laboratorium pracuje w systemie zarzgdzania zgodnym z normg PN-EN ISOTEC 17025+Ap1:2007+Ac: 2007

dim fed Pl ==

L

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACII NR AB 576 dostgpny jest na stronie; www.pca.gov.pl

zab. nr IFHEK KJ rozdzial 22, wyd. 10z dnia 2018-01-22 str. 112



Wyniki badania probki wody
nr: PHK-119-02-N/19

Badania fizyczne i chemiczne
L.p. Parametry Metoda badan Jednostka | Wartos¢ parametryczna’? Wynik
PN-EN 150 7887:2012 Akeeptowalna przez konsumentow
I | *Barwa + Apl:2015-06P mg P i bez nieprawidlowych zmisn® 3
Akceptowalna przez konsumentow
2 Metnode PN-EN IS0 T027-1:2016-09 NTU i bez nieprawidlowych zmian. <), 10%
o Zalecany zakres wartodcl do 1.0
: : : 7.2
3 pH PN-EN IS0 10523:2012 pH 6,5-2.5 eimp. porniara 15,3°C
Preowodnodé elektryomna
whasciwa w 25%C y T13
4 ol - PH-EN 27888:1999 pSiem 2500 i ot (5.2°C
do kompensacji wphywu temp. )
P ) Akceptowalny preez konsumentow :
5 Fapach PN-EN 1622:2003 p.10.2 TON i bez nieprawidlowych zmian Akceptowalny
& 5 Akceptowalny preez konsumentéw
i Smak PMN-EN 1622:2003 p.10.2 TFN } e niiépeswidkinryeh i Alkceptowalny
* - metoda nieakredytowana
Badania mikrobiologiczne
Warto$¢ parametryczna
: P Data/godz.
L.p Parametry Metoda badan i Laczhn. 5 Objetoéé Wrynik | zakoficzenia
mikroorganizmow M i
.gn prﬂhlu l“l]] badania
Litk]
; . PN-EN 150 9308-1:2014-12 2019-10-02
1 Bakterie grupy coli +A1:2017-04 ] 100 0 g 11" |
o - PN-EN IS0y 9308-1:2014-12 2019-10-02
2 Escherichia eali +A1:2017-04 o 100 0 g 1%
Ogdlna liczha . 104 Bez nieprawidlowych 2019-10-04
! mikroorganizméw w 22°C RN RO zmian® ; i g1
Lith]- fedmostkl twarzges knlonie
Niwr — mig wpkryto
W czagie przebiegu analizy nie zachserwowano dndnych szezegblnych zdarren oraz inmych istomnych fakiéw dotyczacych sposcbu postepowania
"' wy; Rozporzydzenic Minisira Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spokyeis przez ludzi (Dz. UL 2017 pox. 2294}
S W preypadku podania jednej warioéci dolna wartods zakresu wynosi zero
¥ Poigdans warlobd tego parametru w wodzie w kranie konsumenita — do |5 mg Pt|
* Wartodé ponite| zakresu akredytacii
" Zaleca sig aby ogolna liczha mikroorganizmbw nie prockrczatn:
-10d ik £ 1 il w wodzie wprowadzanej do siesi wodoeiggowe,
-200 jtk /1 ml w kranie konsumenia
Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkeja Data Podpis
i
Sporzadzit: Edyta Porczak St. Asystent 2019-10-04 {_3,“4”
Autoryzowal | fizyczne, chemiczne Edyta Porczak St. Asystent 2019-10-04 d
badania: mikrobiologiczne Agnieszka Lorynowicz Kierownik OL 2019-10-04 / ,ﬂl '
v
Sprawozdanie zatwierdzil; 7-CA KIEROWNIKA
) ODDZIALY ORY|NEGO
Data: 2019-10-04 Podpis:
mgring Edfga Porczak
| Koniec sprawozdania
Otrzymuja;

(1) Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk

2. ala

zal. nr 1/HK KJ rozdzial 22, wyd, 10 z dnia 2018-01-22
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PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY Nr............ PSKA433-11-2.2/19......ooovnnnn

(dotyczy wody przeznaczonej do spozycia, wody cieplej, wody z kapielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do

kapieli)
stanowiacy dowod urzedowego pobrania probek.

Probki wody do badar laboratoryinych zostaly pobrane na podstawie art. 25 Ustawy = dnia 14 marca 1983r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz procedury pobierania probek PK/PF/OL.

1. Nazwa obiektufurzadzenia wodnego* ........ Wodociag ,.JKanezuga” ...

2. Rodzaj badanej wody : @I wug / wsu / wkp/ wmk / leg / inn *
wodociag oparty o ujgcie powierzchniowe / w
3. Data poboru probek ... DL T 2 B s e s S R e S St sl i

4. Warunki otoczenia ( cechy organoleptyczne wody w praypadis pobierania wéd w kgpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,
trwata piana, zapach fenoly, preefroczysiodd, osady smoliste, preedmioty phywajgee, zakwity sinic)
crevsrmmensmeneree NI QOEYCZY oo

5. Temperatura przechowywania probek w czasie transportu (poczatkowa) _"‘IT;’“C’ ......................................
Przyczyna _
Nr | Kod probki Miejsce poboru probki / Godzina | pobrania probki | gposab Uwagi
pro | (wypeinia ELEESH pobrania | (mok. mop, awa. i, | yrwalenia | (. G
bki | laboratorium) probki | Tk R probki Cls, inne)
parametry)*
Osrodek Zdrowia —
Pantalowice 158 Cj e i::-::‘l;l;jft tiosiarczan Cl- 'f‘.}l,-‘?," J;M
(1814PPPPW0045) — Leran Y | sodu t ﬂa
M;;?Jdd-{ f\..-' ful‘::-’ gr“py A

* _ wlatciwe zakreglic bt

6. Osoba obecna /osoba upowazniona wnosi f?nic wnosir zastrzeden do protokolu oraz do sposobu pobrania
probek

Prébke (ki) pobrano w obecnosci:

e e m e R R SR B

T Wypazl?-:i; uz, T}e {pcf?zas poboru prébek: Termotorba HEEEIK ceeeeey tETMOmMEtT

szklany <eevernry Palnik Gazowy SK/C/7, Zestaw do oznaczania chloru SK/D/8

8. Czas trwania kontroli .........c......... 20 minat s s
9. Probki wody pobrano zgodnie z instrukeja kontrolng IK/PP/SK/01/01.,

10. Protokét sporzadzono w ..3... jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych egzemplarz oryginalny
pozostawiono wlascicielowi urzadzenia wodociagowego.

11. W czasie kontroli dokonano @wisu do ksigzki kontroli .........coeimemnneeresmreesss e
12. Poprawki i uzupelnienia do protokotu ........... &'MKPOfM":“JE’M ....................................................

....................................................................................................................................................................................

{pPadaé: numer strony protokodu, okreslenia lub wyrazy Medne i te, kidre je zastgpuja)

fimig § namvisko, nr upowaznienia da feneeall | podpis prdblobiorcy)

KROTy oo BEDMA RS MR i /12 )ics %Qﬁ.ﬁ...ﬁ.-r&ﬂmu@ﬂ,



F/AK/PP/SK/01/01/01
Data wydania: 2018-02-12
Strona 2 (2)

PRZEKAZANIE PROBKI(EK) DO LABORATORIUM

{evpelnione na kopiach protokof)
L. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyjeé............... i e R
Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem”
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badas laboratoryjnych prébka(i) zostaly / nie zostaty®
przekazane do laboratorium PSSE w Jarostawiu
Data i godzina przekazania Probif(ek) .o — T s s smenan

imig i nazwisko asoby preekazujgee; probkefi) imig | nazwisho asoby proyimujgee] probkei)
do laboratoriym

IT. Prébki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem®

Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych prébka(i) zostaly / nie zostaly"

przekazane celem wykonania badan zgodnie 7 zalgcznikiem, ktory stanowi integralng czes¢ protokolu
pobrania probek.

Pkt T wypelnic przy przekazaniu probek do jednego laboratorium; pkt 11 wypelnic przy transporcie prébek do kilku laboratoridw.

Protokot sprawdzono pod wzgledem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono /

nie zatwierdzono” na egzemplarzu protokotu wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:

........................................ L

{ data, czytelny podpis Kierownika Technicznega)

INFORMACIA O PRZETWARZANIU DA NYCH OSOBOWYCH

Realizacia obowiazku o ktérvm mowa w art, [3 ust 12 roeporzdgdieenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2 dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawic ochrony osdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9546/WE (ogolne rozporzadzenic o ochronie danych), zwancgo dalej  RODO™

Administratorem danych osobowych jest Fanstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Preeworsku, Rynek 1, 37-200 Przeworsk.

Dane osobowe preetwarzane s3 w celach:

a) realizagji biczyeego lub zapobicgawczego nadzory sanilarmego zgodnie z ustaws z dnia 14 marca 19855, o Paristwowej Inspekcji Sanitame; (podstawa
art, Gust. Llit, ¢, e;ant G ust2lith, g b, i, j RODO), )

b} archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycenych, analitveznyeh i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. & ust | it ¢
i art. 9ust 2 it j RODO),

Dsobom, kidrych dene sy preetwarzane prEystuguja:  prawo dostepu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegajacych
preetwarzaniu, prawo do sprostowania {poprawiania) swoich danych, prawo do usunigcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia spreeciwu wobee prretwarzania danyeh osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,

Dane osobowe beds preetwarzane przez okres wskazany w przepisach o naredowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe moga zostad
preckazywane nastgpujgeym odbiorcom: operatorom Pocztowym | kurierom. Dane moga byé preekazywane réwniez instytucjom okreslonym preez
przepisy prawa oraz podwykonawecom {podmictom praetwarzajacym) np. firmom informatyeznym wykonujgeym ustugi na rzecz Administratora,
Podanic danych osohowych jest wymagane obligatoryjnie preez. Administratora, w celu realizacji biezacego lub zapobiegawezego nadzory sanitamego na
podstawie ustawy o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowaé sig 2 Inspektorem
Ochrony Danych poprzez e-mail- pase.przeworsk@pis. gov. pl

* - wlasciwe zakredli¢

uzyte skrity: wps — woda przeznaczona do spoZycia; wug - woda 7 ujecia glebinowezo Jub studni glebinowej (przed uzdatnianiem);
wst — woda w trakcie uzdatniania: wkp — woda z kapieliska: wmk — woda » migjsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli: leg -
pobér cieplej wody w kierunku badan Legionella sp.; inn— inny nie wymieniony powyzej; mok — parametry grupy A; mop— parametry
grupy B; awa — awaria, klgska zywiolowa: int — interwencja; ibn — inna przvezyna badania wody 2 nadzoru dla wps: ibi - inna
przyezyna badania wody z nadroru dla innych niz wps,

** (wypelnié w przypadku nie prayjecia probki do badas laboratoryjryeh)



