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DECYZJA
Ma podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pézn. zm.),

e art. 4 ust. 11 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 r., poz. 59),

e §3i§21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pozn.
zm.),

e art. 12 ust. 1 1 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2018 r,, poz. 1152 z pdzn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sie z wynikami laboratoryjnych badan prébki wody pobranej w dniu 09.04.2019 r.
w ramach monitoringu jakosci wody dotyczgeego parametrow grupy A z wodociggu , Kanczuga”
(punkt poboru — Szkota Podstawowa - Kanczuga, ul. Szkolna 5), w oparciu o protoké! pobrania
prébki wody Nr PSK.453-11-9/19 i sprawozdanie z badania prébki wody nr: PHK-47-02-N/19

z dnia 12.04.2019 .

stwierdza

przydatnoé¢ wody do spozycia z wodociggu . Kaniczuga™ w miejscowosci Kanczuga.

Uzasadnienie

W dniu 09.04.2019 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu Kariczuga”, ze stalego punkiu
monitoringowego — ,,Szkola Podstawowa - Kanczuga, ul. Szkolna 5", pobrano probke wody do



badan laboratoryjnych w ramach monitoringu jakosci wody dotyczacego parametrow grupy A.
Zbadana probka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym,
fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn.
zm.), Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badan prébki wody nr: PHK-47-02-N/19
z dnia 12.04.2019 .

Wobec powyzszego na podstawie wyzej przytoczonych przepiséw prawa orzeczono jak
w sentencil.

Niniejszg decyzj¢ wydaje si¢ celem informacji o jakoéci wody dla konsumentéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszéw, za posrednictwem
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
dorgezenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
dorgezenia Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku odwiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania (art. 130 § 4 KPA),

Otrzymuja:

(1) Strona: Zaklad Gospodarki Komunalnej Spotka z 0. o. w Kanczudze, ul. Sw. Barbary 18,
37-220 Kafczuga
2, Afa

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga
KB/KB
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Sprawozdanie z badania probki wody
nr: PHK-47-02-N/19
Klient: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1
Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego

Badane cechy: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania: Ocena zgodnosci w obszarach regulowanych prawnie
Probke pobral i dostarezyl: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01
Nr protokolu poboru probki: PSK . 453-11-9/19
Numer kodowy probki: 47
— Adres urzadzenia wodnego: Wodociag Kanczuga
Miejsce poboru wody: Szkola Podstawowa — Kanczuga ul. Szkolna
Stan prébki: Przydatna do badania
Data pobrania prébki: 2019-04-09
Data i godzina rozpoczecia badania: 2019-04-09 godz.13%
Data zakonczenia badania: 2019-04-12

Odwiadeza sie, Ze:

1. Wyniki odnoszg sig wylgceznie do badang) probka,

2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byd powielane inaczej jak tylko w calosct.

3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Na Eyczenie Klienta, w przypadku wartodei granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla miarodajnosei wyniko badania podajemy
niepewnodé metody

3. Laboratorium nie uczestniczy w peborze i fransporcie probek

6. Laboratorium pracije w systemie zarzadzania zeodnym z norma PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1:2007+Ac: 2007

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACJII NR AB 576 dostepny jest na stronie: www.pca.gov.pl

zal. nr 1/HK KJ rozdziat 22, wyd. 10 z dniz 2018-01-22 sir, 12



Wyniki badania probki wody
nr: PHK-47-02-N/19

Badania fizyczne i chemiczne

L.p. Parametry Metoda badan Jednostka | Warto$§é parametryczna®? Wynik
FN-EN IS0 T8E7:2012 Akceptowalna przez konsumentow
b *Barwa + Ap1:2015-06P mg Pt i bez nizprawidlowyeh zmian™ »
Akceptowalna przez konsumentiw
2 Metnosé FH-EN 130 TO27-1:200 6-09 NTU i bez nieprawidiowwch zmian. <, 10"
Zalecany zakres wartosci do 1.0
5 . 7.2
3 pH PN-EN 150 10523:2012 pH 6,5-9.5 R poribira 1C
Preewodnodd elekiryczna
whasciwa w 25°C T 0 ; i 150 114
4 Photektn v e = PHN-EN 27E88:199% pSfem L] g, pommimri 10,59
do kompensacji wphywo temp. )
i Akceptowalny preez konsumentow
5 | *Zapach PN-EM 1622:2003 p.10.2 TON b et S Akeeptowalny
' ; : Akceptowalny przez konsumentowr
F *Smak PN-EN 1622:2003 p.10:2 TFN § hez ricpitveidiowyeli smian Alkceptowalny
* . metoda nieakredylowana
Badania mikrobiologiczne
Wartoé¢ parametryczna
P iy Data/godz.
L.p Parametry Metoda badan Liczba Objetosé Wynik | zakonczenia
mikroorganizmdw i
2 prﬁhki [ml'l badania
[itk]
; ; PH-EN IS0 9308-1:2014-12 2019-04-10
1 | Palkneds prupy col +ATI017-04 e o g 13%
— ) PN-EN IS0 9308-1:2014-12 2019-04-10
2 Escherichia coli FA12017-04 1] 0 g 13
Ogdlna liczha 1 ; Bez nieprawidlowych 2019-04-12
= mikroorganizmow w 22°C FH-BI B mads 200 Tmian® by g 13™
Jithe]- fedrosiid tvorzgee olonie
Mw — mile wipkryra
W ezagie preebiegu analkry nbe zaohsereowano kadeych szezepdlnveh zdarzeh oraz innych motiych fakibw dotyeracyeh sposobu postepowania
" wg Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawis jakodci wody przeznaczons) do spodveia przez Iudzi (Da. U, 201 7r. poz. 2294)
* W przypadku pedaniz jedne) wartoscl dolna wartost zakresy wynosi zerm
¥ Paigdana wartest tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt
I Wartoét ponifej zakresu akredytacii
! Zabeca sip aby ogilna liczha mikroorpanizméw nie preekraczala:
100 jak 11 ml w wodzie wprowadeans] do sieei wodocigmowe],
-2k jak 1 ml w kranke konsumenta
Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadzil: Alicja Wojas M}l Asystent 2019-04-12 Fiy
Autorvzowal | fizyczne, chemiczne Amna Guzowska St. Asystent 2019-04-12 Jiier
badania: mikrobiologiczne Apnieszka Lorynowicz Kierownik OL 201%-04-12 f{:fﬂ
i
; = 5 !
Sprawozdanie zatwierdzil: o
f-
v,
Data: 2019-04-12 Podpis: s
i
| Koniec sprawozdania
Otrzymuj
1. Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk
2, ala
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