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DECYZJA

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

e art. 4 ust. 1 1 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;

(Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
e § 31§21 ust. 1pkt. 11 ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 .

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu §ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan probki wody pobranej w dniu 17.08.2021 r.
w ramach monitoringu jakosci wody dotyczqgcego parametréow grupy A z wodociggu ,,Kanczuga”
(punkt zgodnosci — Fundacja Pomocy Mlodziezy - topuszka Mata 13), w oparciu o protokdt
pobrania probki wody nr PSK.9020.12.17.2021 i w oparciu o sprawozdania z badania prébki wody
nr: POL/HK.9052.1.151.2021 i POL/HK.9052.1.152.2021 z dnia 20.08.2021 r.

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociagu ,,Karczuga” w miejscowosci Lopuszka Mata

w zaKresie w/w parametréw,



Uzasadnienie

W dniu 17.08.2021 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociggu Kanczuga”, ze stalego punktu
monitoringowego (punkt zgodnosci) — ,,Fundacja Pomocy Mtodziezy - Lopuszka Mata 137,
pobrano prébke wody do badan laboratoryjnych w ramach monitoringu jakosci wody dotyczgcego
parametréw grupy A. Probka wody zostala pobrana w ,,punkcie zgodnosci” tj. zawér czerpalny
w kuchni, przy obecnosci pracownikéw ZGK Spotka z 0. o w Kanczudze. Zbadana probka wody
w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym
i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Potwierdzajg to
sprawozdania  z przeprowadzonych badan  probki wody nr: POL/HK.9052.1.151.2021
i POL/HK.9052.1.152.2021 z dnia 20.08.2021 r.

Wobec powyzszego na podstawie wyzej przytoczonych przepisow prawa orzeczono jak
w sentencji.

Niniejsza decyzje wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwotanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszoéw, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ odwotania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotlania (art. 130 § 4 KPA).
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Otrzymuja:

@Strona: Zaklad Gospodarki Komunalnej Spétka z o. 0. w Kanczudze, ul. Sw. Barbary 18,
37-220 Kanczuga
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kaficzuga
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ODDZIAL LABORATORYJNY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, psse.jaroslaw(@pis.gov.pl, laboratorium@psse-jaroslaw.pl, www.gov.pl/web/psse-jaroslaw

Jarostaw, 20.08.2021
POL/HK.9052.1.151.2021

Ilos¢ egz.: 2
Nr egz.: /]

Sprawozdanie z badania prébki wody

Kod probki: PHK/122/N/21

Nazwa i adres klienta™: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, Rynek 1

Badany obiekt": Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego

Badane cechy": Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania“: Badanie wykonane w obszarach regulowanych prawnie

Probke pobral i dostarczyl™: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01,
zgodnie z harmonogramem

Nr protokotlu poboru prébki™: PSK.9020.12.17.2021
Nazwa obiektu/urzadzenia wodnego”: Wodociag Kanczuga

Miejsce poboru wody": Fundacja Pomocy Mlodziezy — ELopuszka Mata 13 — zawor czerpalny w
kuchni

Data pobrania probki*: 2021-08-17

Stan probki w chwili przyjecia: Przydatna do badania
Numer kodowy probki: 122

Data i godzina rozpoczecia badania: 2021-08-17 godz. 1
Data zakonczenia badania: 2021-08-20

* Dane dostarczane przez klienta

100

Oswiadcza sieg, ze:

. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do otrzymanej probki.

. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

. Klient ma prawo do zlozenia skargi na pi$mie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

. Niepewnos¢ metody podajemy na zyczenie klienta, w przypadku wartoéci granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla
miarodajno$ci wyniku badania.

6. Laboratorium nie wydaje opinii 1 interpretacji wynikéw badan.

7. Laboratorium akredytowane zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

L T S

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 576 dostepny jest na stronie: www.pca.gov.pl

IR/HK/21 Data wydania: 2021-06-01 str. 172



Wyniki badania prébki wody
nr: PHK/122/N/21

Badania fizyczne i chemiczne
Stwierdzenie
. Wartosé . zgodnosci
W §
L.p. Parametry Metoda badai Jednostka parametryezna? ynik wyniku z
wymaganiem")
Akceptowalna przez
5 ; konsumentdw i bez
1 Megtnoéé = PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU nieprawidlowych zmian. 0,70 zgodny
Zalecany zakres wartosci do 1,0
: 72
2 pH# PN-EN ISO 10523:2012 pH 6,5-9,5 femp; pom;aru 20,1°C zgodny
Przewodnoé¢ elektryczna
wlasciwa w 25°C * PN-EN 27888:1999 S/cm 25009 Jos zgodn
4 (korekta za pomocg urzadzenia ENZ 119 H temp. pomiaru 20,1°C gocny
do kompensacji wplywu temp.)
Badania mikrobiologiczne
Wartoéé parametryczna?) i i
bt Data/godz. Stz“le':::,e“i'e
L.p Parametry Metoda badan Liczba Objetosé Wynik | zakonczenia ‘Ey“ik:cz
mikroorganizméw prébki badania )
i wymaganiem
[jtk] [ml]
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 2021-08-18
1 Bakterie grupy coli * PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 100 0 119 zgodny
/A1:2017-04 5
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 2021-08-18
2 | Escherichia coli * PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 100 0 1o zgodny
/A1:2017-04 g
Ogodlna liczba
3 mikroorganizmow w 22°C A | PN-EN ISO 6222:2004 Bez nieprawidlowych 1 Nw 2021-08-20 ot
na agarze z ekstraktem zmian® g 1% godny
drozdzowym
# badanic akredytowane
[jtk]- jednostki tworzgee kolonie
Nw — nie wykryto s =
! wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r, poz. 2294)
W przypadku podania jednej wartosci dolna wartos¢ zakresu Wynosi zero
%) Zaleca sig aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala
-100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
W czasic przebiegu analizy nie zaobscrwowano zadnych szczegdlnych zdarzen oraz innych istotnych fakiow dotyczacych sposobu posigpowania
Stwicrdzenie zgodnosci jest opartc na poziomic ufnosci 95% dla nicpewnosci rozszerzonc.
Zastosowano zasadg podcjmowania decyzji oparta na zasadzic prostej akeeptacji:
Akceptacja (zgodny) — uzyskane wyniki mieszcza sig w granicy danc;j tolerancji. Ryzyko bigdnej akeeptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizoncgo do granicy tolerancji.
Odrzucenie (niezgodny) - uzyskany wynik jest poza granica tolerancji. Ryzyko bigdnego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji.
W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badan i stwicrdzenic zgodnosci ze specyfikacjg odnoszy sig tylko do analizowancj/badancj probki, a nic do probki/obicktu, z kidrego prébka ta byla pobrana.
Zastrzezenie: Organ nadzorujacy moze zastosowaé inng regulg decyzyjng w podjgeiu ostatecznej decyzji niz zasada opisana
Sprawozdanie Imie i nazwisko Stanowisko/funkci Data Podpis
Sporzadzit: Martyna Gliniany M1, Asystent 2021-08-20 ﬂﬁgn
. 5 . 7
Autoryzowat fizyczne, chemiczne Edyta Porczak Kierownik OL 2021-08-20 C;{
badania: mikrobiologiczne Monika Deja M1. Asystent 2021-08-20 f/( 774
Kierownix
Labor;

Sprawozdanie zatwierdzi:
Data: 2021-08-20 Podpis: mgr inz. Eayta P

l Koniec sprawozdania

Otrzymuja:

@ Stanowisko ds. Higieny Komunalnej w Przeworsku
2. ala

IR/HK/21 Data wydania 2021-06-01 str. 2/2



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W JAROSLAWIU

ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarostaw

ODDZIAL LABORATORYJNY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, psse. jaroslaw(@pis.gov.pl, laboratorium@psse-jaroslaw.pl, www.gov.pl/web/psse-jaroslaw

Jarostaw, 20.08.2021
POL/HK.9052.1.152.2021

Ilos¢ egz.: 2
Nregz.: 4

Sprawozdanie z badania prébki wody

Kod prébki: PHK/122/N/21

Nazwa i adres klienta": Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, Rynek 1

Badany obiekt": Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego
Badane cechy”: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne
Cel badania™: Badanie wykonane w obszarach regulowanych prawnie

Préobke pobral i dostarczyl”: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01,
zgodnie z harmonogramem

Nr protokolu poboru préobki™: PSK.9020.12.17.2021
Nazwa obiektu/urzadzenia wodnego*: Wodociag Kanczuga

Miejsce poboru wody”: Fundacja Pomocy Mlodziezy — Lopuszka Mata 13 — zawér czerpalny w
kuchni

Data pobrania prébki*: 2021-08-17

Stan prébki w chwili przyjecia: Przydatna do badania
Numer kodowy probki: 122

Data i godzina rozpoczecia badania: 2021-08-17 godz. 119
Data zakonczenia badania: 2021-08-20

* Dane dostarczane przez klienta

Oswiadcza sie, ze:

1. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

2. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymanej probki.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. Klient ma prawo do zlozenia skargi na piSmie w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

5. Niepewnos¢ metody podajemy na zyczenie klienta, w przypadku warto$ci granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla
miarodajnosci wyniku badania.

6. Laboratorium nie wydaje opinii i interpretacji wynikéw badan.

IR/HK/21 Data wydania: 2021-06-01 str. 172



Wyniki badania prébki wody
nr: PHK/122/N/21

Badania fizyczne i chemiczne

Stwierdzenie
s Iy " zgodnosci
L.p. Parametry Metoda badan Jednostka Warto$¢ parametryczna® Wynik \syniku i
wymaganiem"

Zapach ¥
Metoda uproszczona,
Metoda parzysta ; Akceptowalny przez konsumentow 1

L Wybér niewymuszony PN-EN 1622:2003* TON i bez nieprawidtowych zmian Akceptowalny zgodny
Liczba oceniajgcych: 3
Temperatura badania 24,8°C
Nie usuwano chloru
Smak ¥
Metoda uproszczona
Metoda parzysta : Akceptowalny przez konsumentow 1

. Wyb6r niewymuszony EN-EN 1 GRR200 L i bez nieprawidlowych zmian Akceptowalny #goadny
Liczba oceniajacych: 3
Temperatura badania 24,8°C
Nie usuwano chloru

' PN-EN IS0 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentow
3 | Barwa PN-EN ISO 7887:2012+ | mg PVl : b‘fez e m‘:,i g5 102 zgodny
Ap1:2015-06 P i

1)
3

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szezegolnych zdarzen oraz innych istotnych fakt

*- norma wycofana, zasigpiona PN-EN 1622:2006

wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg Pv1

Zrodlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku i zapachu, prébka nie przechowywana.

Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnoéci 95% dla niepewnoéci rozszerzonej.
Zastosowano zasade podejmowania decyzji opartg na zasadzie prostej akceptacji:

Akeeptacja (zgodny) — uzyskany wynik miesci si¢ w granicy danej tolerancji. Ryzyko bigdnej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do granicy
tolerancji.

Odrzucenie (niezgodny) - uzys!

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badas i stwierdzenie zgodnosci ze specyfi

probka ta byla pobrana.

Zastrzezenie: Organ nadzorujacy mi

kany wynik jest poza granicg tolerancji. Ryzyko biednego odrzucenia wynosi do 5

oze zastosowaé inng regule decyzyjna w podjgciu ostatecznej decyzji niz zasada opisana

éw dotyczacych sposobu postgpowania

0% w przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji.

kacja odnosza si¢ tylko do analizowanej/badane] probki, a nie do probki/obiektu, z ktérego

Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadzit: Martyna Gliniany Mi. Asystent 2021-08-20 /Zﬁ
7T
Autoryzowal badania: Edyta Porczak Kierownik OL 2021-08-20 f,K

Sprawozdanie zatwierdzit:
Data: 2021-08-20

Podpis:

mar inz. Edyts Porczak

Koniec sprawozdania

Otrzymuja:

@ Stanowisko ds. Higieny Komunalnej w Przeworsku
2. aa

IR/HK/21 Data wydania 2021-06-01

str, 2/2




PANSTWOWY POWIATOWY F/IK/PP/SK/01/01/01
INSPEKTOR SANITARNY Data wydania: 2021-01-20

* w PRZEWORSKU Strona 1 (4)
37-200 Przeworsk, Rynek 1

Pieczeé Panstwowego Inspektora Sanitarnego

PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY Nr............ PSK.9020.12. /72021..................
(dotyczy wody przeznaczonej do spozycia, wody cieplej, wody z kapielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kapieli)

stanowigcy dowod urzedowego pobrania probek.

Probki wody do badan laboratoryjnych zostaty pobrane na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz procedury pobierania probek PK/PP/01.

1. Nazwa obiektu/urzadzenia wodnegol* ... Wodociag  Kafezuga®......ouwaummmss e

HEIEES ... SRR BRI coscmsees suoscomsmmssssiusn e R rosvommmsses e s e
2. Rodzaj badanej wody : @ / wug / wsu/ wkp / wmk / leg / inn *

wodociag oparty o ujecie powierzchniowe / *
3. Data pobierania probek ......... LEOBZ0A] tcsemrermmscismonissnivmsnssnis s s aesas SR TR imtnssnms s mserstrtss

4. Warunki otoczenia ( cechy organoleptyczne wody w przypadku pobierania wéd w kgpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,
trwata piana, zapach fenolu, przeZroczystosé, osady smoliste, przedmioty plvwajgce, zakwity sinic)

TR (11111774 O —————

6. Wykaz prébek pobranych do badan laboratoryjnych

Kod prébki N . ' it Sl Pr’zyc_zyna pobierania UW&%]
Nr - Miejsce pobierania probki / . : probki (grupa A. grupa (temp. °C,
=S (wypehia pobierania N :
probki 1ab A ID PPPW Sbki B, awa, int, ibn, ibi. leg + zawartos¢ Cla,
Moo - PRESEL dodatkowe parametry)* inne)

Fundacja Pomocy Mtodziezy- it {

1 Lopuszka Mata 13- zawoér O w2 Grupa A CL% 0, 20”5)/ L
czerpalny w kuchni

(1814PPPPWO0139)

* - wiasciwe wpisaé

Kod lab. (R) 1863WL1 /(P) 1863WL2 /(S ) 1863WL3 /(T) 1863WL4* / (J) 1804PL1
Probki utrwalono wg wytycznych wynikajacych z metod badawczych ustalonych z laboratorium.

Zakres badan:

Nr Parametr Nr Parametr Nr Parametr Nr Parametr Nr Parametr
probki/ probki/ probki/ probki/ probki/
kod lab kod lab kod lab kod lab kod lab
1/] Megtnosc Siarczany Bor Rtec 1/1] Ogolna liczba mikroorg, w 22+2°C
1/] Barwa Zelazo Chrom WWA Ogolna liczba mikroorg, w 36+2°C
1/1] Zapach Mangan Nikiel Pestycydy 1/] Bakterie grupy coli
171 Smak Twardos¢ Miedz X THM 171 Escherichia coli
ogodlna
1/1 Przewodnos¢ Fluorki Arsen Ztrii Enterokoki kalowe
tetrachloroetenu

171 Odczyn Utlenialnosc¢ Selen 1,2-dichloroetan Clostridium perfringens

Jon amonowy owoO Kadm Benzen Pseudomonas aeruginosa

Azotyny Cyjanki Oléow Legionella sp.

Azotany Magnez Antymon

Chlorki Sod Glin

7. Osoba obecna /osoba upowazniona wnosi /zastrzeZer’l do protokotu oraz do sposobu pobrania



F/IK/PP/SK/01/01/01

Data wydania: 2021-01-20
Strona 2 (4)

Probke (ki) pobrano w obecnosci:

Zakiad GOSDOd‘*I’kI Komunalne1

............... ﬂwc”/glz//

( imig i nazwisko) (ngj? f‘%kfi‘%‘ﬁ% 38 58

8. Wyposazenie uzyte podczas pobierania probek: Termotorba L/E31/K, termometr szklany L/A72/S K, Palnik
gazowy SK/C/7, Zestaw do oznaczania chloru SK/D/8.

9. Czas trwania kontroli:.......... L 71111 R O R

10. Probki wody pobrano zgodnie z metodami okreslonymi w normach PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 oraz
instrukcja kontrolng IK/PP/SK/01/01, wyd. XII, data wydania 2021-01-20.

11. Protokét sporzadzono w ....3.... jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych egzemplarz oryginalny

pozostawiono wiascicielowi urzadzenia wodociagowego.

12. W czasie kontroli dokonano / Eie dokonano} wpisu do ksigzki Kontroli .........ccoveericnncnnciiniiie
13. Poprawki i uzupehienia do protokotu ....... P\?E'Z ..... P OP{Z#}\A)FL ........................................................

KOYSTINA BEDONA Bsed Ne /IZIKM»?O?.’I.J/-@MSL

(imie i nazwisko, nr upowaznienia do kontroli i potipis probkobiorcy)

PRZEKAZANIE PROBKI (EK) DO LABORATORIUM
(wypeinione na kopiach protokotu)

Prébki pobrane zgodnie z harmonogramem / poza harmonogram™* i z zakresem badan (str. 1) zostaly dostarczone
do laboratorium.

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyjec ..
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaky / nie zosta{y*
przekazane do laboratorium:

Pieczeé Laboratorium Data i godzina przekazania probkifek)

Okreslenie przyczyny nie przyjecia pobranej probki do badarn laboratoryjnych**:

.............................................................................................................................................

imie § nazwisko osoby przekazujgcej probke(i) do laboratorium imig i nazwisko osoby przyjmujqcej probke(i)




s F/IK/PP/SK/01/01/01
Data wydania: 2021-01-20
Strona 3 (4)

[I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyjec .. ;
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zosta{y / nie zosta’ry*
przekazane do laboratorium:

Pieczeé Laboratorium Data i godzina przekazania probki(ek)
Okreslenie przyczyny nie przyjecia pobranej probki do badan laboratoryinych**:

e NS s et s e RN eSSt Ea e Rs RS E RSN ssERatsanassEEREEEEEE  assssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssansesscssnassnaeens

imig i nazwisko osoby przekazujgcej probke(i) do laboratorium imie i nazwisko osoby przyimujgeej probke(i)

Probki przechowywane przekazano do LHK WSSE w Rzeszowie
(dotyczy parametrow oznaczonych kodem (R) 1863WLI w tabeli zakres badan na str. 1);

Probki przechowywane w PSSE w .......ccccoevevvivininiennnen/ LHK Pracownia w.....ccvvvecen e cvcenvenenneessenenennes
WAEIID o cvmmibisnpmisadvas wurzadzeniu chtodnicZyim nr oo imsamvs e e s R e

przygotowat do transportu do LHK WSSE w Rzeszowie ..o e
data i podpis

Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyjec .. -
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych prébka(i) zosta}y / nie zostaiy*
przekazane do laboratorium:

Pieczec laboratorium Data i god=zina przekazania probki(ek)
Okreslenie przyczyny nie przyjecia pobranej probki do badan laboratoryjnych™**:

imig i nazwisko osoby przekazujgcej probke(i) do laboratorium imig i nazwisko osoby przyjmujgcej probke (i)

* - wlasciwe zakresli¢

Protoko6t sprawdzono pod wzgledem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono / nie
zatwierdzono” na egzemplarzu protokotu wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:

( data, czytelny podpis Kierownika Technicznego)

* - wlasciwe zakresli¢
** (wypetni¢ w przypadku nie przyjecia probki do badan laboratoryjnych)

uzyte skroty: wps — woda przeznaczona do spozycia; wug — woda z ujecia glebinowego lub studni glghinowej (przed uzdatnianiem): wsu
— woda w trakcie uzdatniania; wkp — woda z kapieliska; wmk — woda z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli; leg — pobor
cieplej wody w kierunku badan Legionella sp.: inn - inny nie wymieniony powyzej: awa — awaria, kleska zywiolowa; int — interwencja;
ibn — inna przyczyna badania wody z nadzoru dla wps: ibi — inna przyczyna badania wody z nadzoru dla innych niz wps.

(R) 1863WLI1 - Laboratorium Higieny Komunalnej w Rzeszowie, (P) 1863WL2 - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w
Przemyslu, (S) 1863WL3 - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, (T) 1863WL4 - Laboratorium Higieny Komunalnej
Pracownia w Tarnobrzegu;



F/IK/PP/SK/01/01/01

Data wydania: 2021-01-20
Strona 4 (4)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiazku o ktéorym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoIne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO™:
Administratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, Rynek 1, 37-200 Przeworsk.
Dane osobowe przetwarzane sa w celach:
a) realizacji biezacego lub zapobicgawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji
Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. | lit. ¢, e; art. 9 ust. 2 lit. b. g. h, i, j RODO).
b) archiwalnych, naukowych, dowodowych. statystycznych. analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa
zart. 6 ust. 1 lit. ¢ i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).
Osobom, ktérych dane sa przetwarzane przystuguja: prawo dostgpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych
podlegajacych przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe beda przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe
moga zostaé przekazywane nastgpujgcym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogg byé przekazywane rowniez
instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzajacym) np. firmom informatycznym
wykonujacym ustugi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu
realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitanego na podstawie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie
ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowad si¢ z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:

psse.przeworsk@pis.gov.pl



