ZGK Sp.z 0.0. w Kariczudze
Wopl. dnia

PANSTWOWY POWIATOWY 2022 -05- 19 Przeworsk, dnia 18.05.2022 r.
INSPEKTOR SANITARNY  eoe 6 7.0, 500, 202

W PRZEWORSKU Podpis ,,:
Rynek 1, 37-200 Przeworsk 4

Znak sprawy: PSK.9020.12.8.2022

Strona:

Zaktlad Gospodarki Komunalnej
Spélka z o. 0. w Kafczudze

ul. Sw. Barbary 18

37-220 Kanczuga

DECYZJA

Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U.z2021r. poz. 735 z pdzn. zm.),

art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z p6zn. zm.),

§ 31§21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
W sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294),

art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 22020 r. poz. 2028),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

PO zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan probki wody pobranej w dniu 10.05.2022 r.
W ramach monitoringu jakosci wody dotyczgcego parametréw grupy A z wodociggu ,,Kanczuga”
(punkt zgodnosci — Miejsko-Gminne Przedszkole — Karnczuga, ul. Witosa 1), w oparciu o protokot
pobrania prébki wody nr PSK.9020.12.8.2022 i w oparciu o sprawozdania z badania prébki wody
nr: POL/HK.9052.1.80.2022 i POL/HK.9052.1.81.2022 7z dnia 16.05.2022 .

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociagu ,,Karczuga” w miejscowosci Kanczuga

w zakresie ww. parametrow




Uzasadnienie

W dniu 10.05.2022 r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakoécia wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi z wodociagu .Kanczuga”, 7€ statego  punktu
monitoringowego (punkt zgodnoscei) — ..Miejsko-Gminne Przedszkole — Kanczuga, ul. Witosa 17,
pobrano probke wody do badaf laboratoryjnych w ramach monitoringu jako$ci wody dotyczacego
parametrow grupy A. Probka wody zostala pobrana w ,.,punkcie zgodnosci” tj. zawOr czerpalny
w kuchni ww. budynku przedszkola, przy obecnosci pracownikéow ZGK Spotka z o. o.
w Kanczudze. Zbadana probka wody W oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom
organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. 1.
z 2017 r. poz. 2294). Potwierdzaja to sprawozdania z przeprowadzonych badan probki wody
nr: POL/HK.9052.1.80.2022 1 POL/HK.9052.1.81.2022 z dnia 16.05.2022 .

Wobec powyzszego na podstawic WyZe] przytoczonych przepisow prawa Orzeczono jak
w sentencj.

Niniejsza decyzj¢ wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
doreczenia niniejsze] decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do srzeczenia sic odwolania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
dorgczenia Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu W Przeworsku o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
si¢ ostateczna 1 prawomocna (art. 1272 § 2 KPA) 1 podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
whniesienia odwolania (art. 130 § 4 KPA).

Otrzymuja:

@ Strona: Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z 0. 0. W Kanczudze, ul. Sw. Barbary 18,
37-220 Kanczuga
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga

KB/KB



POWIATOWA STACJA SANITARNO - S~~~ |PCA
3 \\'__// - PoLskie CENT!
EPIDEMIOLOGICZNA ﬂaﬁ mg& MREOITA
W JAROSLAWIU = .
ul. Grunwaldzka 7 %’/,’/)———‘//"%\\}\3: % :
37-500 Jarostaw TR BADANIA

ODDZIAL LABORATORYJINY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, psse.jaroslaw(@pis.gov.pl, laboratorium@psse-jaroslaw.pl, www,gov.pl/web/psse-jaroslaw

Jarostaw, 16.05.2022
POL/HK.9052.1.80.2022

Ilos¢ egz.: 2
Nregz.: 4

Sprawozdanie z badania préobki wody

Kod prébki: PHK/65/N/22

Nazwa i adres klienta™: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, Rynek 1

Badany obiekt": Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego
Badane cechy”: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania™: Badanie wykonane w obszarach regulowanych prawnie

Probke pobral i dostarczyl™: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01,
zgodnie z harmonogramem

Nr protokolu poboru prébki™: PSK.9020.12.8.2022
Nazwa obiektu/urzadzenia wodnego™: Wodocigg Kanczuga

Miejsce poboru wody”: Miejsko-Gminne Przedszkole w Kanczudze, ul. Witosa 1 — zawér
czerpalny w kuchni

Data pobrania préobki”: 2022-05-10

Stan préobki: Przydatna do badania

Numer kodowy prébki: 65

Data i godzina rozpoczecia badania: 2022-05-10 godz. 12%

Data zakonczenia badania: 2022-05-13

" Dane dostarczane przez klienta

Oswiadcza sie, Ze:

1. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

2. Wyniki odnoszg si¢ wylgcznie do otrzymancj probki.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosci.

4. Klient ma prawo do ztozenia skargi na piSmic w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

5. Laboratorium podaje wynik z niepewnoscig zawsze wtedy gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikdw badan lub ich
zastosowania oraz gdy niepewnos$¢ ma znaczenic dla zgodnosci z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi.

6. Laboratorium nie wydaje opinii i interpretacji wynikdéw badan.

7. Laboratorium akredytowane zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 576 dostgpny jest na stronie: www.pca.gov.pl

IRFHK/21 Data wydania: 2022-02-14 str. 172



Wyniki badania probki wody
nr: PHK/65/N/22

| T

Badania fizyczne i chemiczne

Stwierdzenic
a Warto$é . Niepewnos$é® | zgodnosci wyniku
kPt Tapamelry 1\;:::::: I]::gaa: dedinosti parametryczna” Wynik P 2 wymsganiem?
Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7027- konsumentow i bez
1 Metnosé * 1:2016-09 NTU nicprawidlowych zmian. 0,46 £0,037 zgodny
(0,10-40) NTU Zalecany zakres wartosci do
3 |‘D
% PN-EN ISO 10523:2012 5 — e b
2 |#H (4,0-10,0) P =i rl’fs%: £0,216 zgodny
Przewodnos¢ elektryczna
wiasciwa w 25°C # i — 722
(korckta za pomoca % . 2500% ; : +36,1 zgodn
3| urzadzenia (150-2500) pS/em i 8 g Bpcy
do kompensacji wphywu ’
temp.)
Badania mikrobiologiczne
Warto$é parametryczna') legci“;m Data/godz Stwicrdzenie
: EpPm: a iy zgodnosci
L.p Parametry Metoda badan Liczba Objetos | Wynik zakonczeni T‘fj‘fni"ko:(;'
mikroorganizmo | ¢ probki a badania ST
w [jtk] [ml] wymaganiem
PN-EN ISO 9308-
i 1:2014-12 - 2022-05-11
: A
1 Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308- 0 100 0 g 129 zgodny
1:2014-12 /A1:2017-04
PN-EN ISO 9308-
; ? 1:2014-12 2 2022-05-11
Sschers A
2 Escherichia coli PN-EN ISO 9308- 0 100 0 o 1200 zgodny
1:2014-12 /A1:2017-04
Ogolna liczba
mikroorganizmow w o 5 Bez s
3 el b e | PNEN IS0 62"2'-zﬂé"“‘'—tri:m'awidﬂiuv\rych 1 Nw = s 1025,,"]3 _ zpodny
na agarze z ckstraktem zmian® &
drozdzowym

T badanic akredytowane, [jtk]- jednostki tworzqee kolonie, Nw - nie wykryto

") wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
3W przypadku podania jednej warto$ci dolna wartos¢ zakresu wynosi zero
¥ Zaleca sig aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala
-100 jtk / | ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe},

-200 jtk / | ml w kranie konsumenta

4 Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok.95

Podana warto$é nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem probki

W cunsic przcbicgu analizy nic zaobserwowano zadnych szezegélnych zdarzeh oraz innyeh istotnych faktéw dotyezacych sposobu posigpowania

Stwicrdzenic zgodnosci jest opartc na poziomic ufnosci 95% dla nicpewnosci rozszerzong).

Zastosowano zasadg podejmowania decyzji opartq na zasadzic prosicj akeeptacji:
— uzyskane wyniki micszczg si¢ w granicy dancj tolerancji. Ryzyko blgdncj akceplacji wynosi do 50°

Akceptacja (zgodny)
wynik jest poza granicy tolerancji. Ryzyko blgdnego odrzuccnia wynosi do 50% w przypadku wyniku zbliZzoncgo do granicy tolerancji.

Odrzucenic (niczgodny) - uzyskany

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badaf i stwicrdeenic zgodnosci zc specyli

Zastrzezenie: Organ nadzorujacy moic zastosowné inng regulg decyzyjng w podjeciu ostalecznej decyzji nik zasada opisana

% i wspolczynniku rozszerzenia k=2

% w przypadku wyniku zblizonego do granicy loleranc)i.

kacjn odnoszg sig tylko do analizowancj/badancj probki, a nie do probki/obicktu, z kidrego probka ta byla pobrana,

Sprawozdanie Imie i1 nazwisko Stanowisko/funkci Data Podpis
Sporzadzit: Martyna Gliniany Mt Asystent 2022-05-16 Yy
" ; : PRIl
Autoryzowat | fizyczne, chemiczne Edyta Porczak Kierownik OL 2022-05-16 ‘/i)g
badania: mikrobiologiczne Monika Deja M. Asystent 2022-05-16 | M. 1A~

Sprawozdanie zatwierdzit:

Data: 2022-05-16 Podpis:

Koniec sprawozdania

Otrzymuja:
(] Stanowisko ds. Higieny Komunalnej w Przeworsku
2. ala
IR/HK/21 Data wydania 2022-02-14 str. 2/2




POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W JAROSLAWIU
ul. Grunwaldzka 7
37-500 Jarostaw

ODDZIAEL LABORATORYJNY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, psse.jaroslaw(@pis.gov.pl, laboratorium@psse-jaroslaw.pl, www.gov.pl/web/psse-jaroslaw

Jarostaw, 16.05.2022
POL/HK.9052.1.81.2022

Ilos¢ egz.: 2
Nregz.: /|

Sprawozdanie z badania probki wody

Kod prébki: PHK/65/N/22

Nazwa i adres klienta™: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku,
37-200 Przeworsk, Rynek 1

Badany obiekt”: Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujecia podziemnego
Badane cechy": Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne
Cel badania”: Badanie wykonane w obszarach regulowanych prawnie

Probke pobral i dostarczyl”: Pracownik PPIS w Przeworsku wg [K/PP/SK/01/01,
zgodnie z harmonogramem

Nr protokolu poboru prébki*: PSK.9020.12.8.2022
Nazwa obiektu/urzadzenia wodnego™: Wodociag Kanczuga

Miejsce poboru wody*: Miejsko-Gminne Przedszkole w Kanczudze, ul. Witosa 1 — zawoér
czerpalny w kuchni

Data pobrania prébki*: 2022-05-10

Stan prébki: Przydatna do badania

Numer kodowy proébki: 65

Data i godzina rozpoczecia badania: 2022-05-10 godz. 12%
Data zakonczenia badania: 2022-05-13

" Dane dostarczane przez klienta

Oswiadcza sig, ze:

I. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

2. Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do otrzymancj prébki.

3. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanic nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodci.

4. Klient ma prawo do zlozenia skargi na pismic w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

5. Laboratorium podaje wynik z niepewnosciy zawsze wtedy gdy ma to znaczenie dla miarodajno$ci wynikéw badan lub ich
zastosowania oraz gdy niepewnos$é ma znaczenie dla zgodnosci z wyspecytfikowanymi wartosciami granicznymi.

0. Laboratorium nie wydaje opinii i interpretacji wynikow badan.

IRIHK/2 1 Data wvdania: 2022-02-14 w100




Wyniki badania probki wody
nr: PHK/65/N/22

—

Badania fizyczne i chemiczne

Stwicrdzenic
i | Jednostka | Wartosc tryczna!) Wynik godnuscl
L.p. Parametry Metoda badan ednostka artos¢ parametryczna yni wyniku z
wymaganicm"
Zapach ¥
Metoda uproszczona,
Metoda parzysta ' % Akceplowalny przez konsumentow 1 L
I | Wybbr niewymuszony BIEN Pea22int T i bez nieprawidfowych zmian Akceptowalny zgodny
Liczba oceniajacych: 3
Temperatura badania 25,1°C
Nie usuwano chloru
Smak ¥
Metoda uproszezona
Metoda parzysta X . % Akceptowalny przez konsumentow 1
2 Wybor niewymuszony BIV-EN 162212003 L i bez nieprawidlowych zmian Akceptowalny zgodny
Liczba oceniajacych: 3
Temperatura badania 25,1°C
Nie usuwano chloru
PN-EN ISO 7887:2012 Akceptowalna przez konsumentow
3 | Barwa PN-EN ISO 7887:2012+ | mg PVl o v 159 zgodny
Ap1:2015-06 P Y

*- norma wycafona, zastqplona PN-EN 1622:2008

1) wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez Judzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
2) Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg PVl
3)  Zrodlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku i zapachu, probka nie przechowywana.

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegélinych zdarzei oraz innych istotnych faktow dotyezacych sposobu postgpowania

_Stwicrdzenic zgodnodci jest-oparie na poziomic-ufnoiei 8554 dlusniepewsnniei rozszerzanc). > L
Zastosowano zasade podejmowania decyzji opartg na zasadzie prostej akceptacji:

Akeeptacja (zgodny) — uzyskany wynik micsci si¢ w granicy danej tolerancji. Ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do granicy
tolerancji.

Odrzucenie (niczgodny) - uzyskany wynik jest poza granicy tolerancji. Ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50% w przypadku wyniku zblizonego do granicy tolerancji.

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badai i stwicrdzenie zgodnosci ze specyfikacja odnosza sig tylko do analizowancj/badanej probki, a nie do probki/obiektu, z kiorego
probka ta byla pobrana.

Zastrzezenie: Organ nadzorujacy moze zastosowaé inng regule decyzyjng w podjgeiu ostateczne) decyzji miz zasada opisana

’7 Sprawozdanie Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadzit: Martyna Gliniany ML Asystent 2022-05-16 i v
Val
Autoryzowat badania: Edyta Porczak Kierownik OL 2022-05-16 Q%
v

Sprawozdanie zatwierdzit:

Data: 2022-05-16 Podpis: Cicker

Koniec sprawozdania J

Otrzymuija:

)@ Stanowisko ds. Higieny Komunalnej w Przeworsku
2. ala

IR/HK/21 Data wydania 2022-02-14 str. 2/2



oy F/IK/PP/SK/01/01/01
AN T Data wydania: 2021-01-20
; Strona 1 (4)

37-200 Przewersy, R
Preczed Panstwowego Inspektora Sanitarnego

PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY Nr............ PSK.9020.12.8..2022 ..................
(dotyczy wody przeznaczonej do spozycia, wody cieplej, wody z kapielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kapieli)

stanowigcy dowod urzedowego pobrania probek.

Probki wody do badai laboratoryjnych zostaty pobrane na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z pozn. zm.) oraz procedury pobierania probek PK/PP/01.

1. Nazwa obiektu/urzadzenia wodnego ................. Wodociag ,,Kafczuga”..........ococovvvvvveeinninn..

2. Rodzaj badanej wody : /wug / wsu/ wkp /wmk /leg / inn *
wodociag oparty o ujgcie powierzchniowe / *

3. Data pobierania prébek ......... 10.05.2022 T ooovuoivivocecececeeeeeeeeee oo oo

4. Warunki otoczenia ( cechy organoleptyczne wody w przypadku pobierania wod w kgpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,
trwala piana, zapach fenolu, przezroczystosé, osady smoliste, przedmioty phwajqce, zakwity sinic)

SRR (| (c 1 [, [
5. = : + €°¢
- Iemperatura przechowywania probek w czasie transportu (poczatkowa) ... 0 &
6. Wykaz prébek pobranych do badan laboratoryjnych
Kod prébki N S Godsini Pr‘zyc.zyna pobierania Uwa%l
Nr . Miejsce pobierania prébki / . ; probki (grupa A, grupa (temp. °C,
S (wypelnia pobierani S Vit
probki 1ab A ID_PPPW Sbki B, awa, int, ibn, ibi, leg + zawartosc Cla,
aboratorium) o ok dodatkowe parametry)* inne)
Mit?jsko—Gminne Przedszkole w 55 Cl>- ©,30pcfl
1 Kanczudze, ul. Witosa 1- 9 Grupa A
zawOr czerpalny w kuchni
(1814PPPPW0282)

* - wlasciwe wpisaé

Kod lab. (R) 1863WLI /(P) 1863WL2 /(S ) 1863WL3 /(T) 1863WL4* / (J) 1804PL1
Probki utrwalono wg wytycznych wynikajacych z metod badawczych ustalonych z laboratorium.

“akres badan:

Nr Parametr Nr Parametr Nr Parametr Nr Parametr Nr Parametr j
prébki/ probki/ probki/ prébki/ probki/
kod lab kod lab kod lab kod lab kod lab
1/] Metnos¢ Siarczany Bor Rted &8 Ogolna liczba mikroorg. w 22+2°C
1/1 Barwa Zelazo Chrom WWA Ogéblna liczba mikroorg. w 36+2°C
177 Zapach Mangan Nikiel Pestycydy 1/] Bakterie grupy coli
171 Smak Twardos¢ Miedz X THM 173 Escherichia coli
ogdlna
177 Przewodnos¢ Fluorki Arsen Ztrii Enterokoki katowe
tetrachloroetenu

L/ Odczyn Utlenialnosé Selen 1.2-dichloroetan Clostridium perfringens

Jon amonowy OwWO Kadm Benzen Pseudomonas aeruginosa

Azotyny Cyjanki Otow Legionella sp.

Azotany Magnez Antymon

Chlorki Sod Glin

7. Osoba obecna /osoba upowazniona wnosi /Znie wnosi*’zastrzeieﬁ do protokotu oraz do sposobu pobrania



F/IK/PP/SK/01/01/01
Data wydania: 2021-01-20
Strona 2 (4)
zakiad Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Kanczudze

: y g 37-220 Kanczuga, ul. $w. Barbary 18
Probke (ki) pobrano w obecnosei: . e <
Q( ) p NIP 794 181 93 51, REGON 180965462
tel./fax 15 642 38 58

( imig¢ [ nazwisko) (podpis i piecz¢c)

8. Wyposazenie uzyte podczas pobierania probek: Termotorba L/E31/K, termometr szklany L/A72/S K, Palnik
gazowy SK/C/7, Fotometr PF-3 SK/C/8/S.

9. Czas trwania kontroliz......... 20 MINUE .o

10. Prébki wody pobrano zgodnie z metodami okreslonymi w normach PN-ISO 5667-5 i PN-EN ISO 19458 oraz
instrukcjg kontrolng IK/PP/SK/01/01, wyd. XII, data wydania 2021-01-20.

11. Protokét sporzadzono w ...3.. jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych egzemplarz oryginalny

pozostawiono wiascicielowi urzadzenia wodociggowego.

12. W czasie kontroli dokonano / Ele aoEonanoT wpisu do ksigzki KONtroli ...

....................................................................................................................................................................................

LR Ty BEDIVARSKA. VR AP //f/fﬁ/'_%s?.i%...(é@ﬁi@ﬂu/

(imig i nazwisko, nr upowaznienia do kontroli i podpis probkobiorcy)

PRZEKAZANIE PROBKI (EK) DO LABORATORIUM

(wypelnione na kopiach protokofu)

Prébki pobrane zgodnie z harmonogramem / poza harmonogram* i z zakresem badan (str. 1) zostaly dostarczone
do laboratorium.

[. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu PrZYJEe ..ocoovvvvnnrrrmimmmmms s
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaly / nie zostaty™*
przekazane do laboratorium:

Piecze¢ Laboratorium Data i godzina przekazania probki(ek)

Okreslenie przyczyny nie przyjecia pobranej prébki do badan laboratoryjnych™*:

imie i nazwisko osoby przekazujgcej probke(i) do laboratorium imig i nazwisko osoby przyjmujgcej probke(i)
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II. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu prébek do punktu PIZFIOE woosinsiniiine nommmemmnmmsns
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaly / nie zostaty*
przekazane do laboratorium:

Pieczed Laboratorium Data i godzina przekazania probki(ek)
Okreslenie przyczyny nie przyjecia pobranej probki do badar laboratoryjnych**-

imig i nazwisko osoby Pprzekazujgcej probke(i) do laboratorium imig i nazwisko osoby przyjmujacej probke(i)

Prébki przechowywane przekazano do LHK WSSE w Rzeszowie
(dotyczy paramerréw oznaczonych kodem (R) 1863WL1 w tabeli zakres badar na str. 1):

Probki przechowywane w PSSE w corerseeiinn.../ LHK Pracownia w
witemp. .................. w urzadzeniu chtodniczym nr

przygotowat do transportu do LHK WSSE W Rzesz0Wie ..........ooooeeeoocoveoo

data i podpis

Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyjeé ...
Po dokonaniu oceny przydatnoéci do badan laboratoryjnych prébka(i) zostaty / nie zostaty*
przekazane do laboratorium:

Pieczeé laboratorium Data i godzina przekazania probki( ek)
Okreslenie przyczyny nie przyjecia pobranej prébki do badan laboratoryjnych**:

Protokét sprawdzono pod wzglgdem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono / nie
zatwierdzono™ na egzemplarzu protokotu wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:

* - whasciwe zakregli¢
** (wypelni¢ w przypadku nie przyjgcia probki do badan laboratoryjnych)

uzyte skroty: wps — woda przeznaczona do spozycia; wug — woda z ujecia glebinowego lub studni giebinowej (przed uzdatnianiem); wsu
— woda w trakcie uzdatniania: wkp — woda z kapieliska; wmk — woda z migjsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli; leg — pobor
cieplej wody w kierunku badan Legionella sp.; inn - inny nie wymieniony powyzej; awa — awaria, klgska zywiotowa; int — interwencja;
ibn — inna przyczyna badania wody z nadzoru dla wps; ibi — inna przyczyna badania wody z nadzoru dla innych niz wps.

(R) 1863WLI - Laboratorium Higieny Komunalnej w Rzeszowie. (P) 1863WL2 - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w
Przemyslu, (S) 1863WL3 - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku, (T) 1863WL4 - Laboratorium Higieny Komunalnej
Pracownia w Tarnobrzegu
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH 0OSOBOWYCH

Realizacja obowigzku o ktorym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 . w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych 1 W sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO™
Administratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Przeworsku, Rynek 1, 37-200 Przeworsk.
Dane osobowe przetwarzane sa w celach:
a) realizacji bieZacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawg z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. ¢, e; art. 9 ust. 2 lit. b, g, h. i, j RODO),
b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa
z art. 6 ust. 1 1it. ¢ i art. Y ust. 2 lit. j RODO).
Osobom, ktérych dane s3 przetwarzanc przystuguja:  prawo dostgpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych
podlegajgcych przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe bgda przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe
mogg zosta¢ przekazywane nastepujacym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane moga by¢ przekazywane rowniez
instytucjom okreslonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzajacym) np. firmom informatycznym
wykonujacym ushugi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu
realizacji biezacego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej. W sprawie
ochrony swoich danych osobowych moze Pani/Pan skontaktowaé si¢ z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
psse.przeworsk(@pis.gov. 1




