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Wpt. dnia

18. 05, 201
DECYZJA Nr \5\?6};/

0. W Kariczudgze

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku dzialajac na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22016 r., poz. 23),

e art. 4 ust. 11 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22015 r., poz. 1412),

* §3i§17ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ),

po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan prébki wody pobranej w dniu 10.05.2016r.
w ramach monitoringu kontrolnego z wodociggu ,Karczuga” (punkt poboru — Zakiad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. — Karczuga, ul. Sw. Barbary 18), w oparciu o protokét
pobrania prébek wody Nr PSK.453-9-17/16 i sprawozdanie z badania wody nr: PHK-60-02-N/16
z dnia 13.05.2016 r. (data wplywu 16.05.2016r.)

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia z wodociagu ,,Kariczuga”.

Uzasadnienie

W dniu 10.05.2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociagu ,,Kariczuga”, ze statego punktu monitoringowego — ,, Zaklad
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. — Kariczuga, ul. Sw. Barbary 18”, pobrano probke wody do
badan laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego. Zbadana prébka wody w oznaczonym
zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r, poz. 1989). Potwierdza to sprawozdanie
z przeprowadzonych badati prébki wody nr: PHK-60-02-N/16 z dnia 13.05.2016 r. (data wplywu
16.05.20161.).




Niniejsza decyzj¢ wydaje si¢ celem informacji o jako$ci wody dla konsumentéw.
W zwiazku z powyzszym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekt

jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie wniesienie odwotania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow,

za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie

14 dni liczac od daty doreczenia niniejszej decyzji.

Pasistwowy Powiatowy
Inspekt itarny

w Prz.;‘forw

Mgr wnz. Ryszard Trelkq

Otrzymuja:

@ Strona: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kaficzudze, ul. Sw. Barbary 18,
37-220 Kanczuga.
2. Do wiadomosci: Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2,
37-220 Kanczuga.
3. Ala.

AC/AC
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PROBKI WODY llos¢ egz.: 2
Nregz.: /

Strona: 1/3

Metnosé
*  Odczyn pH

Sprawozdanie z badania prébki wody
nr: PHK-60-02-N/16

*  Przewodnosé elekiryczna

wiasciwa

*  Azot amonowy

Klient: Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

=  Azotyny

*  Azot azotanowy

" Mangan Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spozycia z ujecia

» Zelazo podziemnego
* Glin |

, , Badane cechy: Fizykochemiczne i mikrobiologiczne
*  Bakterie grupy coli

= Escherichia coli Cel badania: Ocena zgodnosci w obszarach regulowanych prawnie

*  Clostridium perfringens ; :
R perringe Prébke pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku

wg IK/PP/SK/01/01

*  Gronkowce koaguluzododatnie

*  Enterokoki kalowe

*  Ogdlna liczba Nr protokotu poboru prébki: PSK.453-9-17/16
mikroorganizmow na agarze
odzywezym w 36°C/481

*  Ogélna liczba L Adres urzadzenia wodnego: Wodociag Kanczuga

Numer kodowy prébki: 60

mikroorganizméw na agarze

Miejsce poboru wody: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

odiywezym w 22°C/72i Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18

Stan prﬁkl w chwili przyjecia: Przydatna do badania

* Bakterie grupy coli typu
katowego

Data pobrania proébki: 2016-05-10
BADANIA NIEAKREDYTOWANE

Data rozpoczecia badania: 2016-05-10

*  Barwa
« Smak Data zakonczenia badania: 2016-05-11
= Zapach
*  Tlen rozpuszczony
» BZT; Oswiadcza sig, ze:
= Chlor . .
) 1. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
* Chlorki 2. Bez pisemne;j zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko
*  Twardosé ogdina w catosci. ) _
| 8 3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
" Pseudomonas aeruginosa 4. Na zyczenie klienta, w przypadku wartodci granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla
»  Salmonella miarodajnosci wyniku badania podajemy niepewnog¢ metody

5. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie prébek.

e ——
(9

L







- POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W JAROSEAWIU
Oddziat Laboratoryjny w Jarostawiu
Pracownia Higieny Komunalnej
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw
NIP: 792-15-42-254
tel.: 16 624-24-40, 16 624-24-41, fax: 16 621-25-18

e-mail: psse.jaroslaw@pis.qov.pl, WWW.psse-jaroslaw.pl

zal. nr 1/HK KJ rozdz. 22
wyd. 6 zdn. 2014-02-17

L.dz.POL/HK .490-1-43/16 Jarostaw, 2016-05-13

Ilo$¢ egz.: 2

Nregz.: /I
Strona: 2/3
Wyniki badania probki wody
nr: PHK-60-02-N/16
Najwyzsza
. ednostka o
L.p. Badana cecha Metoda badan ) . dopuszczalna Wynik
miary ¢ 21}
wartosé
1 | *Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt -3 5
2 | Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 FNU? 1% <0,08"
PB/HK/05
3 |PH Wyd. 2z dn. 06.08.2012 | PH 6,5-9,5 L
Przewodno$¢ elektryczna
v 0 364
4 | wiasciwaw 25°C PN-EN 27888 : 1999 pS/em 2500 temp. pomiary
(korekta za pomocg urzadzenia do 13,5°C
kompensacji wplywu temp.)
5 | *Zapach PN-EN 1622:2003 p.10.2 | TON -3 akceptowalny
6 *Smak PN-EN 1622:2003 p.10.2 | TFN -2 akceptowalny
7 | Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/l 0,5 0,08

* - badanie nieakredytowane

" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 2015r. poz. 1989)
D ENU = NTU
% Akceptowalny dla konsumentow i bez nieprawidlowych zmian
¥ Ponizej granicy oznaczania ilosciowego wyznaczonej w Pracowni Higieny Komunalnej w Jaroslawiu

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdarzen oraz innych istotnych faktéw dotyczacych sposobu postgpowania

Osoba autoryzujaca:

Tei?® oo 5 g /‘
Data: 2016-05-13 Podpis: B / ¢ / ek

A




POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA W JAROSLAWIJ
Oddziat Laboratoryjny w Jarostawiu
Pracownia Higieny Komunalnej
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw
NIP: 792-15-42-254
tel.: 16 624-24-40, 16 624-24-41, fax: 16 621-25-18
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

zal. nr 1/HK KJ rozdz. 22
wyd. 6 z dn. 2014-02-17

L.dz.POL/HK.490-1-43/16 Jarostaw, 2016-05-13

[los¢ egz.: 2

Nregz.: /|
Strona: 3/3
Wyniki badania probki wody
nr: PHK-60-02-N/16
Najwyzsza
, nostka .
Badana cecha Metoda badan Jed : dopuszczalna | Wynik
L.p. miary . 1)
wartos¢
Liczba
1 Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 ™ mikroorganizméw 0 0
(jtk)™ w 100 ml
Liczba
2 Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 ™" mikrgorganizméw 0 0
Gtk)” w 100 ml

::gtk) — jednostki tworzace kolonie
metoda nieakredytowana

" wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015r. poz. 1989)

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegélnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postepowania

Osoba autoryzujaca: KIEROWNIK
Oddziatu Labpratoryjnego
Data: 2016-05-13 Podpi o0 o -8 Zﬁ vineg
mgr Agnieszha Lorynowicz

Sprawozdanie zatwierdzit:

Data: 2016-05-13 Podpis: . -;

P
GE&007

Koniec sprawozdania

Otrzymuja:

é/ Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk
a/a



W Wi
HANTTARNY F/IK/PP/SK/01/01/01
A Sty S Data wydania: 2015-09-28
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Pieczeé Panstwowego Inspektora Sanitarnego

PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY Nr ....PSK.453-9-..-'{§T/16

stanowigcy dowdd urzgdowego pobrania probek.

Prébki wody do badan laboratoryjnych zostaly pobrane na podstawie art. 25 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) oraz procedury pobierania probek PK/PP/01.

1. Nazwa obiektufurzadzenia wodnegof* ......... wodociag , Kanczuga®..............cevvvvinininiiiniininnnn.

................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

2. Rodzaj badanej wody : @ / wug / wsu / wkp / wbs / inn *
wodociag oparty o ujgcie powierzchniowe *
3. Data poboru probek ....c.c..csuvesmsssmmssisesseens T0:05:20L6 Li...c.coeeerirvverseoneassneseeasesansnrennesnssnesedsisisias iFsssseassessisasss

4. Warunki otoczenia ( cechy organoleptyczne wody w przypadku pobierania wéd w kgpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,
trwata piana, zapach fenolu, przezroczystosé, osady smoliste, przedmioty plywajqce, zakwity sinic)

creeresensnsoneasTUIE BOEYCZY: onnrnassnssenssosiinin sisessussossssspisassssasaisssmasssnissessssusseavssapanensa
. . +6°C
5. Temperatura przechowywania probek w czasie transportu (POCZtKOWa) ........coceueviuiirininciriiiinnnsiisiieneiaes
. : Przyczyna . ;
Nr | Kod prébki .. e Godzina 2" .| Sposéb Uwagi
prdé | (wypetnia Miejsce poboru probki / pobrania pobrania prob‘kl utrwalenia |  (zawarto$¢
; . ID PPPW .11 | (mok, mop, awa, int, e .
bki | laboratorium) = probki g probki Cl,, inne)
usl, ibn, ibi)
Zaklad Gospodarki Komunalnej o mok c,. O ) 107 /(/
1 Sp. o. 0. — Kaiczuga, /10 = f
ul. Sw. Barbary 18
(1814PPPPW0041)

* . wlasciwe zakresli¢

6. Osoba obecna /osoba upowazniona wnosi / jnie wnosi* zastrzezen do protokotu oraz do sposobu pobrania

Zaklad Gospedarki Kornunalnej Pl /2 ) e
Spélka z 0.0. w Katiczudze {

vy VPR R
37 -2_4() Kanczuga ul. $w. Barbary 18 IR 2
NIP 794 181 93 51 REGON 180965462
............................................................... 2 .....’.F srsgeefs ;) et - s LT e D L R LR L R LR L DL CE LR LT L R UL L L L
( imig i nazwisko) t2) etffax 16 642 38758 (podpis i pieczec) /

7. Wyposazenie uzyte podczas poboru probek: Termotorba L/E32/K, termometr szklany L/A57/S,K, palnik
gazowy L/E92/S,K, zestaw do oznaczania chloru HK/D/1.

8. Czas trwania kontroli ......cccceeeveennnee 20 MINUL...ccvirererrreererrereesrnnees

9. Prébki wody pobrano zgodnie z instrukcja kontrolng IK/PP/SK/01/01.




F/IK/PP/SK/01/01/01

Data wydania: 2015-09-28

Strona 2 (2)

10. Protokoét sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych egzemplarz oryginalny pozostawiono

wilascicielowi urzadzenia wodociggowego.

11. W czasie kontroli dokonano / * wpisu do ksigzki Kontrolij .........ccceuviniiiniiicnnniicncnienienenes

....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(imig i nazwisko, nr upowaznienia do kontroli i podpis prébkobiorcy)

PRZEKAZANIE PR()BKI(EK) DO LABORATORIUM
(wypetnione na kopiach protokotu)

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu przyj gé
Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem

Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaly / nie zostaly*
przekazane do laboratorium

................................................

.........................................................................................

Data i godzina przekazania probKi(€K) .......ccccevevireniiriniriiiiniininiesenieneieseseeresneseeessesesessesessssessesesssssssenees
OkreSlenie przyczyny nie przyjecia pobranej probki do badarn laboratoryjnych**:

......................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

imig i nazwisko osoby przekazujgcej probke(i) imig i nazwisko osoby przyjmujgcej prébke(i)
do laboratorium

I1. Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem”

Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych prébka(i) zostaty / nie zostaty”

przekazane celem wykonania badan zgodnie z zatacznikiem, ktdry stanowi integralng czes$¢ protokotu
pobrania probek.

Pkt I wypetni¢ przy przekazaniu probek do jednego laboratorium; pkt II wypelnié przy transporcie probek do kilku laboratoriéw.

Protokét sprawdz*ono pod wzgledem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono na egzemplarzu protokotu wiasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:

( data, czytelny podpis Kierownika Technicznego)

* - wladciwe zakresli¢

uzyte skréty: wps — woda przeznaczona do spozycia; wug — woda z ujgcia glebinowego; wsu — woda w trakcie uzdatniania; wkp —
woda z kapieliska; wbs — woda z niecki basenowej; inn — inny nie wymieniony powyzej; mok — monitoring kontrolny; mop —
monitoring przegladowy; awa — awaria, kleska zywiotowa; int — interwencja; ust — ustuga; ibn — inna przyczyna badania wody z
nadzoru dla wps; ibi — inna przyczyna badania wody z nadzoru dla innych niz wps.

** (wypetni¢ w przypadku nie przyjecia probki do badan laboratoryjnych)



