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DECYZJA

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku dziatajac na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. 22016 r., poz. 23),

e art. 4 ust. 11 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekeji Sanitarnej
(Dz. U. 22015 r., poz. 1412),

® §3i§17ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

e art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w (Dz. U. z2015r., poz. 139),

Po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan probki wody pobranej w dniu 5.07.2016r.
w ramach monitoringu kontrolnego z wodociggu sKariczuga” (punkt poboru — Dom mieszkalny —
Bébrka Katiczudzka 14), w oparciu o protok6l pobrania prébek wody Nr PSK.453-9-25/16
i sprawozdanie z badania wody nr: PHK-79-02-N/16 z dnia 8.07.2016 r. (data wplywu
18.07.2016 1.)

stwierdza

przydatno$é¢ wody do spozycia z wodociagu ,,Karczuga”.

Uzasadnienie

W dniu 5.07.2016 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscig wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociagu »Kanczuga”, ze stalego punktu monitoringowego — ,, Dom
mieszkalny — Bébrka Kariczudzka 14", pobrano prébke wody do badan laboratoryjnych w ramach
monitoringu kontrolnego. Zbadana prébka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom
organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015r., poz. 1989). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badan prébki wody nr:
PHK-79-02-N/16 z dnia 8.07.2016 r. (data wptywu 18.07.2016 1.)



Niniejsza decyzje wydaje sie celem informacji o jako$ci wody dla konsumentéw.
W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekt

jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie wniesienie odwolania do Podkarpackiego
Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszéw,
za posrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie

14 dni liczac od daty doreczenia niniejszej decyzji.

Zastepca Panstwowego Powiatowego

Inspekloga itarneqo
w HrzeWorsku _
mgr Rdna M

Otrzymuja:

@ Strona: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Karczudze, ul. Sw. Barbary 18,
37-220 Kanczuga.

2. Do wiadomosci: Burmistrz Miasta i Gminy Kariczuga, ul. M. Konopnickiej 2,
37-220 Kanczuga.

3. Ala

AC/AC



Oddzial Laboratoryjny w Jarostawiu
Pracownia Higieny Komunalnej
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw

tel.: 16 624-24-40, 624-24-41, fax: 16 621-25-18
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl, www.psse-jaroslaw.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO -

EPIDEMIOLOGICZNA W,
N \_/
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ)
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BADANIA

\—)
AB 576

NIP: 792-15-42-254

ZAKRES AKREDYTACJI
NR AB 576

dostgpny na stronie: Www.pca.gov.pl
PROBKI WODY

Metnos¢

Odczyn pH

Przewodnosé elektryczna
wlasciwa

Azot amonowy

Azotyny

Azot azotanowy

Mangan

Zelazo

Glin

Bakterie grupy coli
Escherichia coli
Clostridium perfringens
Gronkowce koagulazododatnie
Enterokoki kalowe

Ogdina liczba
mikroorganizméw na agarze
odiywezym w 36°C/48h
Ogdlna liczha
mikroorganizméw na agarze
odiywezym w 22°C/72h
Bakterie grupy coli typu
kalowego

BADANIA NIEAKREDYTOWANE

Barwa

Smak

Zapach

Tlen rozpuszczony
BZT;

Chlor

Chlorki

Twardosé¢ ogdlna

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella

zat. nr 1/HK KJ rozdz. 22
wyd. 6 z dn. 2014-02-17

L.dz.POL/HK.490-1-57/16 Jarostaw, 2016-07-08

Hlos¢ egz.: 2
Nr egz.: 'f
Strona: 1/3

Sprawozdanie z badania préobki wody
nr: PHK-79-02-N/16

Klient: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spozycia z ujecia
podziemnego

Badane cechy: Fizykochemiczne i mikrobiologiczne
Cel badania: Ocena zgodnosci w obszarach regulowanych prawnie

Probke pobratl i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku
wg IK/PP/SK/01/01

Nr protokotu poboru prébki: PSK.453-9-25/16

Numer kodowy prébki: 79

Adres urzadzenia wodnego: Wodociag Kanczuga

Miejsce poboru wody: Dom mieszkalny — Bobrka Kanczudzka 14
Stan prébki w chwili przyjecia: Przydatna do badania

Data pobrania prébki: 2016-07-05

Data rozpoczecia badania: 2016-07-05

Data zakonczenia badania: 2016-07-06

Oswiadcza sig, ze:

1. Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko
w catosci.

3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

4. Na zyczenie klienta, w przypadku wartosci granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla
miarodajnoéci wyniku badania podajemy niepewnos¢ metody

5. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek.




POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA W JAROSEAWIU
Oddzial Laboratoryjny w Jarostawiu
Pracownia Higieny Komunalne;j
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw
NIP: 792-15-42-254
tel.: 16 624-24-40, 16 624-24-41, fax: 16 621-25-18
e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl, Www.psse-jaroslaw.pl

zal. nr 1/HK KJ rozdz. 22
wyd. 6 z dn. 2014-02-17

L.dz.POL/HK.490-1-57/16 Jarostaw, 2016-07-08

Ilos¢ egz.: 2

Nregz.: /]
Strona: 2/3
Wyniki badania prébki wody
nr: PHK-79-02-N/16
Jednostka NajwyZsza
L.p. Badana cecha Metoda badan : dopuszczalna Wynik
miary . 1)
wartos¢
1 | *Barwa PN-EN ISO 7887:2012 mg/l Pt -3 5
2 | Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 FNU? 19 0,16
PB/HK/05
3 |pH Wyd. 2 zdn. 06.08.2012 | PH 6,5-9,5 Tt
Przewodno$¢ elektryczna
£ 0 370
4 | whasciwa w 25°C PN-EN 27888 : 1999 pS/cm 2500 temp. pomiaru
(korekta za pomoca urzadzenia do 19,4°C
kompensacji wptywu temp.)
5 | *Zapach PN-EN 1622:2003 p.10.2 | TON =8 akceptowalny
6 *Smak PN-EN 1622:2003 p.10.2 | TFN - akceptowalny
7 | Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/l 0,5 0,06

* - badanie nieakredytowane

Y wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015r. poz. 1989)

» FNU = NTU

» Akceptowalny dla konsumentéw i bez nieprawidlowych zmian

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczeg6lnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postepowania

Osoba autoryzujaca:

Data: 2016-07-08 Podpis:




POWIATOWA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA W JAROSLAWIU

Oddziat Laboratoryjny w Jarostawiu
Pracownia Higieny Komunainej
ul. Grunwaldzka 7, 37-500 Jarostaw
NIP: 792-15-42-254

tel.: 16 624-24-40, 16 624-24-41, fax: 16 621-25-18

e-mail: psse.jaroslaw@pis.gov.pl, Www.psse-jaroslaw.pl

L.dz.POL/HK.490-1-57/16

zat. nr 1/HK KJ rozdz. 22
wyd. 6 z dn. 2014-02-17

Jarostaw, 2016-07-08

Nlos¢ egz.: 2

Nr egz.: /1
Strona: 3/3
Wyniki badania prébki wody
nr: PHK-79-02-N/16
: Jednostka Najwyzsza
L Badana cecha Metoda badan : dopuszczalna | Wynik
.p. miary )
wartos¢
Liczba
1| Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014 *** mikroorganizméw 0 0
(jtk)™ w 100 ml
Liczba
2 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 *** mikroorganizméw 0 0
(tk)™ w 100 ml

*:‘(jtk) — jednostki tworzace kolonie
™ metoda nieakredytpwa.na

Y wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. 2015r. poz. 1989)

W czasie przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegolnych zdarzen oraz innych istotnych faktow dotyczacych sposobu postepowania

Osoba autoryzujaca: ; '
Data; 2016-07-08 Podpis: PR, S
Sprawozdanie zatwierdzit: AT p—
Data: 2016-07-08 Podpis: i

| Koniec sprawozdania
Otrzymuja;

\U Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk
2. ala




