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LAJSKI:

05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a
FILIA POLUDNIE:

41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
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AKREDYTACH

HADANIA

AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/1

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr: 1272/02/2017
(A)- dyka akredy f yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny zgod iw
(Ae)- dy z zakresu y g yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny zgod iw g y
(Ar) - dyk do yjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny iw i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga,
Miejsce poboru: SUW Lopuszka Mata
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 12:00
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , . "
Transport probek: JARS $p. 2 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  4273/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: 10-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewnosé**
Barwa mg/l Pt {A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.46
LK £0,07
Mangan ug/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 20
LK ?
50 +0,2
Mgtnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 031
LK ’
10 +0,03
Zelazo mg/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 <0.004
LK ’
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/2

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kaficzuga ul. Swigtej Barbary 18

Zlecenie Nr: 1272/02/2017
A)- yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina do oceny zgod iw g y
(Ae) dyk y 2z zakresu go, refe yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny iw g y
(A - dyk do inej (wynik mozna do oceny zgodnosci w

N - wynik niezgodny z wymaganiami

“Woda przeznaczona do spozycia
37-222 Lopuszka Wielka 488
Zespdt Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 12:20
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 X . "
Transport probek: JARS Sp. 0.0, Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  4274/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 10-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania ‘Wynik Niepewnosé** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.54
LK +0,08
Mangan ng/l {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 20
LK y
50 £0,2
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 027
LK ’
1,0 +0,03
Zelazo mg/l (Ae) PN-ENISO 11885:2009 <0.004
LK ’
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AN

FILIA POLUDNIE: .

41404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/3
Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kaficzuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr: 1272/02/2017

A)- yina - o ile prawo tak stanowi (wynik moina do oceny zgod iw g y

(Ae)- y z zakresu yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny iw

(Ar)- dyk do refe jnej (wynik mozna do oceny iw g y i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot a: ] ‘ Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-206 Lipnik;

Miejsce poboru: Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: glebinowe

Temp. pobranej probki: -°C

Data i godzina: 08-02-2017 12:40

Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003

Transport prébek:  JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert

Numer probki:  4275/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 10-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania ‘Wynik Niepewnosé** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogdlny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.49
LK +0,07
Mangan g/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 10
LK ’
50 0,1
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 031
LK ’
10 +0,03
Zelazo mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 <0.004
LK ’

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka Dy W
FILIA POLUDNIE: .
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/4
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
(A) - dyka akredy jna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny zgod i w g y
(Ae) yka ak z zakresu y g yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mona do oceny zgodno$ci w
(An) - K do yjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

N - wynik niezgodny z wymaganiami

: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146,
Migjsce poboru: Zespdt Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 13:00
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , o "
Transport probok: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer prébki: ~ 4276/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 10-02-2017 Data zakoficzenia badar:  10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.49
LK £0,07
Mangan pe/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 1.0
LK ’
50 +0,1
Mgtnosé NTU {A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.30
LK ’
1,0 +0,03
Zelazo mg/l {Ae) PN-EN ISO 11885:2009 <0.004
LK ’
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

1272/02/2017/F/4 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/5

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
A) - dyk y ; jna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina wyk do oceny zgod iw 9 ym p!
(Ae} dyka akred: Z zakresu fi yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wi do oceny zg i w g ym pi ie).
(An) - yk do yinej (wynik mozna w: do oceny zg; iw g y i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18
Miejsce poboru: Zak}ad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze;
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 13:20
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 , I 5
Transport probek: JARS Sp. z 0.0, Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  4277/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badar: ~ 10-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 0.55
LK +0,08
Mangan ngl (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 MZ-2 20
LK ’
50 £0,2
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MzZ-2 0.26
LK ’
10 +0,03
Zelazo mg/l (Ac) PN-EN ISO 11885:2009 <0.004
LK ’
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAME:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.
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o LABORATORIA BADAWCZE :
05-119 Legionowo, ul. Kosciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
" AB 10985
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/6
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kariczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
A)- y fjina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny iw g y
(Ae) y 2 zakresu el: yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wi do oceny zgodno$ci w
(A) - y y do yinej (wynik mozna w: do oceny iw i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

S

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2;
Miejsce poboru: Urzad Miasta 1 Gminy w Kanczudze
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 13:40
Pobdr probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 ) S i
Transport probek: JARS Sp. zo.0. Préblobiores: WilkRobeit
Numer probki:  4278/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 10-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogolny mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 051
LK £0,08
Mangan ng/l (Ae) PN-EN SO 11885:2009 MZ-2 1.0
LK ?
50 £0,1
Mgtnos¢ NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MzZ-2 027
LK ’
10 +0,03
Zelazo mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 <0.004
LK ’
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyzej.

1272/02/2017/F/6 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/F/7

Zleceniodawca: Zak}ad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017

(A)- yina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny iw g

(Ae) z zakresu fi yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wr do oceny di i w obszarze reg
(A) - dyka ak do refe j (wynik mozna do oceny zgodnosci w g y i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Woda przeznaczona

spozycia
37-220 Kanczuga, Pantalowice 158;
Osrodek Zdrowia Pantalowice
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 14:00
Pobdr probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 7 Lo :
Transport probek: JARS Sp. zo.0. Prébkobiorca: S
Numer probki:  4279/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 10-02-2017 Data zakoniczenia badan;  10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewno§é**
Barwa mg/l Pt (A) PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 MZ-2 <5
LK
Fosfor ogdlny mgl | (Ae) PN-ENISO 11885:2009 046
LK +0,07
Mangan g/l (Ac) PN-ENISO 11885:2009 Mz-2 20
LK .
50 =02
Mgtnosé NTU (A) PN-EN ISO 7027:2003 MZ-2 0.29
LK ’
1.0 £0,03
Zelazo mg/l (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 <0.004
LK ’
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAME:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
1272/02/2017/F17 Strona




** - niepewno$c rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

L
Whyniki odnoszg sie wylacznie do ych prébek . Ni ¢ wyni podaje sie w sytuacji, gdy ma to ie dia mi ji i wynil badan lub zgod i Z wyspecy
iami i oraz kiedy jesttow ieniach z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pi: j zgody ium nie moze by¢ i inaczej, jak tylko w cato$ci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Migjsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-02-2017 é}::n ;?a‘lf'ﬁi Barbara Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Sywia Kupa UL L

LT

1272/0212017/F17 Strona 2 I




PCA

Poisme Centaum
ARREOTTACH

JARS S,

- LABORATORIA BADAWCZE S

LAJSKI: . . . . K . vy //-\\ &
05-119 Legionowo, ul. Kosciclna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka ™
FILIA POLUDNIE:

www.jars.pl

41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7

Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/M/1

Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kaficzuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr: 1272/02/2017

A)- y dy! yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny zgod iw gul ym p:

(Ae): dyk z zakresu yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny iw g y
(AN - dyk do yinej (wynik mozna do oceny i w P i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

e
Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga,
Miejsce poboru: SUW Lopuszka Mata
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 12:00
Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . . X "
Transport probek: JARS $p. 2 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki: ~ 4273/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 08-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania ‘Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK L
Ogolna liczba mikroorganizmow Jjtk/Iml {A) PN-EN ISO 6222:2004 - 0
LK |w36£2°Cpo48h L

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

[
Wyniki odnosza sig wylgcznie do ych prébek . Ni ynil podaie sig w sytuaciji, gdy ma to ie dla miarodaj i wynil badari lub d i Zwysp ymi
iami i i oraz kiedy jesttow ieni; z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badari prébek w ilosci: 1 szti bez pi j zgody ium nie moze by¢ i inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamacji.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzgdzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
¢ Aleksandra .
14-02-2017 Kopec Aleksan Doradca Analityczny Kwalifi podpisem elekt

Yy polp y

Syiwia Krupa 0 T
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka VAR KANANIA
FILIA POLUDNIE:
. AB 1085
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/M/2
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Karnczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
A)- dyka akredy fi yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna w: do oceny di iw g y
(Ae) dyk d 2z zakresu yjna o ile prawo tak stanowi (wynik moina do oceny zgod iw g v
(A} - y ly do yinej (wynik mozna wi do oceny iw i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-222 Lopuszka Wielka 488
Miejsce poboru: Zespdt Szkolno-Gimnazjalny Lopuszka Wielka
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 12:20
Pobr probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003 (A) PN-EN ISO 19458:2007 o ]
Transport probek: JARS $p. z 0.0. Probkobiorca: Wilk Robert
Numer probki:  4274/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 08-02-2017 Data zakoniczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK !
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1ml (A) PN-EN IS0 6222:2004 - 0
LK |w36£2°C po48h 1

“* - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnosza sig ie do ych prébek . Niep $¢ wyni podaije si¢ w sytuacji, gdy ma to ie dla miarodaj i wynil badar lub i zwysp ymi
iami i i oraz kiedy jesttow ieni z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badari prébek w ilosci: 1 szti bez pit j zgody lab. ium nie moze by¢ powi inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Myslowice
Koniec Sprawozdania
Sporzadzono dnia: ) Autoryzowal: Zatwierdzit: Podpisano:
14-02-2017 e Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Syl Krupa O TR OB

I 1272/02/2017/M2 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/M/3

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kariczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017

A)- yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny iw g y

(Ae)- dyka akredy 2 zakresu f yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wr do oceny iw

(Ar) - metodyka akredy do jinej (wynik mozna do oceny dnosci w g y

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-206 Lipnik;
Miejsce poboru: Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: -°C
Data i godzina: 08-02-2017 12:40
Pobér probek wg: (A) PN-1SO 5667-5:2003,(A) PN-EN IS0 19458:2007 ; o .
Transport probek: JARS Sp. zo.0. Brobkobiorca: A
Numer probki:  4275/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgeia badan: ~ 08-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 4 0
LK |
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/Iml (A) PN-EN ISO 6222:2004 - 0
LK |w36£2°Cpo48h
** - ni metody przy p ie ufnosci ok. 95% i wspofczynniku rozszerzenia k=2
C
Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do prébek . Niep ynil podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dia miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
jami grani i oraz kiedy jesttow z Klientem.
Sprawozdanie zawiera wyniki badari prébek w ilosci: 1 szti bez pi j zgody nie moze by¢ p inaczej, jak tylko w calosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamaciji.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/im

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Autoryzowat:
Kope¢ Aleksandra

Sporzadzono dnia:
14-02-2017

Zatwierdzil:
Doradca Analityczny

Sylwia Krupa

Podpisano:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1272/02/2017/M/3

Strona 1
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka TARRS
FILIA POLUDNIE:
41404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/M/4
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kaficzuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
A)- y yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny i w g y
(Ae) kredy z zakresu fi yina o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny zgodnosci w
(Ar) - do ref yjnej (wynik mozna do oceny i w p

N - wynik niezgodny z wymaganiami

¥ Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146,

Miejsce poboru: Zespét Szkolno-Gimnazjalny Raczyna 146
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 9,0°C

Data i godzina: 08-02-2017 13:00

Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

Transport probek: JARS Sp. zo.0. Probkobiorca: Wilk Robert

Numer probki: ~ 4276/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: ~ 08-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml [ (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 . 0
LK L
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 - 0
LK |w36£2°Cpodsh L
| —— —

** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

[ ]

Wyniki odnosza sie wytacznie do bad: prébek . Ni & wynil podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to ie dia mi; ji i wynil badar lub i zwyspecy ymi
iami i oraz kiedy jesttow ieniach z Klientem
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pi j zgody ium nie moZe by¢ powiel inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: Lt - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania
Sporzqdzono dnia: Autoryzowat: Zatwierdzil: Podpisano:
14022017 Kopes Alcksandra Doradca Analityczny

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Syiwia Krupa 1 AR R R

1272/02/2017/M/4 Strona 1 I
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Sprawozdanie z badai Nr: 1272/02/2017/M/5

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga 37-220 Kariczuga ul. Swigtej Barbary 18

Zlecenie Nr: 1272/02/2017

A) - yina - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny zgodi iw

(Ae) dyk y Z zakresu Y yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wy do oceny i w obszarze regi ym p
(Ar) - y y do yjnej (wynik mozna do oceny zgod iw g ym prawnie)

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18

Miejsce poboru: Zak}ad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Kanczudze;

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 9,0°C

Data i godzina: 08-02-2017 13:20

Pobor probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 : y .

Transport probek: JARS Sp. z 0.0 Frobkobiorcat WilkRabert

Numer probki:  4277/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 08-02-2017 Data zakoniczenia badan: ~ 10-02-2017

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml [ (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 2 0
LK .
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/Iml (A) PN-EN IS0 6222:2004 - 0
LK |w362°Cpo4sh a
** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

[

Whyniki odnoszg si¢ wytacznie do prébek . Ni ¢ wyni podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to ie dla miarodaj i wynil badar lub i zwyspecy

iami grani i oraz kiedy jesttow 2z Klient
Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pi j zgody nie moze by¢ powiel: inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

[

Uwagi:

‘Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca

Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/im

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:

Kope¢ Aleksandra

Sporzadzono dnia:

14-02-2017 Doradca Analityczny

fl

Sylwia Krupa

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym

[1 27210272017/M/5
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05-119 Legionowo, ul. Koicielna 22 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AN
FILIA POLUDNIE: . AB 1005
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/M/6
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
(A)- dyka ak - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna do oceny i W p
(Ae) dyk z zakresu yina o ile prawo tak stanowi (wynik mona wy do oceny zgod iw ym p
(An) - ly do yjnej (wynik mozna w: do oceny di iw i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2;

Miejsce poboru: Urzad Miasta 1 Gminy w Kanczudze

Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 9,0°C

Data i godzina: 08-02-2017 13:40

Pobdr probek wg: (A) PN-I1SO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Prébkobiorca: Wilk Robert

Transport probek: JARS Sp. zo.0.

Numer probki:  4278/02/17

Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgeia badan:  08-02-2017 Data zakonczenia badan: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania ‘Wynik Niepewnosé** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - 0
LK be
Ogolna liczba mikroorganizméw jis/iml | (A) PN-EN ISO 6222:2004 “ 0
LK |w36x2°C po48h
—— — — —
** - ni metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2
[
prébek . Niep wynikéw podaje si¢ w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badari lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi

Whyniki odnoszg si¢ wylacznie do

i oraz kiedy

jesttow i z

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 s2ti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: L. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: / Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
14-02-2017 St Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Syiwia Krupa RO M

1272/02/2017/M/6
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05-119 Legionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka AR
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1272/02/2017/M/7
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Karczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1272/02/2017
(A) - y yjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moina do oceny di iw p
(Ae} dyk z zakresu yjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wi do oceny 2g: iw ym prawnie).
(An) - dyka ak do yjnej (wynik mozna do oceny zgod iw ym pi i

N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, Pantalowice 158;
Miejsce poboru: Osrodek Zdrowia Pantalowice
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 9,0°C
Data i godzina: 08-02-2017 14:00
Pobor probek wg; (A) PN-ISO 5667-5:2003 (A) PN-EN ISO 19458:2007 o ]
Transport probek: JARS Sp. zo.0. Pebblobiorea: WilkRobert
Numer probki: ~ 4279/02/17 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: ~ 08-02-2017 Data zakoniczenia badari: ~ 10-02-2017
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewnos$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100m!l [ (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 - 0
LK i
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk/Iml (A) PN-EN ISO 6222:2004 - 0
LK |w36£2°Cpo48h |
** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wsp6itczynniku rozszerzenia k=2
C
Whyniki odnosza sig wylacznie do probek . Niep yni podaje sig w sytuacji, gdy ma to ie dla d: yni badan lub '3
iami i oraz kiedy jesttow i z Klients
Sprawozdanie zawiera wyniki badari prébek w ilogci: 1 szt i bez pi j zgody lab nie moze by¢ p inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od ofrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

[

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: L. - Lajski, LK - Mystowice
Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: ) Autoryzowal: Zatwierdzit: Podpisano:
140222017 SR Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Sywia Krupa TN ]
1272/0272017M17 Stona 1 ]




