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ODDZIAEL LABORATORYJINY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
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Sprawozdanie z badania préobki wody
nr: PHK-189-02-7Z/18

Klient: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., w Kanczudze
37-220 Kariczuga, ul. Sw. Barbary 18
Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spozycia z ujecia podziemnego
Badane cechy: Mikrobiologiczne
Cel badania: Ocena zgodnosci w obszarach regulowanych prawnie

Prébke pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku wg IK/PP/SK/01/01
zlecenie z dnia 18.06.2018, L. Dz. 1546 '

Nr protokolu poboru prébki: 30/S/2018

Numer kodowy prébki: 189/7

Adres urzadzenia wodnego: Wodociag publiczny Kanczuga
Miejsce poboru wody: Stacja Uzdatniania Wody — Lopuszka Mata
Stan prébki: Przydatna do badania

Data pobrania prébki: 2018-06-18

Data i godzina rozpoczecia badania: 2018-06-18 godz. 10%

Data zakonczenia badania: 2018-06-21

Odwiadeza sie, Ze:

1. Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki, -

2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powiclane inaczej jak tylko
w calodel.

3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania, : : . .

4. Na #yczenie klienta, w przypadku wartodci granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla miaredajnosei wyniku badania podajemy
niepewnosé metody -

5. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

6, Laboratorium pracuje w systemie zarzgdzania zgodnym z normg PN-EN ISO/IEC 17025+ Ap1:2007+Ac: 2007

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACIT NR AB 576 dostgpny jest na stronie: www.pca.gov.pl
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Wyniki badania prébki wody
nr: PHK-189-02-7Z/18

Badania mikrobiologiczne
Wartoé¢ parametryczna? Data/godz.
3 P ei Metoda badan Liczba Wynik | zakoficzenia
G e mikroorganizméw Chhj et badania
, prébki [ml]
Litk]
" a PN-EN IS0 9308-1:2014-12 2018-06-19
1 Bakterie grupy coli +A1:2017-04 0 100 0 g 10%
- -1:2014- 2018-06-19
7 | Bidsidhasol E:I:E;f) ngaus 1:2014-12 0 100 0 L 10%
Bex
Ogdlna liczba ; : nieprawidlowych 4 2018-06-21
¥ mikroorganizmbw w 220 PN-ENISO 6222 : 2004 zmian® 1 (1-12)% -0 1
4 | Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899-2:2004 0 100 0 2“:"]%2”
[jikj- fecnasthi hwarzgee kolonie

W ezasie przebiegy analizy nie zaohserwowano zadnych szezegdlnych zdarzen oraz innych

"' wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 2 dnia

3 Zaleca si aby ogdina liczha mikroorganizméw nie przekraczata:
=100 jtk / 1 ml w wodzie wprowsdzanej do sieci wodocigguws;,
=200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta.

*) Podane wartodci niepewnodei SIENOWig niepewnosé rozszerzong pray

7 grudnia 2017 r. w sprawic jakoscl wody pracznaczonej do spozycia preez ludzi

istotnych faktdw dotyczacych sposobu postepowania

(Dz. U, 2017r. poz. 2204)

prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok 959 i wipdlczynniku rozszerzenia k=2,

Podana wartodé nie uwzglednia niepewnosel zwigzane] 2 pobieraniem prabki
=
Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadzit: Alicja Wojas Stazysta 2018-06-21 A
Autoryzowat badania: Agnicszka Lorynowicz Kierownik QL 2018-06-21 ;
Dt

Sprawozdanie zatwierdzil:

Data: 2018-06-21

Podpis:

.l
k7
Bt

Otrzymuja:

1) Zaktad Gospodarki Komunanej Sp. z 0.0., w Kariczudze, 37-

2. a'a

Koniec sprawozdania

220 Kariczuga, ul. Sw. Barbary 18
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