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Sprawozdanie z badania prébki wody
nr: PHK-118-02-N/18

Klient: Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1
Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z ujgcia podziemnego
Badane cechy: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne
Cel badania: Ocena zgodno$ci w obszarach regulowanych prawnie
Prébke pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku wg [K/PP/SK/01/01
Nr protokolu poboru prébki: PSK.453-9-28/18
Numer kodowy pribki: 118
Adres urzgdzenia wodnego: Wodociag Kanczuga
Miejsce poboru wody: Szkola Podstawowa - Krzeczowice
Stan probki: Przydatna do badania -
Data pobrania probki: 2018-11-06
Data i godzina rozpoczecia badania: 2018-11-06 godz, 10
Data zakonczenia badania: 2018-11-09

Oswiadeza sig, e

L. Wyniki odnosza sig wylacenic do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catodci.

3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania. .

4. Na Zyczenie klienta, w preypadku wartodei granicznych oraz gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wyniku badania podajemy
niepewnodé metody

5. Laboratorium nie uczestniczy w poborze i transporcie probek

6. Laboratorium pracuje w systemie zarzadzania zgodnym z normg PN-EN ISQ/IEC 17025+Ap1:2007+Ac:2007

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACII NR AB 576 dostepny jest na stronie: www.pca.gov.pl
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Wyniki badania prébki wody

nr: PHK-118-02-N/18

Badania fizyczne i chemiczne

Wartosé .
Wrynik
L.p. Parametry Metoda badan Jednostka parametryczna™® ¥
¥ : Alcceptowalna praez
"Darwa EN-E?}IEPITSES.;.ZDII mg Pul konsumentow i bez 5
Apl:2015:- nieprawidlowych zmian®
Akceptowalna praez
konsumentow i bez
2 Metnosé PN-EN 150 7027-1:2016-0% NTU nieprawidiowych zmian. <0,10"
Zalecany zakres wanosci
do 1,0
3 | pH PN-EN ISO 10523:2012 H 6.59.5 0
g ) g ) femp. pomianu 17.3°C
*Przewodnosd rflek:r}-ﬂa':!a i
wiadciwa w 25°C g : 2
4 bl e i PH-EM 27888 : 1999 pSiem 500 Semp. pranniay 17,996
da kompenzsacji wphywu temg.)
Akceptowalny przez
5 *Zapach PN-ENM 1622:2003 p.10.2 TON konsumentéw | bez Akceptowalny
nieprawidlowyeh zmian
Akceptowalny przez
i *3mak PM-EM 1622:2003 p.10.2 TFM konsumeniaw i bez Akceptowalny
nieprawidtowych zmian
* - meloda niegkredyimvana
Badania mikrobiologiczne
Warto$é parametryczna®
P ry Data/godz.
Liczba i ; i
L.p Parametry Metoda badan .1 I Objetosé Wynik zalhm;cza._amn
£ probki [ml] adania
litk]
. : PM-EM 150 9308-]:20]4-12 2008-11-07
1 Bakteric prupy coli A0 704 ] 10 1 g 10"
s Z PMN-EN IS0 9308-1:2014-12 2018-11-07
I H
2 Escherichia coli FAL2017-04 1] 100 0 2, 10"
Ogdlna liczha . Bez nieprawidiowych . 2018-11-00
3 mikroorganizmdw w 22°C PR-ENTSO62IZ 2004 zmian® 1 Do g 1™

Lk fednosik heorzges kolonie
N — mie wykepto

W czasie prechiegy analizy nie zachserwowano #adnych szczegdinych zdarzef oraz innych istotnyeh faktdw dotyczaeych sposobu postgpowania
WS Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z daia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spozycia preez ludzi (Dz U 2017r, poz. 2294)

"W preypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

" Pozadana wartodd tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ful
“ Wartogé ponizej zakresu akredytacii
1 Zalcca sig aby ogdlna liceba mikroorganizméw nie preckraczata;
-100 jtk £ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodaciagowej,

=200 jik £ 1 ml w kranie konsumenta,

Sprawozdanie zatwierdzit;

Data: 2018-11-09 Podpis:
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Otrzymuja;
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Koniec sprawozdania

(1) Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk

. '

Sprawozdanie Imig i nazwisko Stanowisko/funkcja Data Podpis
Sporzadzit: Edyta Porczak Asystent 2018-11-09 | ¢/
Autoryzowal fizyczne, chemiczne Edyta Porczak Asystent 2018-11-09 | [ q\'r{
badania: mikrobiologiczne Agnieszka Lorynowicz Kierownik OL 2018-11-09 / ,}J
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