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Fhik LABORATORIA BADAWCZE T
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05-119 Lepionwa, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka "ffr,;ﬂ::l.m‘
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myslowice, ul, Fabiyean 7 W jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 4828/02/2019/F/1
| Lleceniodavwcn: Zakind Gospodarki Komunalnej Katczuga 37-220 Kanc zuga ul. Swigtef Barbary 18 |
Llecenie Nr: 482BAO2201% [
(&) - metadyha akredytowana; rafemencying - o ile prawo tak slanoe [wiymik moena wykorzysied do scany modnoéci w obszarze fegulowanym prawnia)
(48] - metcdyea akradyawana Z zakresy alaatycmeno - referancyina o fla prawa tak slanowlirwnowazna da refararcying] (wynik moma wykarnyatad do ccany zgodnosci w ohszarse
regulaw anym praanis)
(Ar) - metodyka skredylowana, réwnowazna do FRABIBACYEG] (WY MONG wykorzystas do poany Teednodoi w obszarze ragulowanym prawnia)
(W) - nerma wycafana preez PN - meloda Zatwiardzora w Labormlorum JARS 5.4,
{0 - metodyia akracytowana w ZEELW ONE
“1A) = metodyka akradyicwana Pathwnyhonamey
" -mstodyka niaskredytowana Podwykerawoy
: BT iw z.i:-'- i e . ﬁ : “_ rpalr i!_‘
- | Preedmiot badania: | Woda preeznaczona do POV
Adres pobrania: 37-220 Kanczuga
Migjsce pobrania: [| SUW Eoguszia Mata
Pochodeenie wody: SUW
Rodzaj upecia; brak damych
Temp. pobrang) probki: | §8°C
Data | godeina; 13-03-201%  14:00
Pabranie probek wg: (4} PN-IS0 3667-5201 7. 10 o . T i
Transpont prébek JARS 5 4 Probkobserca:  Prabkobiorea JARS nr 277
Mumer probki:  E6R0MI1G Ocend probki.  bex Estraeh
Data rozpoczecia badas: 13-03-2019 Data zakofwczenia badasic 20-03-2019
Lah. Badany parametr jom Metodyka badania we Wymagania Wynik / Niepewnoder®
Barwa ml Pt | [A) PN-EN 150 T887-2012 pkt 5 W78
LK i
Liczha peogowa smaku (TFN} TFN (A} PM-EM 16222004 M-
LK L
- Liczha pragown sapachs (TON) TON (A} PN-EN 1622:2006 MZ-
LK
<1
Memodd NTU [A] PNEN [SO 027-1:2016-0% pkt MES
LK %3 0,13
BB Foahte
pH (A} PN-EN IS0 10523:2012 ME-9
P -
£,5-9.5 74 e
Przewodnodé elektnmess 1Sem {A) PM-EM ZTEBE: 1999 (amomatycena ME-S
r whasiciwa w temp. 257 kompensacja temparatry)
2500 722 e
Twardosd oplng {sumaryesia mgl CaCO3 | (A) PN-EN [S0 1 18852005 ME-S
LK ZOWAITORE Wapsa | Magnez)
500 383 el
ABIBORTAFN Strona 1 ]'
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MRS S
Sore LABORATORIA BADAWCZE
05119 Legianawn, ul. Kodcielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka
FILIA POLUDNIE:
41-404 Myalowice, ul. Fabryczno 7 wrow.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 4828/02/2019/M/1
| Zleceniodawea; a i;aki;ii_ﬁnspudarki Knmuns.u.ine_.i_}-{aﬂ,czugu 3?-22{1. f{afp{:zugﬂ ul. Swietej Harhar}'_w_ R
| Ziecenie Nr: - 48280212019 o g o

(43 - matodyka skiedylowans; referencyin - o da prawo 16k slenow [wymik moena wikorzystad do oceny zgodnoscl w abszarze regulowanym prawnie)

[Ae) - mesodyka akrecylowana z zakresy alaatyemego - FedBrancyjna o e prawe tak stanowiindwnowaina do referancying) (Wyni moena wykersysied do ceery 2godnascl w chszaze
regulowanym prawnia)

{As) - mesachia akredytowana, wnowana do referencying] (wynik mazna wykoezystad do oceny 2goanodel w chszarze requiowanym prawnie]

W) - norma wyeolana preez PKN - messda zatwierdzana w Leboratorum JARS 5.4,

10 - metodyka akredytowana w zakresa OB

“A) - meodyke akradylowana Padwykonawey

* - mesadyka nieskracybowana Podwykonaway
Ty r"\-.---\.'\-\.l.-‘\fz.'__

“ | Preedmiot hadania: [ Woda przeznaczona do spomyvcin
Adres pobrania; | 37-220 Kanczuga
Migjsce pobrania | SUMW Lopuszka Mala
Pochodzenic wody SUW
Rodeaj uipcia; brak danych
Temp, pobrangj probk: | B.8°C
Diasta 1 godzina; .| 13032019 14:00
Pobrassie probek wg  (AJFN-EN (S0 15438.2007 Dy G =
Trnsport prebek: JARE 8.4 Probhobiores:  Prébkobiorca JARS nr: 277
Numer probk:  B&R00E/19 Ckcena probki:  bez zastreesen
Data rezpoczecia badad:  13-03-2019 Data zakoficzenia badan:  16-03-2019
Lah. Badany parametr jome Metodyka badania wg Wymagania Wynik / Niepewnosé*
Licxha bakteri z grapy coli JRI00m] [ Ae) PN-EN 150 9308-1:2014-12, [Ae) hE 0
LK FM-EM 150 5308-1:2014-12/A1: 201 7- o
[iF]
Liczba emterokokdw Ji100ml | [Ae) PN-EN [SO 7899222004 MZD 0
LK il
s Liczba Escherichia coli ARA0Om] [ {Ac) PN-EN 150 9308-1-2014=12, [ Ag) MES 0
Lk PN-EN 150 9308-1:2014-12/A1:2017- 0
04
Oipdlina Ticzha mikroargmizmi feflml | (Ae) PMN-EN IS0 62222004 MZ-5 0
LK |w23deC L
ME-S - Reeporegdzenie Ministra Zdrowin z diin 7 grodida 2007 r w spmwie Jakedei wody preemacaone] do spodyein preez ludsi (Dz. U 2 201 Tr., Poz. 2294)
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** - niepewnodd razszerzona wimiku prey podamie ufnodel ak. B5% | wpdlezyrniku rozszerzeria k=2 [nie uwzglednia nispewnsdsl pobiarania pribex)

Wiyrilki pdnaszd sig wylgceie do badanych pribek , Niepeanobt wyrdow podaje sie w sylugsi, gdy ma to maceanie dla misrodanoedcs wynikdw badar lub 2goonedc z wyspecySkowanymi

WatQSCIamI granicznymi araz kiedy oxkrasione [ast o w wwgodnieniach 2 Kianmem,

Sprawardanie zawierd wyniki badar priobek w iledc 1 s210 bez pisemne) 2gody [ADoralonum nie moze oyt powieans inBc2e], jBk tylko & cakosc

W clagu 14 dre od ctrymania sprawazdania z badan Klient ma prawe do relamacg.

Pracownik JARS ne: 501

=
Uiwagi:
Sprawnzdanie sporzadzont w 1 agz Eqz.Mr 1 : Zaceniodawca Kopia agz. Mr 1 - Archiwum wim

Miejsce wykonywania badan: LL - Lajski, LK - Mystowice, P - Pomiar in situ
LE i P-Decyzja nr HEMN 352018 zdnia 15.11.2018 r. wydana przez PPIS Legionowo
LE i P - Decyzja nr NS/HEISM4560/ZL/80-34/201 & 2 dnia 27.09 2018 r. oraz NS/HKIS/MSA0/ZL/2-1/2019 z dnia 16,01 2019 1. wydana przez PFTS
Konies Sprawoedania
Sporzgdzons dnia: Autoryzowal wynik: Latwicrdzil: Podpisano:
Fl
;"- 18-03-2019 Kwallfikowanym podpisem ebekironicanym
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