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DECYZJA

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22017 r. poz. 1257 z pézn. zm.),

o art. 4 ust. 11 art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22017 r. poz. 1261.z poézn. zm.),

e § 31 § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294 z pdZn, zm.),

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
1 zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
po zapoznaniu si¢ z wynikami laboratoryjnych badan probki wody pobranej w dniu 30.01.2018 r.
w ramach monitoringu kontrolnego (parametry grupy A) z wodociggu ,Kariczuga™ (punkt poboru
~ Szkola Podstawowa w Siedleczce), woparciu o protokél pobrania prébki wody nr
PSK.453-9-22/18 i w oparciu o sprawozdanie z badan nr PHEK-98-02-N/18 z dnia 07.09.2018 r.
(data wplywu 10.09.2018 r.)

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociagu .. Kanczuga”.



Uzasadnienie

W dniu 04.09.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczone]j do
spozycia przez ludzi z wodociagu Kanczuga", ze stalego punktu monitoringowego — ..Szkola
Podstawowa w Siedleczce”, pobrano probke wody do badan laboratoryjnych w ramach monitoringu
kontrolnego dotyczacego parametrow grupy A. Zbadana probka wody w oznaczonym zakresie
odpowiada  wymaganiom organoleptycznym,  fizykochemicznym i mikrobiologicznym
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r.. poz. 2294 z pozn.zm.). Potwierdza to sprawozdanie
z przeprowadzonych badan probki wody nr PHK-98-02-N/18 z dnia 07.09.2018 r. (data wplywu
10.09.2018 r.)

W zwigzku z powyzszym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.
Niniejsza decyzje wydaje si¢ celem informacji o jakosci wody dla konsumentéw.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie shizy odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego — ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszow, za posrednictwem
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty
doreczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem
doreczenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwolania (art. 130 § 4 KPA).

Otrzymuja:

(1} Strona: Zaktad Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0., ul. Sw. Barbary 18, 37-220 Kanczuga
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kanczuga
MW/ AW
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ODDZIAL LABORATORYJINY - PRACOWNIA HIGIENY KOMUNALNEJ
tel.: 16 624-24-40 wew.39, fax: 16 621-25-18. e-mail: psse jaroslaw(@pis.gov.pl, WWWw.psse-jaroslaw.pl

L.dz.POL/HK .490-1-78/18 Jarostaw, 2018-09-07

llos¢ egz.: 2
Nregz.:/|
Sprawozdanie z badania préobki wody
nr: PHK-98-02-N/18

Klient: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku, 37-200 Przeworsk, ul. Rynek 1

Badany obiekt: Probka wody przeznaczonej do spozycia z ujecia podziemnego

Badane cechy: Fizyczne/chemiczne/mikrobiologiczne

Cel badania: Ocena zgodnosci w obszarach regulowanych prawnie

Probke pobral i dostarczyl: Pracownik PPIS w Przeworsku we IK/PP/SK/01/01

Nr protokolu poboru prébki: PSK.453-9-22/18

Numer kodowy prébki: 98

Adres urzadzenia wodnego: Wodocigg Kanczuga

Miejsce poboru wody: Szkola Podstawowa w Siedleczce

Stan prébki: Przydatna do badania

Data pobrania prébki: 2018-09-04

Data i godzina rozpoczecia badania: 2018-09-04 godz. 12%°

Data zakonczenia badania: 2018-09-07

Oéwiadcza sig, Fe:

1. Wyniki odnosza sig wylacznie do badanej prabki,

2. Bez pisemne] zgady laboratorium sprawozdanie nie moze by powielanc inaczej jak tylko w catode.

3. Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania,

4. Na Zyczenie klienta, w preypadku wartosei granicznych oraz gdy ma to znaczenic dla miarodainogei wyniku badania podajemy
nicpewnosé metody

5. Laboratorium nie uczesimiczy w poborze i transporcie probek

f. Laboratorium pracuje w systemie zarzadzania zgodnym z norma PN-EN ISOVIEC 17025+Ap1:2007+Ac:2007

SZCZEGOLOWY ZAKRES AKREDYTACJI NR AB 576 dostepny jest na stronie: www.pea.gov.pl
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Wyniki badania prébki wody

nr: PHK-98-02-N/18

Badania fizyczne i chemiczne

Wartosé :
Wrynik
L.p. Parametry Metoda badan Jednostka parametryczna’™ ¥
: Akceptowalna przez
1 | *Barwa fjﬁquﬂ _?Sgg'm” meg Pul konsumentéw i bez 10
PR nieprawidiowych zmian™
Akceptowalna praez
konsumentdw 1 bez
2 | Meinosé PN-EN IS0 7027-1:2016-09 FNLI® nieprawidiowych zmian, =0,10%
Zalecany zakres warlodei
do 1,0
EN ISO 10523:2012 H 6,595 Tk
3 [pH AN Ko P = temp. pormiar 18,1°C
*Przewndnodé elektryczna N
wiasciwa w 25"C : . i T
4 A PH-EM 27888 : 1999 pEfem 2500 temp. pomiary 18,19
do kompensacii wphrwu temp. )
Akceptowalny przez
4 *Zapach FM-EN 1622:2003 p.10.2 TON konsumentdw i bex Akeeptowalny
nieprawidlowych zmian
Akceptowalny przez
L] *Smak FN-EN 1622:2003 p.10.2 TN kensumentiw i bez Akceptowalny
nieprawidlowych zmian
* - metoda nizakredytowana
Badania mikrobiologiczne
Wartoéé parametryezna”
g vy Data/godaz.
iczba . i i
L.p Parametry Metoda badan mmrﬂ; smew | Obietosé Wynik zali:u:licze i:ra
g probki [ml] adan
[itk]
. ? PN-EN IS0 9308-1:2014-12 20718-09-05
1 Bakterie grupy coli +A1-2017-04 0 100 i g 120
P : PMN-EN IS0 9308-1:2014-12 201 8-09-05
2 Escherichia coli +A12017-04 ] 100 0 g 129
Crgdlna liczba ’ Bez nieprawidlowych 2 201 8-09-07
: mikroorganizmow w22ec | TN-EN IS0 6222 : 2004 zmian” 5 (0-9)" g 2%
itk }- jednosid neorzgee kalonie

W czasie przebiegu analizy nie zachserwowano #
1”‘ wg Rozporzadzenic Ministra Zdrowia 7 dnig T
* W przypadku podania jednej wartodci dolna w
" Pozadana wartodé tego parametry w wodzie

YFNU= NTU
* Wartosdé ponizej zakresu akredytacii
% Podane wartosei niepewnadci stanowin niepewnodt rogszerzony przy prawdopodobiefistwie rozszerzenia ok 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2.

b

=100 jtk £ 1 ml w wodzie w

Podana wartosé nie uwzglednia niepewnogei zwigzine] 7 pobier
Zaleca sie aby ogilna liczha mikroorganizmdw nie preekraczala:
prowadzans] do sieci wodociggowe],

=200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta.

grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wod
artodt Zakresu wynosi zero
w kranic konsumenta — do 15 mg Pl

amiem probki

adnych szezegdinych zdarzen oraz innvch istotnyeh faktéw doryezacyeh sposobu postgpowania
¥ preeznaczong] do spodyeia preez ludzi (De. U, 2017r. poz. 2294)

Sprawozdanie Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Diata Podpis
Sporzadzit: Edyta Porczak Asystent 2018-09-07 J‘,jff
Autoryzowal fizyczne, chemiczne Edyta Porczak Asystent 2018-09-07 A
badania: mikrobiologiczne Agmieszka Lorynowicz Kierownik OL 2018-09-07 A

Sprawozdanie zatwierdzil:

Data: 2018-09-07 Podpis:

L

il

Koniec sprawozdania
Otrzymuja:
1. Stanowisko ds. Higieny Komunalnej Przeworsk
2. ala

22k nr IVHK KJ rozdzial 22, wyd, 10 7 dnia 20 18-01-22
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F/IK/PP/SK/01/01/01
Data wydania: 2018-02-12
Strona 1 (2)

&pm Fatistwowegn nspefiora Samitarnego
PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY Nr..... PSK.#SJ-?—..Q. Z'JIE. N
(dotyczy wody przeznaczonej do spozycia, wody cieplej, wody z kapielisk i miejse okazjonalnie wykorzystywanych do
kapieli)
stanowigcy dowdd urzedowego pobrania prébek.

Prébki wody do badar laboratoryjnych zostaly pobrane na podstawie art. 25 Ustawy = dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej
Inspekeji Sanitarnej(Dz. Uz 2017 r., poz. 1261 z pdin.zm..) oraz procedury pobierania pribek PK/PP/OT.

1.Nazwa obiektufurzadzenia wodnego* ...... Wodocigg . Kanczuga”
....................................................... ID_Obiektu: 1814PWOD0009

................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

2. Rodzaj badanej wody : [wps|/ wug / wsu / wkp / wmk / leg / inn *

wodociag oparty o ujgcie powierzchniowe "

3.Data poboru prébek............... 04. 09. 2018 r.

4. Warunki otoczenia ( cechy organoleptyczne wody w praypadku pobierania wod w kqpieliskach: barwa, zapach, plamy oleju,
irwata piana, zapach fenol, preefroczysiodd, osady smoliste, preedmioty phwajgee, zakwity sinic)

ogacipwibnma N O EIIREIIRY i i 38 P S S A i

5. Temperatura przechowywania probek w czasie transportu (poczatkowa)

Przyczyna
Nr | Kod probki Migjsce poboru probki / Godzina | pobrania probki | gpass1 Uwagi
pré |  (wypelnia HHEEEENS pobrania ':'"Dt' ans lawa.. it | utrwalenia | ST Dgg
. . y iy ibn, ibi, leg + Hi=h Fawarto
bk MR probki dodatkowe probki Cly, inne)
parametry)*
1 Szkola Podstawowa = mok- tiosiarczan | Cly-
e & d
w Siedleczee 8 parametry | 5004 0 ! OY a 5 N
(1814PPPPW0260) grupy A (

* - wiadciwe zakreslic
6. Osoba obecna fosoba upowazniona wnosi / \u; mﬂ.;i*t zastrzezen do protokolu oraz do sposobu pobrania

IR -ctanins i o T S i B A e s e TR R R S B e e iean
SZKOLEA PODSTAWOWA
im. Jana i Marii Jedrzejowskich
w Siedleczce p.o. DYREKTOR SZKOLY
37-225 Slodlacrka 179 tol.(16) 642-34-27 .
NiP 794-177-14-37 REGOM 001207080 |

ol ..E.m;;.h).h...mm,..g-.-.‘& .................. o gr Malgar POBAR | ..o

“ml?fmﬂmj g prm;:;;_;:;; ~zr¥j.-"
rbaLf&a”fK oreee.. termometr szklany

Probke (ki) pobrano w obecnosei:

7. Wyposazenie uizyte podezas poboru probek: Termoto

LIATL/5 . K. Palnik Gazowy SK/B/7, Zestaw do oznaczania chloru SK/D/8
8. Czas trwania kontroli .....ccococeviininniinns 20 minmt i

9. Prabki wody pobrano zgodnie z instrukeja kontrolng IK/PP/SK/01/01.



F/K/PP/SKA1/01/01

Data wydania: 2018-02-12

Sircna 2 (2)

10. Protokét sporzadzono w ...3... jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych egzemplarz oryginalny

pozostawiono wiascicielowi urzadzenia wodociagowego.

11. W czasie kontroli dokonano / hie dokonano* iﬂpi&;u dolesiasl konioli-. i sanmnma
s oG B —— ke s s s
12. Poprawki i uzupehienia do protokotu hﬁﬂ]{ ...... f bpfﬂhrk .................................................

PRZEKAZANIE PROBKI(EK) DO LABORATORIUM

(wypetnione na kapiach protokolu)
I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu probek do punktu pl‘??‘_}l;t
Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem
Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych prébka(i) zostaly / nie zostaly”
przekazane do laboratorium ........................... — T

Data i godzina przekazania probki(ek)
Okreslenie przyczyny nie preyjecia pobranej probki do bada labaratoryjnych**:

imig | Razwisko osoby preekazuigeel probieri) fuig § nazwisko osoby proyimujgeef pribkei)
dor labaratorium

IL. Probki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem”

Po dokonaniu oceny przydatnosci do badan laboratoryjnych probka(i) zostaly / nie zostaly”

przekazane celem wykonania badan zgodnie z zatgeznikiem, Kiéry stanowi integralna czgsc protokotu
pobrania probek.

PEt T wypelni¢ przy przekazaniu pribek do jednego laboratorium; pkt 11 wypelnic prey transporcie prabek do kilku laboratoriow.

Protokaét sprawdzono pod wzgledem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono /
nie zatwierdzono na egzemplarzu protokotu whasciwego panstwowego inspektora sanitarnego:

* - whasciwe zakreslic

uzvle skrdty: wps — woda przeznaczona do spozycia; wug — woda z ujecia glebinowepo lub studni glebinowej (przed uzdatnianiem):
Wil — woda w trakeie uzdatniania; whp — woda z kapieliska; wmk — woda z migjsea okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli; leg -
pobdr cieplej wody w kierunku badan Legionella sp.; inn— inny nie wymieniony powyizci; mok - parametry grupy A; mop — parametry
grupy B, awa — awaria, klgska zvwiolows: int — interwencja; ibn — inna przyczyna badania wody z nadzoru dla wps: ibi — inna
przyezyna badania wody z nadzoru dla innych niz Wps.

** {(wypetni¢ w przypadku nie przyjecia probki do badan laboratoryjnych)



