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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/1

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kariczuga
Protokél pobrania/odebrania 1121/02/2016 |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: v wodarznaczona o soci B
Adres poboru:
Miejsce pobrania/odebrania probki: 37-220 Kaniczuga, SUW Lopuszka Mata
Pochodzenie probki: SUwW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 10:10
Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Prébkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. zo.o0.
Numer prébki:  8719/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen )
Data rozpoczgcia badan: ~ 23-02-2016 Data zakonczenia badan:  25-02-2016 I
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania ‘Wynik Niepewnosé
*)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mg/lPt Mz-2 <5 _
Fosfor ogdlny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/l 0,33 +0,05
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugi MzZ-2 <1,0 _
50
Metnos¢ (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |NTU MZ-2 0,17 +0,02
1,0
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugi MZ-2 <4,0 _
200

Sprawozdanie z badari Nr: 1121/02/2016/F/1 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/2
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kanczuga
Protokol pobrania/odebrania 1121/0222016 |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przeiot badania: woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru:

Miegjsce pobrania/odebrania prébki: 37-222 Lopuszka Wielka, Zespot Szkolno-Gimnazjalny

Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Data i godz. poboru: 22-02-2016 10:25

Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Wilk Robert

Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Numer prébki:  8720/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen )

Data rozpoczgeia badan:  23-02-2016 Data zakonczenia badah:  25-02-2016 l

Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania ‘Wynik Niepewnosé

**)

Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mglPt MZ-2 <5 =

Fosfor ogolny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/l 0,34 +0,05

Fosforany(V) (A) PN-EN ISO 6878:2006 + LK |mgl 1,0 +0,2

Apl:2010 + Ap2:2010

Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ug! MZ-2 <1,0 -
50

Megtnosc (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |NTU MZ-2 0,19 +0,02
1,0

Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK ug/l MZ-2 <4,0 _
200

Iﬁrawozdanie 2 badar Nr: 1121/02/2016/F/2 Strona 1 I
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/3
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Katiczuga, ul. Swietej Barbary 18, 37-220 Kanczuga
Protokél pobrania/odebrania 1121/02/2016 |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

Przedmiot badania:
Adres poboru:
Miejsce pobrania/odebrania probki: 37-206 Lipnik, Lipnik 52 - dom mieszkalny
Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 09:55
Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Prébkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer probki:  8721/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen )
Data rozpoczecia badan: ~ 23-02-2016 Data zakonczenia badan:  25-02-2016 I
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewno$é
*)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mg/lPt Mz-2 <5 _
Fosfor ogdlny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/l 0,42 +0,06
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pg/ MZ-2 <1,0 _
50
Metnosd¢ (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |NTU MZ-2 0,16 +0,02
1,0
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ug! MZz-2 <4,0 =
200

Sprawozdanie z badari Nr; 1121/02/2016/F/3 Strona TI
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/4

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kaniczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kanczuga

Zleceniodawca:

Protoké6l pobrania/odebrania 1121/02/2016 |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: woda peznaczona do spozycia
Adres poboru:
Miejsce pobrania/odebrania prébki: 37-224 Raczyna, Raczyna 146, Zespdt Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 10:40
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki:  8722/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen .
Data rozpoczecia badan:  23-02-2016 Data zakorniczenia badan:  25-02-2016 I
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewno$é
*)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mg/lPt MZz-2 <5 _
Fosfor ogélny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/l 0,35 +0,05
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK ug/l Mz-2 <1,0 _
50
Metnosé (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |NTU Mz-2 0,33 +0,04
1,0
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugl MZ-2 <4,0 _
200
Sprawozdanie z badar Nr: 1121/02/2016/F/4 Strona TI




JARS
\ O3 Sy, PCA
JARS $p. 200, S\\%///’}: POLSKIE CENTRUM
LAJSKI: LABORATORIA BADAWCZE m AEMRTRIN
05-119 Legi , ul. Koscielna 2 * : : s - -~
gionowo, ul. Koécielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka %///—_\\\§ %

FILIA POLUDNIE: ] //\\ >
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 Hiday® BADANIA

www.jars.pl AB 1095

Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/5

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kaniczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kariczuga
Protokél pobrania/odebrania 1121/02/2016 I

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna oile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie),

Pe iot badania; woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru:
Miejsce pobrania/odebrania prébki: 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18, Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 09:35
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z o.0.
Numer probki:  8723/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan:  23-02-2016 Data zakoriczenia badaf:  25-02-2016 '
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewno$¢
(**)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mg/lPt MZ-2 <5 _
Fosfor ogolny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/l 0,86 +0,13
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugt MZ-2 1,4 +0,1
50
Metnosé¢ (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |NTU MZ-2 0,28 +0,03
1,0
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pg/ MZ-2 <4,0 _
200

| Sprawozdanie z badan Nr. 1121/02/2016/F/5 Strona Tl
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/6

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga, ul. Swietej Barbary 18, 37-220 Kariczuga
Protokél pobrania/odebrania 1121/02/2016 l

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: woda rzeznaczona do spozycia
Adres poboru:
Migjsce pobrania/odebrania probki: 37-220 Kariczuga, ul. M.Konopnickiej 2, Urzad Miasta i Gminy w Kariczudze
Pochodzenie probki: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 11:05
Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer probki:  8724/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen )
Data rozpoczecia badan:  23-02-2016 I Data zakoniczenia badan:  25-02-2016 l
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewno$é
**)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK ([mg/lPt MZz-2 <5 _
Fosfor ogolny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK [mg]l 0,75 £0,11
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK pg/l MZ-2 <1,0 =
50
Metnosé (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK ([NTU MZ-2 0,13 +0,02
1,0
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK ug/l MZ-2 <4,0 _
200

Eprawozdanie z badan Nr. 1121/02/2016/F/6 Strona 1—|
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/7
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga, ul. Swietej Barbary 18, 37-220 Kariczuga
Protokél pobrania/odebrania 1121/02/2016 I

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania: woda przaczoa o Zycla o
Adres poboru:
Miegjsce pobrania/odebrania prébki: 37-220 Kariczuga, Pantalowice 158, Osrodek Zdrowia
Pochodzenie probki: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 11:20
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki:  8725/02/16 ‘ Ocena probki:  bez zastrzezen ‘
Data rozpoczecia badan:  23-02-2016 Data zakonczenia badafi:  25-02-2016 I
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnosé
**)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mg/lPt MZ-2 <5 _
Fosfor ogolny (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK |mg/l 0,40 +0,06
Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | pg/l MZ-2 <1,0 _
50
Metnos¢ (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK [NTU MZ-2 0,11 +0,01
1,0
Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 LK | ugl MZ-2 <40 _
200

Sprawozdanie z badarn Nr: 1121/02/2016/F17 Strona 1 |
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/8
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kanczuga

Protokél pobrania/odebrania

1121/02/2016 |

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

| Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/F/8

Przedmiot badania;
Adres poboru;
Miejsce pobrania/odebrania prébki: 37-224 Raczyna, Raczyna 146, Zespét Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie probki: sie¢ wodociaggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Data i godz. poboru: 22-02-2016 10:50
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003 Probkobiorca:  JARS - Wilk Robert
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Numer prébki:  8726/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen ‘
Data rozpoczgcia badan: ~ 23-02-2016 Data zakoniczenia badan:  26-02-2016 I
Badany parametr Metodyka badania w/g Lab. Jedn. Wymagania Wynik Niepewnos¢
*)
Barwa (A) PN-EN ISO 7887:2012 LK |mg/lPt MZ-2 <5 _
Jon amonowy (A) PN-EN ISO 11732:2007 LK |mg/l MZ-2 <0,13 _
0,50
Metnose (A) PN-EN ISO 7027:2003 LK |[NTU MZ-2 0,21 +0,03
1,0
pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 LL |- MZ-2 7,3 +0,2
6,5-9,5

Przewodnos¢ elektryczna (A) PN-EN 27888:1999 LL |uS/em MZ-2 855 +43
wlasciwa (korekta urzadzeniem do

kompensacji wplywu temp.) 2500
Smak (A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia LL (TFN MZz-2 1 _

26.03.2015

Akceptowalny Akceptowalny

Zapach (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia L [TON MZ-2 1 _

26.03.2015 Ak 1

Akceptowalny ceptowalny
Strona




* - badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy

*(A) - badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objete zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego

(Ar) - metodyka akredytowana - réwnowazna do referencyjnej; dowody réwnowaznosci (Dz.U.2013,1232 art.12 pkt 2.2) udostepniamy na zyczenie Klienta
** - niepewnasc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

M2-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz U. 2015 poz. 1989)

Wyniki odnoszg sig wytacznie do badanych probek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreélone jest to w uzgodnieniach z Klientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badar Klient ma prawo do reklamagji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadajg) wymaganiom okreslonym powyze;.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
| Miejsce wykonywania badan: LL. - Eajski, LK - Mystowice i
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sporzadzono dnia: Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
01-03-2016 iﬁ&%‘;ﬁ’m Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marlena Niklas-Walasek I” I""ll"l“"l

I Sprawozdanie z badah Nr. 1121/02/2016/F/2 Strona 2 I
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/1
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Katiczuga, ul. Swictej Barbary 18, 37-220 Kanczuga
Nr protokolu-zlecenia: 1121/02/2016 | Data pobrania probek: 22-02-2016 |
Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS: Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie).

i

b i S
Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: SUW
Rodzaj ujecia: glebinowe
Miejsce pobrania probki: 37-220 Kaniczuga, SUW Lopuszka Mala
Temp. pobranej probki: 8,7°C
Godzina poboru: 10:10
Numer probki:  8719/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z o.0.

Data rozpoczgeia badan: ~ 22-02-2016 Data zakonczenia badan:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. wartosé Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
jtk/l 00ml jtk/l 00ml

lEprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/1 Strona 1—|
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/2

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kaiczuga, ul. Swit:tej Barbary 18, 37-220 Kanczuga
Nr protokolu-zlecenia: 1121/02/2016 I Data pobrania prébek: 22-02-2016 I
Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS: Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

g

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia

Pochodzenie prébki: sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujecia: glebinowe

Miejsce pobrania prébki: 37-222 Lopuszka Wielka, Zespét Szkolno-Gimnazjalny

Temp. pobranej probki: 9,3 °C

Godzina poboru: 10:25

Numer prébki:  8720/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport prébek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczgcia badan: ~ 22-02-2016 Data zakonczenia badan:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. warto$é Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
jtk/l 00ml jﬂ(/] 00ml

Sprawozdanie z badar Nr: 1121/02/2016/M/2 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/3

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kanczuga
Nr protokolu-zlecenia: 1121/02/2016 | Data pobrania prébek: 22-02-2016 I
Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS: ‘Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia

Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: glebinowe

Miejsce pobrania probki: 37-206 Lipnik, Lipnik 52 - dom mieszkalny

Temp. pobranej probki: 7,3°C

Godzina poboru: 09:55

Numer probki:  8721/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczgcia badan: ~ 22-02-2016 Data zakonczenia badani:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. warto$é Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0

I Sprawozdanie z badarh Nr- 1121/02/2016/M/3 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/4

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga, ul. Suric-;tej Barbary 18, 37-220 Kariczuga
Nr protokolu-zlecenia: 1121/02/2016 l Data pobrania prébek: 22-02-2016 l
Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS: Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie),

Przedmiot badania

woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie préobki: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Miejsce pobrania probki: 37-224 Raczyna, Raczyna 146, Zespét Szkolno-Gimnazjalny
Temp. pobranej probki: 8,4 °C
Godzina poboru: 10:40
Numer prébki:  8722/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczgeia badan: ~ 22-02-2016 Data zakoriczenia badan:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. warto$é ‘Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
Jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZz-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100mI

l Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/4 Strona 1
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/5
Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga, ul. Swi¢tej Barbary 18, 37-220 Kanczuga

Nr protokolu-zlecenia:

1121/02/2016

| Data pobrania prébek:

22-02-2016 |

Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS:

Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

g

L

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanawi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Miejsce pobrania prébki: 37-220 Kaficzuga, ul. Sw. Barbary 18, Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Temp. pobrane;j probki: 11,5°C
Godzina poboru: 09:35
Numer probki:  8723/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Pobranie prébek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczgeia badan:  22-02-2016 Data zakonczenia badan:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. wartosé Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK d
jtk/100ml jtk/100ml
| Sprawozdanie z badari Nr: 1121/02/2016/M/5 Strona 1]
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/6
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kariczuga, ul. Swietej Barbary 18, 37-220 Kanczuga

Nr protokotu-zlecenia:

1121/02/2016

I Data pobrania prébek: 22-02-2016 |

Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS:

Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - a ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie prébki: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Miejsce pobrania probki: 37-220 Kaficzuga, ul. M.Konopnickiej 2, Urzad Miasta i Gminy w Kariczudze
Temp. pobranej probki: 9,1°C
Godzina poboru: 11.05
Numer prébki:  8724/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczgcia badan:  22-02-2016 Data zakornczenia badant:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz. wartos$é Wynik
Lab. jednostka Jjednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MzZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/] 00ml jtk/l 00ml
| Sprawozdanie z badari Nr: 1121/02/2016/M/6 Strona 1 I
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/7

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kanczuga

Nr protokolu-zlecenia:

1121/02/2016

I Data pobrania prébek:

22-02-2016 |

Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS:

Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia
Pochodzenie probki: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glebinowe
Miejsce pobrania probki: 37-220 Kariczuga, Pantalowice 158, Osrodek Zdrowia
Temp. pobranej probki: 8,8°C
Godzina poboru: 11:20
Numer prébki:  8725/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.
Data rozpoczecia badan:  22-02-2016 Data zakonczenia badani:  23-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwy2 dopuszcz. wartosé Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZz-2 0
LK 0
I Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/7 Strona 1 ]
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Sprawozdanie z badan Nr: 1121/02/2016/M/8

Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga, ul. Swigtej Barbary 18, 37-220 Kanczuga
Nr protokolu-zlecenia: 1121/02/2016 l Data pobrania prébek: 22-02-2016 l
Imig i nazwisko prébkobiorcy JARS: Wilk Robert

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie),

o

Przedmiot badania woda przeznaczona do spozycia

Pochodzenie prébki: sie¢ wodociagowa

Rodzaj ujecia: gtebinowe

Miejsce pobrania prébki: 37-224 Raczyna, Raczyna 146, Zespét Szkolno-Gimnazj alny

Temp. pobranej probki: 8,5°C

Godzina poboru: 10:50

Numer probki: ~ 8726/02/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Pobranie probek: (A) PN-ISO 5667-5:2003, (A) PN-EN ISO 19458:2007
Transport probek: JARS Sp. z 0.0.

Data rozpoczgcia badan:  22-02-2016 Data zakonczenia badan:  24-02-2016
Badany parametr Metodyka badania w/g Najwyz dopuszcz wartos$é Wynik
Lab. jednostka jednostka
Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml
Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
jtk/100ml jtk/100ml

| sprawozdanie z badat Nr: 1121/02/2016/M/8 Strona 1]




* badanie nieakredytowane wykonane u podwykonawcy nb - nieobecne Jtk - jednostki tworzace kolonie
*(A) badanie akredytowane wykonane u podwykonawcy objete zakresem akredytacji Laboratorium Badawczego
** - niepewnoéé rozszerzona metody bez uwzglednienia pobierania probek przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2
*** - niepewnos¢ rozszerzona metody z uwzglednieniem pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok. 85% i wspélczynniku rozszerzenia k=2

M2-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 . (Dz. U. 2015 poz. 1989)

Wyniki odnosz3 sig wytacznie do badanych prabek . Niepewnos¢ wynikéw podaje sie w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
warto$ciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Klientem,

Sprawozdanie zawiera wyniki badan prébek w ilosci: 1 szti bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badari Klient ma prawo do reklamacji.

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyze;j.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz., Egz.Nr 1 : Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m
Miejsce wykonywania badan: LE. - Lajski, LK - Mystowice
KONIEC SPRAWOZDANIA
Sporzgdzono dnia: Autoryzowak: Zatwierdzik: Podpisano:
25-02-2016 M3 - Kopet Alcksmdra Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem ~elektronicznym.

Aleksandra Kasprowska IR
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