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p— " LABORATORIA BADAWCZE S
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - ﬂzykochemia - sensoryka BADANIA
FILIA POLUDNIE: . AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badai Nr: 1315/09/2016/M/1
Zleceniodawca: Zaklad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kafczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystat do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny 2zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

[ Przedmiot badania: ' Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-220 Kanczuga,
Migjsce poboru: SUW Lopuszka Mata
Pochodzenie wody: SUW
Rodzaj ujgcia: glgbinowe
Temp. pobranej probki: 11,4°C
Data i godzina: 15-09-2016 11:00
Pobor prébelf wg (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 Probkobiorca: Piechuta Lugjan
Transport probek: JARS Sp. zo.0.
Numer probki: ~ 6881/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 15-09-2016 Data zakonczenia badan:  16-09-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania ‘Wynik Niepewno$¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Prébka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koécielna 22 mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka Dl pRoANIA
FILIA POLUDNIE:

3 AB 1095
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl

Sprawozdanie z badai Nr: 1315/09/2016/M/2

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swictej Barbary 18

Zleceniodawca:

Zlecenie Nr: 1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, rownowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoSci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

hPrzedmnol badania: "Woda przz.naczo do spocia
Adres poboru: 37-222 Lopuszka Wielka,
Migjsce poboru: Zespot Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 12,7°C
Data i godzina: 15-09-2016 11:15
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 8 . : ;
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki: ~ 6882/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 15-09-2016 Data zakonczenia badan:  16-09-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania ‘Wynik Niepewno$¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MzZ-2 0
LK 0
MZ-2-w ia wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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e LABORATORIA BADAWCZE N
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka sADANIA
FILIA POLUDNIE:
. AB 10
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl s
Sprawozdanie z badan Nr: 1315/09/2016/M/3
Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Karczuga ul. Swictej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny 2godnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot bé, ania: [ abrzeinazona do pozycia
Adres poboru: 37-224 Raczyna, Raczyna 146,
Miejsce poboru: Zespo6t Szkolno-Gimnazjalny
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujecia: glgbinowe
Temp. pobranej probki: 13,0 °C
Data i godzina: 15-09-2016 11:30
Poboér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 X N 5 »
Transport probek: JARS Sp. z 0.0. Prébkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  6883/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 15-09-2016 Data zakonczenia badan:  16-09-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$§é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)

OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 1315/09/2016/M/4

Zleceniodawca:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Kaficzuga 37-220 Kanczuga ul. Swietej Barbary 18

Zlecenie Nr:

1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny zgodnos$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia
Adres poboru: 37-206 Lipnik; Lipnik 52
Migjsce poboru: Dom mieszkalny - Lipnik 52
Pochodzenie wody: sie¢ wodociagowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 13,3°C
Data i godzina: 15-09-2016 10:45
Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 , o . .
Transport probek:  JARS Sp. z 0.0. Prébkobiorca:  Piechuta Lucjan
Numer probki:  6884/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 15-09-2016 Data zakonczenia badan: ~ 16-09-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania ‘Wynik Niepewnos$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka oyl W
FILIA POLUDNIE: .
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1315/09/2016/M/S

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystac do oceny 2godnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metadyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

'Przedmlot badania:

Woda'przemécz'o;la o spozyma :
Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. Sw. Barbary 18 w Kanczudze;
Miejsce poboru: Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa
Rodzaj ujgcia: glebinowe
Temp. pobranej probki: 12,8 °C
Data i godzina: 15-09-2016 11:45
Poboér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 X L . .
Franpartprobek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  6885/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan: 15-09-2016 Data zakonczenia badan: ~ 16-09-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania ‘Wynik Niepewnos¢** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MzZ-2 0
LK 0
MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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FILIA POLUDNIE: .
41-404 Mystowice, ul. Fabryczna 7 www.jars.pl
Sprawozdanie z badan Nr: 1315/09/2016/M/6

Zleceniodawca: Zakiad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kafczuga ul. Swietej Barbary 18
Zlecenie Nr: 1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w abszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnoéci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-220 Kanczuga, ul. M. Konopnickiej 2;
Miejsce poboru: Urzad Miasta i Gminy w Kaniczudze
Pochodzenie wody: sie¢ wodociggowa

Rodzaj ujecia: gtebinowe

Temp. pobranej probki: 12,4 °C

Data i godzina: 15-09-2016 12:05

Pobér probek wg: (A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007

Transport probek: JARS Sp. 2 0.0. Probkobiorca: Piechuta Lucjan
Numer probki:  6886/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen
Data rozpoczgcia badan: 15-09-2016 Data zakoriczenia badani:  16-09-2016
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g ‘Wymagania Wynik Niepewnos$é** | N
Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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Sprawozdanie z badan Nr: 1315/09/2016/M/7

Zleceniodawca: Zaktad Gospodarki Komunalnej Kanczuga 37-220 Kanczuga ul. Swigtej Barbary 18

Zlecenie Nr: 1315/09/2016

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

(Ar) - metodyka akredytowana, réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie)
N - wynik niezgodny z wymaganiami

Przedmiot badania: ‘Woda przeznaczona do spozycia

Adres poboru: 37-220 Kariczuga, Pantalowice 158;

Migjsce poboru: Osrodek Zdrowia

Pochodzenie wody: brak

Rodzaj ujgcia: glebinowe

Temp. pobranej probki: 13,2°C

Data i godzina: 15-09-2016 12:20

Pobar probek wg: A) PN-ISO 5667-5:2003,(A) PN-EN ISO 19458:2007 . ‘ ‘
Transpl:m prébei: J( ARS Sp. 0. A Probkobiorca: Piechuta Lucjan

Numer probki:  6887/09/16 Ocena probki:  bez zastrzezen

Data rozpoczgcia badan: 15-09-2016 Data zakonczenia badan:  16-09-2016

Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania w/g Wymagania Wynik Niepewno$¢** | N
) Liczba bakterii z grupy coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 MZ-2 0
LK 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Mz-2 0
LK
0

MZ-2 - wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989)
OCENA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI:
Probka (probki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadaja) wymaganiom okreslonym powyzej.
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** - niepewnosc rozszerzona metody przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2

[

Wyniki odnosz3 sie wylacznie do badanych prébek . Niepewno$¢ wynikéw podaje sig w sytuaciji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikéw badar lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi oraz kiedy okreslone jest to w uzgodnieniach z Khientem.

Sprawozdanie zawiera wyniki badar prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciagu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacii.

Uwagi:

Sprawozdanie sporzgdzono w 1 egz.

Egz.Nr1: Zleceniodawca Kopia egz. Nr 1 - Archiwum w/m

Miejsce wykonywania badan: LE - Lajski, LK - Mystowice

Koniec Sprawozdania

Sporzadzono dnia: , Autoryzowal: Zatwierdzil: Podpisano:
20-09-2016 e St Doradca Analityczny Kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Ewa lzydorska U OERNAR R
1315/09/2016/M/6

Strona 2 I




