170

powietrze PE dn25

268 284.5 284.,5

]

(10

270

woda surowa PVC dn110 woda surowa PVC dn160

R R -

“V_oi_mﬁo\éoam do ptukania PVC a:mo_

S04

12 15

woda odzelaziona PVC dn110 woda odzelaziona PVC dn160

13 14 16

1-5 filtry 1 stopnia (odzelazianie)

3 filtr projektowany

6-9 filtry 2 stopnia (odmanganianie)
10 areator pionowy

11 areator poziomy

12 dmuchawa ptuczaca istn.

13 sprezarka srubowa istn.

14 zbiornik powietrza 270 dm3 istn.
15 dmuchawa ptuczaca proj.

16 sprezarka srubowa pro;.

17 chlorator

s

N
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WODA UZDATNIONA

WODA SUROWA
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Ptukanie

—

Filtr projektowany

Filtr istniejgcy

Filtr istniejgcy

Woda surowa

NA NA NA NA NA NA
VN N VN N VN VN
NA NA NA NA NA NA
N N N N N N
N N N
N N N

e~

— Woda po 1stopniu

= Poptuczyny

INWESTOR: ZGK sp. z o.0.
37-220 Kanczuga; ul. Sw. Barbary 18

PROJEKTANT: EKOPROJEKT Kowal Wojciech
21-002 Jastkow; Smugi 27]

Projekt

Stadium
Branza

Tytut
rysunku

Projektant

Asystent

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

I pata | 11.2017
w m. topuszka Mata gm. Kanczuga
Projekt techniczny. Branza sanitarna. Skala| —
Schemat witgczenia projektowanego filtra Nr )
rys.

mgr inz. Wojciech Kowal

LUB/0063/PO0S/07

mgr inz. Anna Olszak




